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Београд, август 2018. Године








На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:


ТРЕЋУ ИЗМЕНУ 
КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку услуга
Услуге транспорта и утовара за потребе ТЦ ЈП ЕПС
 

1.
У пречишћеном тексту конкурсне документације, у оквиру Техничке спецификације, врши се пренумерација позиција које су наведене у Табели А.
У прилогу ове измене налази се измењена табела техничке спецификације.

2.
У пречишћеном тексту конкурсне документације, у оквиру додатних услова, врши се пренумерација тачака, тако што услов који се тиче техничког капацитета, уместо у тачки 8, сада се налази у оквиру тачке 9.

3.
У пречишћеном тексту конкурсне документације, у оквиру додатних услова, врши се измена услова који се тиче техничког капацитета, тако да измењен текст сада гласи: 

„Услов:
Технички капацитет

Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако поседује (власништво/закуп) минимум:

1. 6 (словима: шест) теретних возила за превоз трансформатора и опреме.

2. 6 (словима: шест) прикључних возила (две приколице или полуприколице носивости минимум 95t за трансформаторе 110/x kV снаге 63 МVА (карактеристика: трансп. тежина 93т, укупна тежина 110 т, тежина активног дела 60т и тежина уља 25т), и  4 (словима: четири) приколицe или полуприколице носивости минимум 30t за трансформаторе 35/х kV од 12МVA (карактеристике: укупна маса 27,5 т, ДхШхВ: 4500х3000х4000мм) и адекватна вучна возила).
 
3. 5 (словима:пет) кранова (аутодизалица) од тога 3 крана минималне носивости 200 t  и 2 крана минималне носивости  30т  и два комплета опреме за рад који се користе за извлачење и навлачење трансформатора на приколицу, као и за подизање трансформатора 110/35 kV снаге 63 МVA тежине до 110t на терену.

4. цистерна за прихват и превоз трансформаторског уља до 25t“


4.
У пречишћеном тексту конкурсне документације, врши се измена Обрасца структуре понуђене цене.
У прилогу ове измене налази се измењен и важећи Образац структуре понуђене цене.


5.
У пречишћеном тексту конкурсне документације, врши се измена Обрасца 8. Изјава понуђача – о испуњености услова у погледу техничког капацитета.
У прилогу ове измене налази се измењен  Образац 8.



6.
Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.


 

 



Доставити:
- Архиви





















УСЛУГА ТРАНСПОРТА И УТОВАРА ЗА ПОТРЕБЕ ТЦ ЈП ЕПС

	Ред.
	Назив услуге
	Јед.
	Оквирна кол

	Бр.
	
	мере
	

	А
	Услуге утовара/истовара и померања трансформатора
	 

	1a
	Припремни радови  у ТС за утовар и превоз  трансформатора 110/x kV, снаге 63 MVA  
	ком
	11

	1б
	Утовар трансформатора 110/x kV, снаге 63 MVA 
	ком
	11

	2
	Истовар и постављање на местa у ТС (или радионицу) трансформатора 110/x kV, снаге 63 MVA.
	ком
	14

	3а
	Припремни радови  у ТС (или радионици) за утовар и превоз трансформатора 110/x kV снаге до 40 MVA.
	ком
	20

	3б 
	Утовар трансформатора 110/x kV под азотом, снаге до 40 MVA.
	ком
	20

	4
	Истовар и постављање на место  трансформатора 110/x kV, снаге 40 MVA.
	ком
	20

	5
	Извлачење трансформатора 35/10(20) kV из ТС (или радионице), утовар на транспортно возило.
	ком
	157

	6
	Истовар ЕТ-а 35/10(20) kV са транспортног возила и постављање у радионицу (или у ТС).
	ком
	150

	7
	Померање трансформатора 35/10(20) kV, снаге 4, 8, 10 или 12,5 MVA на резервни темељ у кругу ТС, до 30м.
	ком
	25

	8а
	Ангажовање дизалице за терет до 30t за премештање трансформатора 35/10 kV, по дану (8h). 
	ком
	37

	8б
	Транспорт  дизалице за терет до 30t за премештање трансформатора 35/10 kV, по км до места извођења радова. 
	км
	410

	9а
	Ангажовање дизалице од 200t (двестатонске) за терет до 110t за премештање трансформатора 110/x kV, по дану (8h). 
	ком
	26

	9б
	Транспорт  дизалице од 200t (двестатонске) за терет до 110t за премештање трансформатора 110/x kV, по км до места извођења радова. 
	км
	410

	10
	Померање трансформатора 110/x kV, снаге до 63 MVA на резервни темељ у кругу ТС, до 30м.
	ком
	42

	Б
	Услуге превоза
	 

	1
	Транспорт из ТС трансформатора 110/x kV, снаге 63 MVA, са припадајућом опремом и трафо уљем у фабрику за ремонт или у другу ТС.   Удаљеност до 100км.
	ком
	17

	2
	Транспорт из ТС трансформатора 110/x kV, снаге 63 MVA, са припадајућом опремом и трафо уљем у фабрику за ремонт или у другу ТС.
	ком
	8

	
	Удаљеност од 100 до 200 км.    
	
	

	3
	Транспорт из ТС трансформатора 110/x kV, снаге 63 MVA, са припадајућом опремом и трафо уљем у фабрику за ремонт или у другу ТС.
	ком
	8

	
	 Удаљеност од 200 до 300 км.   
	
	

	4
	Транспорт из ТС трансформатора 110/x kV, снаге 63 MVA, са припадајућом опремом и трафо уљем у фабрику за ремонт или у другу ТС.
	ком
	7

	
	 Удаљеност преко 300 км.
	
	

	5
	Транспорт из ТС трансформатора 110/x kV, снаге до 40 MVA, са припадајућом опремом и трафо уљем у фабрику за ремонт или у другу ТС.  Удаљеност до 100км.
	ком
	26

	6
	Транспорт из ТС трансформатора 110/x kV, снаге  до 40 MVA, са припадајућом опремом и трафо уљем у фабрику за ремонт или у другу ТС.
	ком
	8

	
	Удаљеност од 100 до 200 км.
	
	

	7
	Транспорт из ТС трансформатора 110/x kV, снаге  до 40 MVA, са припадајућом опремом и трафо уљем у фабрику за ремонт или у другу ТС.
	ком
	8

	
	 Удаљеност од 200 до 300 км.
	
	

	8
	Транспорт из ТС трансформатора 110/x kV, снаге до  40 MVA, са припадајућом опремом и трафо уљем у фабрику за ремонт или у другу ТС.
	ком
	7

	
	 Удаљеност преко 300 км.
	
	

	9
	Транспорт ЕТ-а 35/10(20) kV, снаге 4, 8 или12,5 MVA из ТС у ремонтну фабрику (или обрнуто).
	ком
	147

	10
	Превоз енергетске опреме тежине до 5 т са утоваром и истоваром, у габариту.
	км
	100

	11
	Превоз енергетске опреме тежине до 10 т са утоваром и истоваром, у габариту.
	км
	100

	12
	Транспорт цистерне са трафо уљем.
	км
	100

	В
	Трошкови пратећих дозвола
	 

	1
	Трошкови дозволе  Ј.П. Путеви Србије за превоз  трансформатора 110/x kV, снаге 63 MVA од ТС до ремонтне радионице (или друге ТС).
	км
	100

	2
	Трошкови дозволе  Ј.П. Путеви Србије за превоз  трансформатора 110/x kV, снаге 40 MVA од ТС до ремонтне радионице (или друге ТС).
	км
	100

	2a
	Трошкови дозволе  Ј.П. Путеви Србије за превоз  трансформатора 110/x kV, снаге 31,5 MVA од ТС до ремонтне радионице (или друге ТС). 
	км
	100

	3
	Трошкови дозволе  Ј.П. Путеви Србије за превоз  трансформатора 35/10(20) kV, снаге 4 i 8 MVA од ТС до ремонтне радионице (или друге ТС).
	Км
	100

	3a
	Трошкови дозволе  Ј.П. Путеви Србије за превоз  трансформатора 35/10(20) kV, снаге 10 и 12,5 MVA од ТС до ремонтне радионице (или друге ТС). 
	км
	100

	4
	Трошкови дозволе  (за превоз по маси за локалне самоуправе или општине) за превоз  трансформатора 110/x kV, снаге 63 MVA од ТС до ремонтне радионице (или друге ТС).
	км
	100

	5
	Трошкови дозволе  (за превоз по маси за локалне самоуправе или општине ) за превоз  трансформатора 110/x kV, снаге 40 MVA од ТС до ремонтне радионице (или друге ТС). 
	км
	100

	5а
	Трошкови дозволе  (за превоз по маси за локалне самоуправе или општине ) за превоз  трансформатора 110/x kV, снаге 31,5  MVA од ТС до ремонтне радионице (или друге ТС). 
	км
	100

	6
	Трошкови дозволе (за превоз по маси за локалне самоуправе или општине) за превоз  трансформатора 35/10(20) kV, снаге 4 и 8 MVA од ТС до ремонтне радионице (или друге ТС). 
	км
	100

	6а
	Трошкови дозволе (за превоз по маси за локалне самоуправе или општине) за превоз  трансформатора 35/10(20) kV, снаге10 и 12,5 MVA од ТС до ремонтне радионице (или друге ТС). 
	км
	100 





















































ОБРАЗАЦ 2.
ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ


	Ред.
	Назив услуге
	Јед.
	Оквирна Количина
	Јед
Цена без
пдв
	
Укупна цена без пдв

	 Бр.
	
	мере
	
	
	

	А
	Услуге утовара/истовара и померања трансформатора
	 
	
	

	1a
	Припремни радови  у ТС (или радионици) за утовар и превоз  трансформатора 110/x kV, снаге 63 MVA  
	ком
	11
	
	

	1б
	Утовар трансформатора 110/x kV, снаге 63 MVA 
	ком
	11
	
	

	2
	Истовар и постављање на местa у ТС (или радионицу) трансформатора 110/x kV, снаге 63 MVA.
	ком
	14
	
	

	3а
	Припремни радови  у ТС (или радионици) за утовар и превоз трансформатора 110/x kV снаге до 40 MVA.
	ком
	20
	
	

	3б 
	Утовар трансформатора 110/x kV под азотом, снаге до 40 MVA.
	ком
	20
	
	

	4
	Истовар и постављање на место  трансформатора 110/x kV, снаге 40 MVA.
	ком
	20
	
	

	5
	Извлачење трансформатора 35/10(20) kV из ТС (или радионице), утовар на транспортно возило.
	ком
	157
	
	

	6
	Истовар ЕТ-а 35/10(20) kV са транспортног возила и постављање у радионицу (или у ТС).
	ком
	150
	
	

	7
	Померање трансформатора 35/10(20) kV, снаге 4, 8, 10 или 12,5 MVA на резервни темељ у кругу ТС, до 30м.
	ком
	25
	
	

	9а
	Ангажовање дизалице за терет до 30t за премештање трансформатора 35/10 kV, по дану (8h). 
	ком
	37
	
	

	8б
	Транспорт  дизалице за терет до 30t за премештање трансформатора 35/10 kV, по км до места извођења радова. 
	км
	410
	
	

	9а
	Ангажовање дизалице од 200t (двестатонске) за терет до 110t за премештање трансформатора 110/x kV, по дану (8h). 
	ком
	26
	
	

	9б
	Транспорт  дизалице од 200t (двестатонске) за терет до 110t за премештање трансформатора 110/x kV, по км до места извођења радова. 
	км
	410
	
	

	10
	Померање трансформатора 110/x kV, снаге до 63 MVA на резервни темељ у кругу ТС, до 30м.
	ком
	42
	
	

	Б
	Услуге превоза
	 
	
	

	1
	Транспорт из ТС трансформатора 110/x kV, снаге 63 MVA, са припадајућом опремом и трафо уљем у фабрику за ремонт или у другу ТС.   Удаљеност до 100км.
	ком
	17
	
	

	2
	Транспорт из ТС трансформатора 110/x kV, снаге 63 MVA, са припадајућом опремом и трафо уљем у фабрику за ремонт или у другу ТС.
	ком
	8
	
	

	
	Удаљеност од 100 до 200 км.    
	
	
	
	

	3
	Транспорт из ТС трансформатора 110/x kV, снаге 63 MVA, са припадајућом опремом и трафо уљем у фабрику за ремонт или у другу ТС.
	ком
	8
	
	

	
	 Удаљеност од 200 до 300 км.   
	
	
	
	

	4
	Транспорт из ТС трансформатора 110/x kV, снаге 63 MVA, са припадајућом опремом и трафо уљем у фабрику за ремонт или у другу ТС.
	ком
	7
	
	

	
	 Удаљеност преко 300 км.
	
	
	
	

	5
	Транспорт из ТС трансформатора 110/x kV, снаге до 40 MVA, са припадајућом опремом и трафо уљем у фабрику за ремонт или у другу ТС.  Удаљеност до 100км.
	ком
	26
	
	

	6
	Транспорт из ТС трансформатора 110/x kV, снаге  до 40 MVA, са припадајућом опремом и трафо уљем у фабрику за ремонт или у другу ТС.
	ком
	8
	
	

	
	Удаљеност од 100 до 200 км.
	
	
	
	

	7
	Транспорт из ТС трансформатора 110/x kV, снаге  до 40 MVA, са припадајућом опремом и трафо уљем у фабрику за ремонт или у другу ТС.
	ком
	8
	
	

	
	 Удаљеност од 200 до 300 км.
	
	
	
	

	8
	Транспорт из ТС трансформатора 110/x kV, снаге до  40 MVA, са припадајућом опремом и трафо уљем у фабрику за ремонт или у другу ТС.
	ком
	7
	
	

	
	 Удаљеност преко 300 км.
	
	
	
	

	9
	Транспорт ЕТ-а 35/10(20) kV, снаге 4, 8 или12,5 MVA из ТС у ремонтну фабрику (или обрнуто).
	ком
	147
	
	

	10
	Превоз енергетске опреме тежине до 5 т са утоваром и истоваром, у габариту.
	км
	100
	
	

	11
	Превоз енергетске опреме тежине до 10 т са утоваром и истоваром, у габариту.
	км
	100
	
	

	12
	Транспорт цистерне са трафо уљем.
	км
	100
	
	

	В
	Трошкови пратећих дозвола
	 
	
	

	1
	Трошкови дозволе  Ј.П. Путеви Србије за превоз  трансформатора 110/x kV, снаге 63 MVA од ТС до ремонтне радионице (или друге ТС).
	км
	100
	
	

	2
	Трошкови дозволе  Ј.П. Путеви Србије за превоз  трансформатора 110/x kV, снаге 40 MVA од ТС до ремонтне радионице (или друге ТС).
	км
	100
	
	

	2а
	Трошкови дозволе  Ј.П. Путеви Србије за превоз  трансформатора 110/x kV, снаге 31,5 MVA од ТС до ремонтне радионице (или друге ТС).
	км
	100
	
	

	3
	Трошкови дозволе  Ј.П. Путеви Србије за превоз  трансформатора 35/10(20) kV, снаге 4 i 8 MVA од ТС до ремонтне радионице (или друге ТС).
	км
	100
	
	

	3а
	Трошкови дозволе  Ј.П. Путеви Србије за превоз  трансформатора 35/10(20) kV, снаге 10 и 12,5 MVA од ТС до ремонтне радионице (или друге ТС).
	км
	100
	
	

	4
	Трошкови дозволе  (за превоз по маси за локалне самоуправе или општине) за превоз  трансформатора 110/x kV, снаге 63 MVA од ТС до ремонтне радионице (или друге ТС).
	км
	100
	
	

	5
	Трошкови дозволе  (за превоз по маси за локалне самоуправе или општине ) за превоз  трансформатора 110/x kV, снаге 40 MVA од ТС до ремонтне радионице (или друге ТС).
	км
	100
	
	

	5а
	Трошкови дозволе  (за превоз по маси за локалне самоуправе или општине ) за превоз  трансформатора 110/x kV, снаге 31,5  MVA од ТС до ремонтне радионице (или друге ТС).
	км
	100
	
	

	6
	Трошкови дозволе (за превоз по маси за локалне самоуправе или општине) за превоз  трансформатора 35/10(20) kV, снаге 4 и 8 MVA од ТС до ремонтне радионице (или друге ТС).
	км
	100
	
	

	6а
	Трошкови дозволе (за превоз по маси за локалне самоуправе или општине) за превоз  трансформатора 35/10(20) kV, снаге10 и 12,5 MVA од ТС до ремонтне радионице (или друге ТС).
	км
	100
	
	



	I
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  без ПДВ динара
(збир колоне бр. 7)
	

	II
	УКУПАН ИЗНОС  ПДВ динара
	

	III
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  са ПДВ
(ред. бр.I+ред.бр.II) динара
	




Понуђена цена не представља вредност Оквирног споразума већ служи само за поређење и рангирање понуда.



	Датум:
	
	Понуђач

	
	М.П.
	

	
	
	

	

	
	




Напомена:
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач








[bookmark: _Toc442559946]ОБРАЗАЦ 8.



ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
У ПОГЛЕДУ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА


На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Понуђач даје следећу 


ИЗЈАВУ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо техничким капацитетом захтеваним предметном јавном набавком ЈНО/1000/0030/2017 односно да имамо, осносно да располажемо са следећом опремом и возилима и то:

1. 6 (словима: шест) теретних возила за превоз трансформатора и опреме.

2. 6 (словима: шест) прикључних возила (две приколице или полуприколице носивости минимум 95t за трансформаторе 110/x kV снаге 63 МVА (карактеристика: трансп. тежина 93т, укупна тежина 110 т, тежина активног дела 60т и тежина уља 25т), и  4 (словима: четири) приколицe или полуприколице носивости минимум 30t за трансформаторе 35/х kV од 12МVA (карактеристике: укупна маса 27,5 т, ДхШхВ: 4500х3000х4000мм) и адекватна вучна возила).
 
3. 5 (словима:пет) кранова (аутодизалица) од тога 3 крана минималне носивости 200 t  и 2 крана минималне носивости  30т  и два комплета опреме за рад који се користе за извлачење и навлачење трансформатора на приколицу, као и за подизање трансформатора 110/35 kV снаге 63 МVA тежине до 110t на терену.

4. цистерна за прихват и превоз трансформаторског уља до 25t“


	Датум:
	
	Понуђач:

	
	М.П.
	

	
	
	

	
	
	



Напомена:
-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла и сваки члан групе понуђача у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
- Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака
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