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2.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке су услуге “Грађевински радови на НЕЕЕО“ .
Шифра и назив (ознака) из општег речника набавке:
45400000 – Завршни грађевински радови
Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

2.2 Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке

Предметна јавна набавка није формирана по партијама
3 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, техничка документација, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, место и рок извршења услуга)
Прилог 3.1.
РЕДОВНО МЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ УНУТРАШЊЕГ И СПОЉАШЊЕГ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ ОДС-а на локацији Булевар Ослобођења 100, Нови Сад - (ГРАЂЕВИНСКИ, ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ, УСЛУГЕ ХИГИЈЕНЕ И ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА)
У овом прилогу наведени су радови који су предмет јавне набавке, а односе се на редовно одржавање унутрашњег и спољашњег простора (грађевински, водоинсталатерски радови, услуге хигијене и одржавања зеленила) у оквиру редовног радног времена (07-15 часова) на месечном нивоу и опис послова у оквиру дежурства након радног времена. Сви послови који нису наведени као месечно задужење биће вршени по налогу Одговорног лица Наручиоца кроз посебан Налог за рад/ Наруџбеницу.

3.1.1
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ ПОСЛОВИ

Свакодневни преглед хидрофора (визуелни преглед пумпи и цеви)

Свакодневни преглед инсталација топле воде

Свакодневни преглед инсталација хладне воде

Свакодневни преглед базена за препумпавање и укључивање муљних пумпи и пречистача у кругу и машинским салама ППЗ-а и ДЦ-а

Свакодневни преглед санитарних чворова (писоара, WC шоље, котлића, батерија Т и Х, туш батерија... ) 

Свакодневни преглед канализационих и водоводних цеви мокрих

Свакодневни преглед инсталација у кухињи и по потреби одгушење

Преглед намештаја у канцеларијама (столови, радне фотеље, плакари, облоге...) и преглед подова и плафона једанпут у месец дана

Превентивни преглед, контрола кровова објекта

Превентивни преглед и одржавање ограде око објекта

Уношење и изношење намештаја из канцеларија до сутерена ППЗ или склоништа

3.1.2 РЕДОВНО МЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ УНУТРАШЊЕГ И СПОЉАШЊЕГ           ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ ОДС-а на локацији Булевар Ослобођења 100, Нови Сад -(УСЛУГЕ ХИГИЈЕНЕ И ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА) У ВИДУ              ДЕЖУРСТВА У ОКВИРУ РАДНОГ ВРЕМЕНА 

Дежурство, од 07-15 часова, на главним улазним вратима ППЗ ради брисања пода

Чишћење спољног простора у кругу од 5m ог главног улаза ППЗ

Обилазак осталих улаза у ППЗ и чишћење по потреби

Чишћење површина и одржавање хигијене по позиву од стране корисника простора 

(одзив максимално 15 минута)

Сви послови који обухватају одржавање у ППЗ

Обилазак објекта и одржавање хигијене током радног времена Наручиоца

Редовно заливање унутрашњег  и спољашњег зеленила

Садња новог биља

Орезивање, причвршћивање и пресађивање постојећег зеленила

Прехрањивање и заштита зеленила

Окопавање ружичњака

3.1.3 РЕДОВНО МЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ УНУТРАШЊЕГ И СПОЉАШЊЕГ           ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ ОДС-а на локацији Булевар Ослобођења 100, Нови Сад - (ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ)  НАКОН  РАДНОГ  ВРЕМЕНА  У  ВИДУ  ДЕЖУРСТВА

Неопходно  је кроз редовно одржавање предвидети интервенције у случају        изненадних кварова и ван редовног радног времена радне екипе задужене за     одржавање инсталација на наведеној локацији.

Дежурство подразумева да су два извршиоца увек на располагању, и да се одазову позиву на предметну локацију у року од једног сата. 

О интервенцији у случају хаварије у току дежурства, извршилац је дужан о томе обавестити свог предпостављеног који ће у току наредног радног дана известити одговорно лице Наручиоца.

Прилог 3.2. РЕДОВНО МЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ КГХ (КЛИМА/ГРЕЈАЊЕ/ХЛАЂЕЊЕ) СИСТЕМА  И ЛИФТОВА У ОБЈЕКТУ ОДС-а на локацији Булевар Ослобођења 100, Нови Сад

У овом прилогу наведена су сва задужења радне групе за вршење радова, редовног одржавања КГХ система у оквиру редовног радног времена (07-15 часова) на месечном нивоу и опис послова у оквиру дежурства након радног времена. Сви послови који нису наведени као месечно задужење биће вршени по налогу Одговорног лица Наручиоца кроз посебан Налог за рад/ наруџбеницу.

3.2.1 РЕДОВНО МЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ КГХ СИСТЕМА У У ОБЈЕКТУ ОДС-а на локацији Булевар Ослобођења 100, Нови Сад У ОКВИРУ РЕДОВНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА 

 I  ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА КОМОРЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА (ККВП)

контрола рада коморе

прање и чишћење ККВП

прање филтера ККВП

контрола рада жалузина

контрола рада пнеуматских мотора жалузина

испирање система хладњака и грејача 

одржавање система овлаживања

одржавање вентилаторске секције ККВП

одржавање противпожарних клапни

одржавање и регулација запорних и регулационих вентила

чишћење делова коморе

II ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА КОМОРА НИСКОГ ПРИТИСКА 

(ресторан, конференцијска сала, шалтер сала)

контрола рада клима комора

прање и чишћење комора

прање филтера 

контрола рада жалузина

испирање система грејача 

одржавање вентилаторске секције 

контрола рада противпожарних клапни

чишћење и прање кондензатора расхладног система

одржавање и регулација запорних и регулационих вентила

замена цевне мреже

испирање инсталације, пуњење и пражњење система

чишћење и делова коморе

III ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА КОМОРА НИСКОГ ПРИТИСКА (машинска сала и архива,кухиња)

контрола рада клима комора

прање и чишћење комора

контрола рада жалузина

испирање система грејача 

одржавање вентилаторске секције 

одржавање и регулација запорних и регулационих вентила

замена цевне мреже

испирање инсталације, пуњење и пражњење система

чишћење и делова коморе

IV ОДРЖАВАЊЕ ПНЕУМАТСКОГ СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

одржавање пнеуматских компресора

одржавање пнеуматских регулационих вентила 

одржавање система мерно-регулационих пнеуматских плоча система климатизације високог и ниског притиска

контрола рада пнеуматских мотора клапни индукционих јединица

V ОДРЖАВАЊЕ ЕКСПАНЗИОНИХ ЛОНАЦА

контрола рада притиска система

контрола нивоа воде

контрола рада сигурносног вентила

контрола рада мерних уређаја

VI ОДРЖАВАЊЕ РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА

чишћење и прање цевне змије

замена изолације

контрола рада циркулационе пумпе

VII ОДРЖАВАЊЕ ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ ВИСОКОГ И НИСКОГ ПРИТИСКА

контрола рада

контрола нивоа уља

контрола рада манометара

чишћење и фарбање тела пумпе

VIII ОДРЖАВАЊЕ ОМЕКШИВАЧА ВОДЕ

контрола рада

формирање омекшивача

поправка тела омекшивача и сланика

IX ОДРЖАВАЊЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ ВИСОКОГ И НИСКОГ ПРИТИСКА

регулација клапни система

чишћење и прање решетки

 X ОДРЖАВАЊЕ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ ХЛАДНЕ, ТОПЛЕ И КОНДЕНЗ ВОДЕ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ

испирање, пуњење и пражњење система

одзрачивање система

замена  изолације

чишћење и минизирање 

контрола рада запорних и регулационих вентила

препакивање запорних вентила

подешавање регулационих клапни

XI ОДРЖАВАЊЕ ВЕНТИЛАТОР КОНВЕКТОРА И ИНДУКЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

прање и чишћење индукционих јединица и вентилатор конвектора

прање и чишћење филтера

XII ОДРЖАВАЊЕ РАСХЛАДНЕ КУЛЕ

контрола рада расхладне куле

прање и чишћење куле

прање елиминатора капљица

XIII ОДРЖАВАЊЕ ОДСИСНИХ СЕКЦИЈА ВЕНТИЛАЦИЈЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА

контрола рада система одсисног вентилатора

чишћење вентилаторске секције

XIV ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ВЕНТИЛАЦИЈЕ МОКРИХ ЧВОРОВА

контрола рада система одсисног вентилатора

чишћење вентилаторске секције

XV ОДРЖАВАЊЕ РАСХЛАДНОГ УРЕЂАЈА

контрола радних параметара

прање и чишћење секције кондензатора

прање и чишћење секције хладњака

контрола рада вентилатора

контрола рада компресора

контрола рада уљне пумпе и грејача

испирање цевне мреже

припрема цевне мреже зимски/летњи режим са одзрачивањем

чишћење и тела уређаја

XVI ОДРЖАВАЊЕ СПЛИТ СИСТЕМА

чишћење и прање уређаја

дезинфекција уређаја

XVII ОДРЖАВАЊЕ ВРВ СИСТЕМА

контрола рада уређаја

прање и чишћење кондензатора

прање и чишћење унутрашње јединице

допуна фреона

контрола рада вентилатора

XVIII ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА РАДИЈАТОРСКОГ ГРЕЈАЊА

контрола рада система

испирање инсталације, пуњење и пражњење система

XIX ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА КОМОРА БАЖДАРНИЦЕ

контрола рада клима комора

прање и чишћење комора

прање филтера 

контрола рада жалузина

одржавање вентилаторске секције 

контрола рада противпожарних клапни

прање и чишћење кондензатора

одржавање и регулација запорних и регулационих вентила

одржавање система овлаживања

прање и чишћење вентилационих решетки и анемостата

XX ОДРЖАВАЊЕ КОМПРЕСОРСКЕ СТАНИЦЕ

одржавање компресора

контрола рада и нивоа уља

чишћење хладњака

одржавање сигурносног вентила

одржавање и чишћење резервоара компресора

XXI ОДРЖАВАЊЕ ВАЗДУШНИХ ЗАВЕСА

контрола рада система

чишћење и прање система

XXII ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА КАЛОРИФЕРСКОГ ГРЕЈАЊА

контрола рада система

чишћење и прање система

озрачивање система

контрола рада вентилатора

XXIII ОДРЖАВАЊЕ ПОДСТАНИЦА

контрола рада система

контрола рада циркулационих пумпи

контрола рада мешних и сигурносних вентила

контрола параметара грејања

XXIV ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА

контрола рада котлова

подешавање параметара

контрола рада циркулационих пумпи

одзрачивање система

испирање инсталације

препакивање вентила

одржавање грејних телa

3.2.2 РЕДОВНО МЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ КГХ СИСТЕМА У ОБЈЕКТУ ОДС-а на локацији Булевар Ослобођења 100, Нови Сад НАКОН РАДНОГ ВРЕМЕНА У ВИДУ ДЕЖУРСТВА

Неопходно је кроз редовно одржавање предвидети интервенције у случају изненадних кварова и ван редовног радног времена радне екипе задужене за одржавање КГХ система на наведеној локацији.

Дежурство подразумева да је један извршилац увек на располагању, и да се одазове позиву  на предметну локацију у року од једног сата. 

Извршилац је дужан, као своју обавезу у оквиру дежурства да уради обилазак делова система ( ППЗ ), у зависности режима рада (летњи/зимски), од 3-5 пута у току трајања дежурства. О било којим примећеним одступањима приликом обиласка дужан је кроз дневник рада писмено обавестити Шефа дневне радне екипе. У случају хаварије, дужан је о томе одмах обавестити свог предпостављеног који ће ујутру о томе известити одговорно лице Наручиоца.

ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА

3.2.3.1
Техничке карактеристике лифтова у објектима Електровојводине, Бул.Ослобођења бр.100

а) - „Schindler“лифтови у пословно погонској згради  ( лифтови А, Б и Ц)

	Лифтови
	A
	B/C

	Врста лифтова
	Eлектрични са машинском просторијом

	Носивост/ особа 
	2.000 kg / 26 особа
	1.200 kg / 16 особа

	Висина дизања
	41.100,00 mm

	Брзина 
	1,5 m/s

	Бр.станица/ прилаза
	14/14, у линији

	Врата кабинска/ прилазна 
	Аутоматска централна QKS9 , VVVF

	
	4 панела
	2 панела

	Kоманда
	Микропроцесорска са фреквентном регулацијом

	Машинска просторија
	Изнад возног окна,заједничка за сва три лифта

	Управљање лифтовима /контрола 
	Циљно управљање  MICONIC 10


б) - Теретни лифт у Баждарници

	Лифт
	Л1

	Врста лифтова
	Путничко-теретни електрични са машинском просторијом изнад возног окна

	Носивост
	1.000 kg 

	Брзина
	0,5 m/s

	Бр.Станица/Прилаза
	4/4, у линији

	Врата кабинска/прилазна
	Аутоматска телескоп 2 панела фреквентно регулисана

	Команда
	Микропроцесорса симплекс сабирно у оба смера

	Управљање лифтовима
	Из кабине и споља


в) - Малотеретни лифтови ( 100kg) у пословно погонској згради, 

      Бул.Ослобођења бр.100

	Лифтови
	МЛ1
	ML2

	Врста лифтова
	Малотеретни електрични са машинском просторијом изнад возног окна

	Носивост
	100 kg 

	Брзина
	0,3 m/s

	Бр.Станица/Прилаза
	2/2, у линији
	6/7, prolazna po 180°

	Врата прилазна
	Ручна 2 панела гиљотина

	Команда
	Јединачна, звати-слати

	Управљање лифтовима
	Само споља


Месечни сервис за одржавање лифтова У ОБЈЕКТУ ОДС-а на локацији    Булевар Ослобођења 100, Нови Сад                                                          

Радови које Извршилац обавља приликом редовног месечног одржавања лифтовског постројења обухвата преглед постројења лифта и контролу његовог рада, отклањање утврђених недостатака, и замену неисправних и оштећених елемената по Правилнику о безбедности лифтова (Службени гласник Р.С. број 101/2010):


1. Проверу исправности рада свих безбедносних уређаја, а нарочито рада безбедносних уређаја кочнице погонског уређаја, хватачког уређаја, граничника брзине, крајњих склопки, одбојника, врата возног окна и сензорске завесе;

2. Проверу ужади и ланаца, као и других носећих средстава и њихове везе са с     кабином и противтегом;


3. Проверу вуче која се остварује преко вучних ужади и редукторског погона;


4. Проверу изолације свих струјних кола и њихових веза са уземљељењем;


5. Проверу прикључака на громобранску инсталацију;


6. Чишћење и подмазивање делова лифта;

7. Проверу исправности рада лифта при вожњи од станице до станице уздуж     возног окна у оба смера, као и при пристајању;


8. Проверу нужних излаза; 


9.Проверу исправности погонских и управљачких уређаја лифта.

Редовно месечно одржавање – сервисирање лифта се обавља најмање једном месечно (према карактеристикама лифтова) .

Сви недостаци у раду лифта морају се при редовном одржавању отклонити без одлагања, а неисправни и оштећени делови морају се заменити исправним у најкраћем могућем року. 

Сви радови на редовном месечном одржавању – сервисирање лифту се одмах, по завршетку радова, региструју у књигу одржавања. У књигу одржавања се такође хронолошки уписују сви констатовани недостаци, кварови и извршени радови по истим што се користи као доказ да су уписани радови изведени. Књигу оверава представник Наручиоца (да ли само потписом или и печатом то је ствар договора унутар куће Наручиоца)

У случају да се у току вршења радова редовног месечног одржавања појави потреба за поправком, која изискује уградњу или замену делова, Извршилац је дужан да сачини извештај о врсти квара и достави га надзорном органу Наручиоца који ће на основу тога идати Налог за замену.

Уколико потребни резервни који се не налази на списку неопходних резервних делова, зависно од врсте квара и од доступности неопходних делова на локалном тржишту (део доступан у РС или део из увоза), Извршилац је обавезан да обезбеди потребан део у најкраћем року и да достави обавештење Наручиоцу о приспећу дела.  По преузимања резервног дела, Извођач је обавезан да  заврши поправку лифта у најкраћем року, а не дужем од седам дана од дана преузимања резервног дела.

Цена редовног (месечног) одржавања не обухвата вредност евентуално замењених делова и опреме. Након месечног прегледа, Извршилац добија Налог за замену делова који су наведени као неоходни у Извештају са месечног прегледа, и радова замене опреме и делова посебно фактурише у складу са табелом бр.2 из обрасца структуре цене- замена делова и опреме са уградњом.

Ванредне интервенције

Извршилац се обавезује да се у случају позива одговорног лица Наручиоца због проблема у функционисању, застоја и/или квара лифта (лифтова),  одазове у року од 24h од позива Наручиоца. 

У наредних 48 h Извршилац је дужан да изврши идентификацију квара и да о дефектажи обавести Наручиоца.

Уколико потребни резервни који се не налази на списку неопходних резервних делова, зависно од врсте квара и од доступности неопходних делова на локалном тржишту (део доступан у РС или део из увоза), Извршилац је обавезан да обезбеди потребан део у најкраћем року и да достави обавештење Наручиоцу о приспећу дела. По преузимања резервног дела, Извођач је обавезан да  заврши поправку лифта у најкраћем року, а не дужем од седам дана од дана  преузимања резервног дела.

Цена редовног (месечног)  одржавања не обухвата вредност евентуално замењених делова и опреме. Након месечног прегледа, Извршилац добија Налог за замену делова који су наведени као неоходни у Извештају са месечног прегледа, и радове замене опреме и делова посебно  фактурише у складу са табелом бр.2 из обрасца структуре цене- замена делова и опреме са уградњом.

Све активности и радови везани за ванредно одржавање – сервисирање лифта се хронолошки региструју у књигу одржавања.

Контрола исправности и безбедности лифта 

Понуђач је обавезан да, у договору/сарадњи са уговореним сервисером/Извршиоцем једанпут годишње, о свом трошку, организује обавезну контролу техничке исправности и безбедности лифтова од стране Именованог тела (члан 20 Правилника о безбедности лифтова 101/2010, не може да ради неко ко нема именовање). Сервисер је обавезан да изврши неопходне припреме за вршење техничке контроле исправности и безбедности лифтова и буде присутан за време обављања техничке контроле.
Прилог 3.3. – РЕДОВНО МЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ СВИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 1kV и IT ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТУ ОДС-а на локацији Булевар Ослобођења 100, Нови Сад

У овом прилогу наведена су сва задужења радне групе за вршење радова редовног одржавања свих електроенергетских инсталација IT 1kV у оквиру редовног радног времена ( 07-15 часова) на месечном нивоу и опис послова у оквиру дежурства након радног времена. Сви послови који нису наведени као месечно задужење биће вршени по налогу Одговорног лица Наручиоца кроз посебан Налог за рад/ наружбеницу.

3.3.1.
РЕДОВНО МЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ СВИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 1kV и IT ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТУ ОДС-а на локацији Булевар Ослобођења 100, Нови Сад 
Плански периодични преглед НН инсталација и опреме

Плански периодични преглед НН ормана (са аспекта против пожарне заштите, стања ормана и опреме, стања спојева, уочавање критичних места са аспекта загревања ...) са издавањем писменог извештаја о прегледу ормана за сваки орман појединачно

Регулација рада и замена елемената аутоматике система КГХ (климатизација, грејање и хлађење)

Ремонт опреме електромоторног погона при припреми летњег и зимског режима рада

Одржавање инсталације нужног осветљења, доливање воде у аку батерије

Чишћење и замена сензора, термостата, контрола рада електромагнетних вентила, противпожарних клапни, пумпи и осталих елемената система КГХ

Одржавање електро мотора свих система, према потреби

Свакодневна контрола рада инверторског и исправљачког постројења

Свакодневни преглед и евиденција стања аку батерија и спојева, доливање дестиловане воде према потреби

Одржавање инсталације громобрана и уземљења, периодични прегледи

Одржавање електричних часовника

Одржавање лифтова на свим објектима

Контрола рада   локалних прозорских и сплит клима система

Одржавање кранова и дизалица

Одржавање роло врата и покретних капија и рампи

Одржавање електричних брава

Одржавање електричних ваљака за технички преглед возила

Одржавање муљних и фекалних пумпи

Одржавање аутоматике на системима климатизације грејања и хлађења

Одржавање термичких уређаја и опреме у кухуњи

Одржавање перуће опреме: веш машина, ваљака, сушара и машина за прање посуђа

Одржавање инсталација декоративног осветљења и осветљења круга

Одржавање класичне телефонске инсталације изведене ТФ паричним кабловима и разводним ТФ орманима са реглетама 

Инсталације изведене оптичким кабловима

Инсталације изведене коаксијалним кабловима

Инсталације изведене УТП кабловима

Премештање/преусмеравање локалних прикључака и јавних преносника према потребама корисника или према потребама генерисаним из јавне ТФ мреже

Одржавање постојеће кућне ТФ централе

Одржавање постојећих телефонских диспечерских посредника

Одржаванје постојећих интерфонских система и апарата у диспечерским центрима

Ситније поправке постојећих класичних телефонских терминала: ТФ посредника, ТФ апарата, телефакс апарата, бежичних терминала који се користе у диспечерским центрима и конференцијским салама

Администраторски послови на свим постојећим центалама (промена особина, дозвола/забрана)

Обезбеђење података/подлога за вођење документације о ТФ инсталацијама, прикључцима, опреми и терминалима

Контрола функционалности и квалитета телефонских инсталација по налогу корисника периодично или по потреби

Посредовање одлазних и долазних телефонских веза преко посредника

Радови укључења нових телефонских прикључака и пресељење постојећих

Одржавање пасивног дела инсталације локалних рачунарских мрежа изведених класичним ЛАН кабловима  

Одржавање пасивног дела инсталације локалних рачунарских мрежа изведених УТП кабловима  

Одржавање пасивног дела инсталације локалних рачунарских мрежа изведених по систему структурног каблирања класичним, оптичким и УТП кабловима  

Контрола функционалности и квалитета инсталација локалних рачунарских мрежа по налогу корисника периодично или по потреби

Одржавање система кабловске дистрибуције ТВ сигнала као и приводних коаксијалних каблова до провајдера кабловске телевизије за диспечерске центре у ППЗ Електровојводине
Одржавање система тачног времена и система разгласа

Одржавање система контроле приступа и евиденције радног времена

Одржавање система видео надзора

Одржавање система СОС дојаве

Одржавање осталих система и инсталација слабе стује

3.3.2
РЕДОВНО МЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ СВИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 1kV и IT ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТУ ОДС-а на локацији Булевар Ослобођења 100, Нови Сад НАКОН РАДНОГ ВРЕМЕНА У ВИДУ ДЕЖУРСТВА

Како су у питању пословно погонске зграде и магацини, неопходно је кроз редовно одржавање предвидети интервенције у случају изненадних кварова и ван редовног радног времена радне екипе задужене за одржавање свих електричних инсталација у објектима на наведеној локацији.

Дежурство подразумева да је један извршилац увек на располагању, и да се одазове позиву на предметну локацију у року од једног. О интервенцији у случају хаварије у току дежурства, извршилац је дужан о томе обавестити свог предпостављеног који ће у току наредног радног дана известити одговорно лице Наручиоца.

3.3.3 ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ПОСРЕДОВАЊЕ ОДЛАЗНИХ И ДОЛАЗНИХ ВЕЗА И ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА У ОБЈЕКТУ ППЗ на локацији Булевар Ослобођења 100, Нови Сад У ТОКУ РАДНОГ ВРЕМЕНА 

Пружање услуга посредовање одлазних и долазних веза.

Прикупљање и ажурирање података за израду ажурних телефонских именика. 
Прилог 3.4.- .- РЕДОВНО МЕСЕЧНО ПРОТИВПОЖАРНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА У ОБЈЕКТУ ОДС-а на локацији Булевар Ослобођења 100, Нови Сад

У овом прилогу наведена су сва задужења одговорних лица по стручној спреми задужених  за вршење радова редовног  противпожарног одржавања  инсталација у објектима на наведеној локацији у оквиру редовног радног времена и дежурства (00-24 часова) на месечном нивоу.

3.4.1
РАДОВИ ЗОП ангажовањем 1 извршиоца са ВШС и положеним стручним испитом из области ЗОП-а пред комисијом МУП-а: у оквиру редовног радног времена (07-15).

· израђује, у сарадњи са представником примаоца радова, упутства, правила, изводе из Плана ЗОП-а и других интерних докумената, ради омогућавања ефикасног спровођења мера заштите од пожара оперативним радницима даваоца радова,

· организује ватрогасни стражу када се за то створе услови и по захтеву примаоца радова, 
· организује виши ниво спровођења мера заштите од пожара у условима појачаних мера обезбеђења (државни празници, већи број нерадних дана, ванредне ситуације)
· по захтеву примаоца радова организује прикупљање/распоређивање  средстава ЗОП-а (ватрогасних апарата, хидрантске опреме и сл.) у сервисним интервалима,

· устројавање и контрола радовног и правилног вођења евиденције и књиге примопредаје предвиђених законом и захтевима примаоца радова,

· извештавање примаоца радова о свим битним догађајима констатованих током рада дежурних, као и о предузетим мерама за отклањање потенцијалних опасности од пожара. Извештаји се по правилу седмично у писаној форми, а у случају хитности информација се преноси тренутно електронском поштом и телефонским путем

3.4.2
РАДОВИ ЗОП ангажовањем на радно место са ССС и положеним стручним испитом из области ЗОП пред комисијом МУП-а. Послови се одвијају од 00 до 24 часа на наведеној локацији:

· у случајевима пожара предузима све мере за ефикасну локализацију и ликвидацију пожара, извештава професионалну ватрогасну јединицу и надлежне органе и службе Примаоца радова
· по указаној потреби предузима активности на узбуњивању и планској евакуацији људи и материјалних добара.

· у случајевима акције гашења пожара од стране професионалне ватрогасне јединице, поступа по инструкцијама Руководиоца акције гашења пожара.  

· организује и одговара за рад у дежурној смени,

· обезбеђује и врши континуирано праћење рада противпожарних централа за детекцију пожара и аутоматско гашење,

· дневна контрола функционалног статуса свих система за детекцију и аутоматско гашење инсталираних на предметној локацији, према корисничком упутству произвођача и интерном упутству примаоца радова,

· у дневној 12 часовној смени врши најмање три редовна обиласка штићеног простора и то: први на почетку-пријему смене, други по завршетку редовног радног времена запослених и трећи на истеку смену.

· у ноћној 12 часовној смени врши најмање три редовна обиласка и то: по пријему смене, други по престанку рада радница на одржавању хигијене и трећи непосредно пред крај смене,

· контрола исправности и правилног распореда мобилне опреме за гашење пожара према изводу из плана ЗОП-а добијеног од примаоца радова,

· визуелна контрола хидрантских ормана и периодична функционална проба рада хидраната на предметној локацији и у објектима,

· стална контрола исправности паник-расвете.

· перманентан надзор над спровођењем превентивних мера ЗОП-а прописаним Законом, Планом заштите од пожара, правилником ЗОП-а интерним актима примаоца радова и налозима и инструкцијама примаоца радова,

· редовно и прецизно евидентирање, у за то предвиђене евиденционе књиге – листе, свих активности и догађаја током смене. 

3.4.3
ПЛАНИРАНИ И НЕПЛАНИРАНИ послови противпожарног обезбеђења и техничке заштите. Послови се одвијају од 00 до 24 часа на наведеној локацији:

- послови монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и                  обуке корисника.

Прилог 3.6
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ УНУТРАШЊИХ ПОВРШИНА  У ОБЈЕКТИМА ОДС-а на локацији Булевар Ослобођења 100, Нови Сад
Редовно оджавање хигијене унутрашњих површина на наведеној локацији врши ће се у времену од 14-22 часова радним данима по динамици коју одреди Наручилац кроз Наруџбеницу на месечном нивоу. 

На Извршиоцу радова је да сходно приложеним квадратурама објекта дефинише потребан број извршилаца. Одржавањем хигијене унутрашњег простора Наручилац подразумева:

· Детаљно чишћење подних површина брисањем са раствором средства за одржавање пода једном дневно

· Детаљно чишћење санитарија у тоалету са одговарајућим дезинфекционим средствима (доместос, бреф и слично) једном дневно.

Извршилац је дужан да у цени одржавања хигијене унутрашњег простора обухвати обезбеђивање свог потрошног материјала у тоалетима што подразумева следеће

· трослојни тоалет папир у ролни

· двослојни папирни убриси одговарајуће величине по постојећој дозерици

· течни сапун за руке ph 5.5, дерматолошки испитан

· хотелски сапун

· освеживач за WC – шољу

· папирне подлошке за даску WC – шољу

3.6.1 – Одржавање хигијене унутрашњег простора; бараке, сервисне зграде, баждарнице и ремонта, Булевар Ослобођења бр.100, 

Одржавање хигијене унутрашњег простора на укупној повшини од cca 21.010.41 m² са cca 1000 корисника присутних дневно.

· Одржавање хигијене у заједничким просторијама ППЗ (ходници, степеништа, кухиња, сала...)

· Одржавање хигијене ППЗ у просторијама канцеларија, оставама и помоћним просторијама као и манипулативним просторима

· Одржавање и чишћење меких и тврдих подних и зидних облога на адекватан начин и средствима

· Одржавање чистоће канцеларијског намештаја и свог канцеларијског инвентара брисањем једном дневно чистом и сувом крпом

· Спровођење дезинсекције и дератизације свих простора квартално

· Одржавање хигијене у тоалетима (cca 110 мокрих чворова у објекту) у ППЗ са дневним обиласцима на сваких 3 часа приликом којих допунити потошен матријал за хигијену ( тоалет папир, убрус, течни сапун)

· Прање свих унутрашњих страна прозора једном месечно адекватним средством за стаклене површине

· Прање/чишћење тракастих завеса и завеса од других материјала квартално.

3.6.2
Локација магацина Управе у Новом Саду, Пут новосадског партизанског одреда бр. 1

Одржавање хигијене унутрашњег простора на укупној повшини од cca 150 m²( магацин и две канцеларије) са cca 10 корисника присутних дневно.

Одржавање хигијене у просторијама канцеларија, оставама и помоћним просторијама као 

и манипулативним просторима

Одржавање и чишћење меких и тврдих подних и зидних облога на адекватан начин и средствима

Одржавање чистоће канцеларијског намештаја и свог канцеларијског инвентара брисањем 

једном дневно чистом и сувом крпом

Спровођење дезинсекције и дератизације свих простора квартално

Одржавање хигијене у тоалетима (1 мокри чвор у објекту) са допуном потошеног матријал

 за хигијену (тоалет папир, убрус, течни сапун)

Прање свих унутрашњих страна прозора једном месечно адекватним средством за 

стаклене површине

Прање/ чишћење тракастих завеса и завеса од других материјала квартално.

3.6.2
Локација ППЗ погона ЕД Нови Сад у Бачкој Паланци, Југ Богдана бр.1

Одржавање хигијене унутрашњег простора на укупној повшини од cca 550m² са cca 50корисника присутних дневно.

Одржавање хигијене узаједничким просторијама ППЗ (ходници,степениште,кухиња,сала...)

Одржавање хигијене ППЗ у просторијама канцеларија, оставама и помоћним просторијама као и манипулативним просторима

Одржавање и чишћење меких и тврдих подних и зидних облога на адекватан начин и средствима

Одржавање чистоће канцеларијског намештаја и свог канцеларијског инвентара брисањем једном дневно чистом сувом крпом

Спровођење дезинсекције и дератизације свих простора квартално

Одржавање хигијене у тоалетима (10мокрих чворова у објекту) у ППЗ са дневним обиласцима на сваких 3 часа приликом којих допунити потрошни материјал за хигијену (тоалет папир, убрус, течни сапун)

Прање свих унутрашњих страна прозора једном месечно адекватним средством за 

стаклене површине

Прање/ чишћење тракастих завеса и завеса од других материјала квартално.

3.6.3
Локација ППЗ пословнице погона Бачка Паланка у Бачком Петровцу,           14.Б.У.С.Б бр. 100

Одржавање хигијене унутрашњег простора на укупној повшини од cca 120m² са cca 10корисника присутних дневно.

Одржавање хигијене узаједничким просторијама ППЗ (ходници,степениште,кухиња,сала...)

Одржавање хигијене ППЗ у просторијама канцеларија, оставама и помоћним просторијама као и манипулативним просторима

Одржавање и чишћење меких и тврдих подних и зидних облога на адекватан начин и средствима

Одржавање чистоће канцеларијског намештаја и свог канцеларијског инвентара брисањем једном дневно чистом сувом крпом

Спровођење дезинсекције и дератизације свих простора квартално

Одржавање хигијене у тоалетима ( 2мокра чворова у објекту) у ППЗ са дневним обиласцима на сваких 3 часа приликом којих допунити потрошни материјал за хигијену (тоалет папир, убрус, течни сапун)

Прање свих унутрашњих страна прозора једном месечно адекватним средством за 

стаклене површине

Прање/ чишћење тракастих завеса и завеса од других материјала квартално.

3.6.4 Локација ППЗ погонаЕД Нови Сад у Бечеју, Петровеселски пут бр.1

Одржавање хигијене унутрашњег простора на укупној повшини од cca 800m² са cca 50корисника присутних дневно.

Одржавање хигијене узаједничким просторијама ППЗ (ходници,степениште,кухиња,сала...)

Одржавање хигијене ППЗ у просторијама канцеларија, оставама и помоћним просторијама као и манипулативним просторима

Одржавање и чишћење меких и тврдих подних и зидних облога на адекватан начин и средствима

Одржавање чистоће канцеларијског намештаја и свог канцеларијског инвентара брисањем једном дневно чистом сувом крпом

Спровођење дезинсекције и дератизације свих простора квартално

Одржавање хигијене у тоалетима (10мокрихчворова у објекту) у ППЗ са дневним обиласцима на сваких 3 часа приликом којих допунити потрошни материјал за хигијену (тоалет папир, убрус, течни сапун)

Прање свих унутрашњих страна прозора једном месечно адекватним средством за 

стаклене површине

Прање/ чишћење тракастих завеса и завеса од других материјала квартално.

3.6.5 Локација ППЗ испоставе погона Бечеј у Србобрану, Новосадска бр.2

Одржавање хигијене унутрашњег простора на укупној повшини од cca 220m² са cca 10корисника присутних дневно.

Одржавање хигијене узаједничким просторијама ППЗ (ходници,степениште,кухиња,сала...)

Одржавање хигијене ППЗ у просторијама канцеларија, оставама и помоћним просторијама као и манипулативним просторима

Одржавање и чишћење меких и тврдих подних и зидних облога на адекватан начин и средствима

Одржавање чистоће канцеларијског намештаја и свог канцеларијског инвентара брисањем једном дневно чистом сувом крпом

Спровођење дезинсекције и дератизације свих простора квартално

Одржавање хигијене у тоалетима (3мокра чвора у објекту) у ППЗ са дневним обиласцима на сваких 3 часа приликом којих допунити потрошни материјал за хигијену (тоалет папир, убрус, течни сапун)

Прање свих унутрашњих страна прозора једном месечно адекватним средством за 

стаклене површине

Прање/ чишћење тракастих завеса и завеса од других материјала квартално.

3.6.6 Локација ППЗ  погона ЕД Нови Сад у Жабљу, Николе Тесле бр. 3б

Одржавање хигијене унутрашњег простора на укупној повшини од cca 400m² са cca 50корисника присутних дневно.

Одржавање хигијене узаједничким просторијама ППЗ (ходници,степениште,кухиња,сала...)

Одржавање хигијене ППЗ у просторијама канцеларија, оставама и помоћним просторијама као и манипулативним просторима

Одржавање и чишћење меких и тврдих подних и зидних облога на адекватан начин и средствима

Одржавање чистоће канцеларијског намештаја и свог канцеларијског инвентара брисањем једном дневно чистом сувом крпом

Спровођење дезинсекције и дератизације свих простора квартално

Одржавање хигијене у тоалетима (6мокрих чворова у објектуППЗ са дневним обиласцима на сваких 3 часа приликом којих допунити потрошни материјал за хигијену (тоалет папир, убрус, течни сапун)

Прање свих унутрашњих страна прозора једном месечно адекватним средством за 

стаклене површине

Прање/ чишћење тракастих завеса и завеса од других материјала квартално.

3.6.7 Локација ППЗ  погона  Жабаљ у Темерину, Новосадска бр. 478.

Одржавање хигијене унутрашњег простора на укупној повшини од cca 120m² са cca 10корисника присутних дневно.

Одржавање хигијене узаједничким просторијама ППЗ (ходници,степениште,кухиња,сала...)

Одржавање хигијене ППЗ у просторијама канцеларија, оставама и помоћним просторијама као и манипулативним просторима

Одржавање и чишћење меких и тврдих подних и зидних облога на адекватан начин и средствима

Одржавање чистоће канцеларијског намештаја и свог канцеларијског инвентара брисањем једном дневно чистом сувом крпом

Спровођење дезинсекције и дератизације свих простора квартално

Одржавање хигијене у тоалетима (2мокра чвора у објектуППЗ са дневним обиласцима на сваких 3 часа приликом којих допунити потрошни материјал за хигијену (тоалет папир, убрус, течни сапун)

Прање свих унутрашњих страна прозора једном месечно адекватним средством за 

стаклене површине

Прање/ чишћење тракастих завеса и завеса од других материјала квартално.

3.7. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ СПОЉАШЊИХ ПОВРШИНА И ЗЕЛЕНИЛА
3.7.
 Отворени простор

   Одржавање хигијене отвореног простора на укупној повшини од cca 19.695,00 m²
Одржавање зелених површина у кругу, кошење траве, окопавање и подрезивање садница, 

садња новог украсног биља и сл.

Одржавање свих површина саобраћајница, паркинга, тротоара и платоа у кругу,

свакодневно чишћење отпадака, прашине, снега, отпалог грања и опалог лишћа

Одржавање свих површина саобраћајница, паркинга, тротоара и платоа испред и око ППЗ,

свакодневно чишћење отпадака, прашине, снега, отпалог грања и опалог лишћа на 5 m од објекта, чишћење резервисаног паркинга и паркинга иза ДЦВ, чишћење снега свакодневно 24 часа дневно и у нерадне дане

Спровођење дезинсекције и дератизације свих простора

Отклањање последица елементарних непогода и хаварија

Табела бр. 1 – Месечни паушал
	РБ
	ОПИС
	Јед.

мере

	
	1
	

	1.
	Редовно одржавање целокупне инсталације (водоводне и канализационе), одржавање канцеларијског намештаја, одржавање зграде (кровови и ограде) на: ППЗ-и, Булевар Ослобођења 100, Нови Сад; барака; баждарница и магацин Управе које обухвата 3 раднa места (3 извршиоца(1 за водоводне и канализационе инсталације, 2 за кровове и ограде). У току једног месеца према специфицираним пословима и норма сатима. Радници су дужни да специфициране послове обављају у току радног времена од 07-15 часова сваког радног дана. Послови који спадају у месечно задужење дати су у прилогу 3.1.1. техничке спецификације 
	компл

	2.
	Редовно одржавање целокупне инсталације (водоводне и канализационе) на: ППЗ-и, Булевар Ослобођења 100, Нови Сад; барака; баждарница и магацин Управе које обухвата 1 раднo места (3 извршиоца) у виду дежурства код куће у периоду од 15-07 часова, сваког радног дана, викендом и празником.

Послови који спадају у дежурство дати су у прилогу 3.1.3.техничке спецификације
	 компл

	3.
	Редовно одржавање хигијене унутрашњих и спољних површина и зеленила у ППЗ-и на Булевару Ослобођења 100, Нови Сад које обухвата 4 радна места (4 извршиоца, (2 спремачице и 2 цвећарке)) у виду дежурства у периоду од 07-15 часова, сваког радног дана, викендом и празником по потреби.

Послови који спадају у дежурство дати су у прилогу 3.1.2. техничке спецификације
	компл

	4.
	Редовно одржавање целокупног КГХ система на објектима на: ППЗ-и Булевар Ослобођења 100, Нови Сад; барака; баждарница и магацин Управе које обухвата 6 радних места (6 извршилаца/4 радника машинске струке и 2 радника електро струке) у току једног месеца према спрецифицираним пословима и норма сатима. Радници су дужни да специфициране послове обављају у току радног времена од 07-15 часова сваког радног дана. Послови који спадају у месечно задужење дати су у прилогу 3.2.1. техничке спецификације
	компл

	5.
	Редовно одржавање КГХ система на ППЗ-и Булевару Ослобођења 100, Нови Сад; барака; баждарница и магацин Управе које обухвата 1 радно место (3 извршиоца) машинске струке у виду дежурства код куће у периоду од 15-07 часова, сваког радног дана, викендом и празником.

Послови који спадају у дежурство дати су у прилогу 3.2.2. техничке спецификације
	 компл

	6.
	Редовно одржавање свих електроенергетских инсталација 1kV и IT инсталација на објектима и у објектима: ППЗ-и Булевару Ослобођења 100, Нови Сад; барака; баждарница и магацин Управе које обухвата 13 радних места (13 извршиоца) електро струке у току једног месеца према специфицираним пословима и норма сатима. Радници су дужни да специфициране послове обављају у току радног времена од 07-15 часова сваког радног дана. Послови који спадају у месечно задужење дати су у прилогу 3.3.1. техничке спецификације
	Компл

	7.
	Редовно одржавање свих електроенергетских инсталација 1kV и IT инсталација на објектима и у објектима : ППЗ-и, Булевар Ослобођења 100, Нови Сад; барака; баждарница и магацин Управе које обухвата 1 радно место (3 извршиоца) електро струке у виду дежурства код куће у периоду од 15-07 часова, сваког радног дана, викендом и празником.

Послови који спадају у дежурство дати су у прилогу 3.3.2 техничке спецификације.
	компл



	8.
	Пружање услуга посредовање одлазних и долазних веза и давање информација. Прикупљање и ажурирање података за израду ажурних телефонских именика. Услуга обухвата 3 радна места (3 извршиоца).Услуга се пружа у току радног времена од 07-15 часова сваког радног дана, а све према прилогу 3.3.3 техничке спецификације

	компл

	9.
	Редовно противпожарно одржавање на објектима: ППЗ-и, Булевар Ослобођења 100, Нови Сад; барака; баждарница и магацин Управе које обухвата 1 радно место (1 извршиоц са ВШС). Послови обављају се у периоду од 07-15 часова сваког радног дана, а све према прилогу 3.4.1 техничке спецификације  
	компл

	10.
	Редовно противпожарно одржавање на: ППЗ-и, Булевар Ослобођења 100, Нови Сад; барака; баждарница и магацин Управе које обухвата 1 радно место (5 извршилаца са ССС). Послови обављају се у периоду од 00-24 часова сваког радног дана, викендом и празником, а све према прилогу 3.4.2. техничке спецификације
	компл

	 11.
	ПЛАНИРАНИ И НЕПЛАНИРАНИ послови противпожарног обезбеђења и техничке заштите. Послови обављају се у периоду од 00-24 часова сваког радног дана, викендом и празником ( 5 извршилаца, ССС) а све према прилогу 3.4.3. техничке спецификације
	компл


Месечни паушал се односи на техничку спремност Понуђача да пружи захтеване радове као и на раније описано превентивно одржавање – ревизије (ПОГЛАВЉЕ 3 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ).

Уколико тражени износ месечног паушала без ПДВ-а буде већи од 6.000.000,00 РСД, односно максималног износа месечног паушала без ПДВ-а понуда ће бити неприхватљива.
Табела бр. 2 – Цене резервних делова и опреме са уградњом

Овом табелом се дају процењене потребне количине опреме и резервних делова на основу којих се оцењује понуда. Стварно утрошене количине могу да варирају током периода одржавања.

Цена резервних делова се односи на саме резервне делове, њихову уградњу, и све зависне трошкове.

	
	
	
	
	
	

	Табела 2
	 
	 
	
	

	I Резервни делови (грађевински, водоинсталатерски радови, радови хигијене и зеленила)

	РБ
	Опис позиције
	Јед. мере
	Процењена количина

	
	
	
	

	 
	1
	2
	3

	Превентивни преглед мокрих чворова (WC-шоља, котлића, умиваоника, галантерије и др.) у пословним објектима Електровојводине:
	 

	
	

	
	


	1. .
	Замена WC-шоље новом по избору Наручиоца, са свом пратећом опремом.
	ком
	10

	
	
	
	

	2. 
	Замена писоара новим по избору Наручиоца, са свом пратећом опремом.
	ком
	8

	
	
	
	

	3. 
	Замена вентила за писоар
	ком
	20

	
	
	
	

	4. .
	Замена сензорског вентила за писоар
	ком
	5

	
	
	
	

	5. 
	Замена моноблока
	ком
	20

	
	
	
	

	6. 
	Замена даске за WC-шољу новом, по избору Наручиоца
	ком
	30

	
	
	
	

	7. .
	Замена сифона
	ком
	30

	
	
	
	

	ЗАМЕНА НЕИСПРАВНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ У WC-ИМА ПО ИЗБОРУ НАРУЧИОЦА:

	

	8.
	Замена огледала 
	ком
	5

	
	
	
	

	9.
	Замена држача за убрусе 
	ком
	5

	
	
	
	

	10.
	Замена дозера за сапун 
	ком
	5

	
	
	
	

	11.
	Замена држача за толет папир 
	ком
	5

	
	
	
	

	12.
	Замена дозера за убрусе - ролна, по избору Наручиоца 
	ком
	10

	
	
	
	

	13.
	Замена дозера за тоaлет папир - ролна, по избору Наручиоца 
	ком
	10

	
	
	
	

	14.
	Замена држача за пешкире 
	ком
	5

	
	
	
	

	15.
	Замена четке за WC-шољу 
	ком
	5

	
	
	
	

	16.
	Замена водокотлића са испирном цеви, доводним цревом и вентилом и свом пратећом опремом
	ком
	8

	
	
	
	

	
	
	
	

	17.
	Замена  умиваоника  са сифоном и свом пратећом опремом
	ком
	6

	
	
	
	

	18.
	Замена батерије Т и Х у мокрим чворовима новом по по избору Наручиоца са свом пратећом опремом.
	ком
	20

	
	
	
	

	
	
	
	

	ЗАМЕНА НЕИСПРАВНОГ БОЈЛЕРА НОВИМ СА СВОМ ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ:

	

	19.
	5-10 l
	ком
	3

	
	
	
	

	20.
	50 l
	ком
	2

	
	
	
	

	21.
	80 l 
	ком
	3

	
	
	
	

	22.
	200 l
	ком
	2

	
	
	
	

	23.
	Замена сигурносног вентила 1/2ˮ 3 бара
	ком
	5

	
	
	
	

	24.
	Замена сигурносног вентила 1ˮ 3 бара
	ком
	5

	
	
	
	

	25.
	Замена грејача бојлера 2кW
	ком
	10

	
	
	
	

	26.
	Замена грејача  5/4ˮ 3кW
	ком
	6

	
	
	
	

	27.
	Замена бринокс веза 1/2ˮ 
	ком
	50

	
	
	
	

	28.
	Замена бринокс веза 3/8ˮ 
	ком
	50

	
	
	
	

	29.
	Замена туш батерије новом, са свом пратећом опремом.
	ком
	5

	
	
	
	

	30.
	Замена осталих потрошних елемената у мокрим чворовима пословних објеката Електровојводине.
	пауш.
	2

	
	
	
	

	
	
	
	

	31.
	Замена судопере новом са свом пратећом опремом.
	ком
	4

	
	
	
	

	ЗАМЕНА ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ - ПОЦИНКОВАНИХ

	

	32.
	1/2ˮ 
	m
	100

	
	
	
	

	33.
	3/4ˮ 
	m
	100

	
	
	
	

	34.
	1ˮ 
	m
	50

	
	
	
	

	35.
	5/4ˮ 
	m
	70

	
	
	
	

	36.
	6/4ˮ 
	m
	100

	
	
	
	

	37.
	2ˮ 
	m
	50

	
	
	
	

	38.
	Ø 20
	m
	100

	
	
	
	

	39.
	Ø 25
	m
	50

	
	
	
	

	40.
	Ø 32
	m
	50

	
	
	
	

	41.
	Ø 40
	m
	50

	
	
	
	

	42.
	Ø 50
	m
	50

	
	
	
	

	ЗАМЕНА ПРОПУСНИХ ВЕНТИЛА
	 

	
	

	43.
	3/8ˮ 
	ком
	6

	
	
	
	

	44.
	1/2ˮ 
	ком
	6

	
	
	
	

	45.
	3/4ˮ 
	ком
	6

	
	
	
	

	46.
	1ˮ 
	ком
	6

	
	
	
	

	47.
	5/4ˮ 
	ком
	6

	
	
	
	

	48.
	6/4ˮ 
	ком
	6

	
	
	
	

	49.
	2ˮ 
	ком
	6

	
	
	
	

	50.
	2,5ˮ 
	ком
	6

	
	
	
	

	ЗАМЕНА ПОЦИНКОВАНИХ ХОЛЕНДЕРА
	 

	
	

	51.
	3/8ˮ 
	ком
	25

	
	
	
	

	52.
	1/2ˮ 
	ком
	25

	
	
	
	

	53.
	3/4ˮ 
	ком
	25

	
	
	
	

	54.
	1ˮ 
	ком
	25

	
	
	
	

	55.
	5/4ˮ 
	ком
	25

	
	
	
	

	56.
	6/4ˮ 
	ком
	25

	
	
	
	

	57.
	2ˮ 
	ком
	25

	
	
	
	

	58.
	2,5ˮ 
	ком
	25

	
	
	
	

	Замена поцинкованих дуплих нипли
	 

	
	

	59.
	3/8ˮ 
	ком
	25

	
	
	
	

	60.
	1/2ˮ 
	ком
	25

	
	
	
	

	61.
	1/2ˮ
	ком
	25

	
	
	
	

	62.
	1ˮ 
	ком
	25

	
	
	
	

	63.
	5/4ˮ 
	ком
	25

	
	
	
	

	64. 
	6/4ˮ 
	ком
	25

	
	
	
	

	65.
	2ˮ 
	ком
	25

	
	
	
	

	66.
	2,5ˮ 
	ком
	25

	
	
	
	

	ЗАМЕНА КЛИЗНИХ СПОЈКИ
	 

	
	

	67.
	1/2ˮ 
	ком
	10

	
	
	
	

	68.
	3/4ˮ 
	ком
	10

	
	
	
	

	69.
	3/4ˮ 
	ком
	10

	
	
	
	

	70.
	5/4ˮ 
	ком
	10

	
	
	
	

	71.
	6/4ˮ 
	ком
	10

	
	
	
	

	72.
	2ˮ 
	ком
	10

	
	
	
	

	ЗАМЕНА ПУМПИ
	 

	
	

	73.
	4kW    1,2-2,2 l/s
	ком
	2

	
	
	
	

	74.
	5,5kW   3-5,8 l/s
	ком
	1

	
	
	
	

	75.
	4kW муљна пумпа
	ком
	1

	
	
	
	

	76.
	7kW муљна пумпа
	ком
	1

	
	
	
	

	ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ
	 

	
	

	77.
	Ø 50
	m
	50

	
	
	
	

	78.
	Ø 75
	m
	35

	
	
	
	

	79.
	Ø 110
	m
	50

	
	
	
	

	80.
	Ø 125
	m
	25

	
	
	
	

	81.
	Ø 160
	m
	25

	
	
	
	

	82.
	Ø 250
	m
	25

	
	
	
	

	83.
	Замена вертикалних сливника
	ком
	5

	
	
	
	

	84.
	Замена хоризонталних сливника
	ком
	5

	
	
	
	

	85.
	Чишћење олука и олучних вертикала у пословним објектима Електровојводине
	m
	400

	
	
	
	

	ПОПРАВКА РАДНЕ ФОТЕЉЕ
	 

	
	

	86.
	Тапацирање еко кожом 
	ком
	25

	
	
	
	

	87.
	Тапацирање штофом 
	ком
	35

	
	
	
	

	88.
	Замена отпреска
	ком
	35

	
	
	
	

	89.
	Замена механиз.за наслон 
	ком
	35

	
	
	
	

	90.
	Замена руконаслона
	ком
	35

	
	
	
	

	91.
	Замена лифтомата 
	ком
	35

	
	
	
	

	92.
	Замена хромиране базе 
	ком
	35

	
	
	
	

	93.
	Замена пластичних точкића
	ком
	500

	
	
	
	

	94.
	Шмирглање, гитовање и лакирање  дрвених површина садолин лаком или другим премазним средством
	m²
	500

	
	
	
	

	
	
	
	

	95.
	Шмирглање, гитовање и бојење  дрвених облога бојама на воденој бази.
	m²
	500

	
	
	
	

	96.
	Бојење радијатора 
	m²
	70

	
	
	
	

	97.
	Замена клизача фијокара
	ком
	70

	
	
	
	

	98.
	Замена клизача фијокара
	m²
	200

	
	
	
	

	99.
	Услуга  замене оштећених плоча спуштеног плафона типа "АРМСТРОНГ" димензија 60x60cm. 
	ком
	200

	
	
	
	

	
	
	
	

	100.
	Услуга  монтаже растера спуштеног плафона типа "АМСТРОНГ" од минералних (гипсаних) плоча димензија 60x60cm , дебљине 10mm, са металном подконструкцијом, качено за постојећу међуспратну конструкцију. Постављени плафон припремити за уградњу  јављача пожара и расвете
	m²
	200

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	101.
	Услуга демонтаже  постојећег спуштеног плафона од металних ламела са подконструкцијом типа "ХАНТЕР-ДАГЛАС". Плафон пажљиво демонтирати, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску  депонију удаљену до 10 km. 
	m²
	200

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Замена оштећених фронтова, страница, полица у плакарима и комодама са испоруком и уградњом нових фронтова и страница плакара и облога зидова. У цену урачунати сав потребан материјал (шарке, бушење отвора за шарке, бравице, ручица.) Фронтове, странице плакара и облоге обрадити АБС траком. Обрачун по m2.
	 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	102.
	Универ I класе
	m²
	200

	
	
	
	

	103.
	Медијапан
	m²
	100

	
	
	
	

	104.
	Постојећи материјал из магацина - иверица
	m²
	100

	
	
	
	

	105.
	Замена бравица на плакарима.
	ком
	150

	
	
	
	

	106.
	Замена шарки
	ком
	150

	
	
	
	

	107.
	Замена држача полица
	ком
	250

	
	
	
	

	108.
	Ампасовање врата
	ком
	50

	
	
	
	

	109.
	Замена уложака браве
	ком
	75

	
	
	
	

	110.
	Монтажа врата до 5м2
	ком
	20

	
	
	
	

	111.
	Демонтажа преградних зидова од штафли са облогом од оплемењене иверице.
	m²
	400

	
	
	
	

	112.
	Демонтажа парапетне облоге система централне климе
	m
	400

	
	
	
	

	113.
	Замена оштећених преградних зидова од штафли са облогом од оплемењене иверице новим од  штафли са облогом од оплемењене иверице.
	m²
	350

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	114.
	Замена оштећених преградних зидова од штафли са облогом од оплемењене иверице новим преградним зидом са једноструком металном подконструкцијом обложеном обострано једноструким гипс картонским плочама ватроотпопорним.
	m²
	250

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	115.
	Демонтажа врата (улазна врата у канцеларије и врата између канцеларија)
	ком
	30

	
	
	
	

	
	
	
	

	116.
	Замена олучних вертикала и хоризонтала
	m
	150

	
	
	
	

	117.
	Замена стаклених површина - вакум стакло 4+12+4
	m²
	60

	
	
	
	

	118.
	Замена стаклених површина - вакум стакло 6+12+6
	m²
	50

	
	
	
	

	Услуга пажљиве демонтаже уграђених плакара од оплемењене иверице и преграда од стакла, са утоваром на камион одвожењем до градске депоније до 10 km или на локацију коју одреди Наручилац(магацин).
	 

	
	

	
	

	
	

	
	

	119.
	Плакар
	m²
	200

	
	
	
	

	120.
	Преграде од стакла
	m²
	50

	
	
	
	

	121.
	Услуга испоруке и уградње фронтова и страница плакара и облога зидова ради замене оштећених. У цену урачунати сав потребан материјал (шарке, бушење отвора за шарке, бравице, ручица...) Фронтове, странице плакара и облоге обрадити АБС траком. Обрачун по m2.
	 
	 

	
	а) Амбалажни универ (за зидну технику)
	m²
	20.00

	
	б) Универ (I класе)
	m²
	200.00

	
	в) Фурнирана иверица
	m²
	50.00

	
	г) Медијапан
	m²
	100.00

	122.
	Услуга замене постојећих прозора алуминијумским прозорима са термо прекидом. Врста стакла термопан (4+16+4), ниско емисионо. Димензије прозора 860x1460mm.
	ком
	20.00

	123.
	Услуга замене постојећих балконских врата алуминијумским вратима са термо прекидом. Врста стакла термопан (4+16+4), ниско емисионо. Димензије врата 860x2290mm.
	ком
	3.00

	124.
	Услуга изношења канцеларијског мобилијара (столица, столова, комода.) из простора који се адаптира или приликом сељења запослених. Лагеровање у  у оквиру објекта, на локацији коју одреди Наручилац или премештање из једне у другу канцеларију.
	ком
	600

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Услуга демонтаже унутрашњих и спољашњих дрвених или стаклених врата са штоком и прагом, са утоваром на камион и одвожењем до градске депоније до 10 km удаљености, или на локацију коју одреди Наручилац(магацин).
	 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	125.
	Дрвена врата између канцеларија (до 2 m2)
	ком
	50

	
	
	
	

	126.
	Дрвена врата између ходника и канцеларија (до 2 m2)
	ком
	30

	
	
	
	

	127.
	Стаклена једнокрилна врата
	ком
	15

	
	
	
	

	128.
	Стаклена двокрилна врата
	ком
	15

	
	
	
	

	129.
	Демонтажа постојећих алуминијумских прозора и парапетних даски, са одлагањем на место које одреди Наручилац.
	m²
	20

	Услуга замене постојећег оштећеног итисона новим. Испорука и постављање итисона на лепак на место које одредио Наручилац. Боја и дезен по избору Наручиоца.  Класа итисона BFLS1:
	 

	
	

	
	

	
	

	
	

	130.
	дебљине до 6mm
	m²
	40

	
	
	
	

	131.
	дебљине до 10mm
	m²
	40

	
	
	
	

	Услуга преслагивања постојеће подне облоге. Ценом обухватити демонтажу старе подне облоге, сортирање, поновну монтажу исте. Оштећену подну облогу одвести на депонију удаљену до 10km или на место које одреди Наручилац. Обрачун по m2 ламината
	 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	132.
	ламинат
	m²
	200

	
	
	
	

	133.
	бродски под
	m²
	100

	
	
	
	

	134.
	Услуга демонтаже ламината са лајснама и утоваром и одвозом на депонију до 10 km или на место које одреди Наручилац.
	m²
	200.00

	135.
	Услуга демнотаже паркета (лепљени спојеви) и одлагање на депониоју до 10 km или на место које одреди Наручилац
	m²
	200.00

	136.
	Замена оштећеног ламината. Испорука и уградња подне облоге од ламината. домаће производње за опремање простора високе фреквентности. Боја по избору Наручиоца. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију.  Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити дилатационе спојнице ширине 10 mm. Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80 cm лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати. Обрачун по m2 замењеног ламината.
	m²
	300

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	137.
	Услуга замене постојећег пода. У цену урачунати испоруку и уградњу подне облоге - ламелирани храстов бродски под, дебљине 14 mm. Поставити трослојан бродски под, типа "Таркет" или сличан, са комплетном завршном површинском обрадом. Подлогу припремити за постављање пода, да је равна, без испупчења, таласа и потпуно сува. Ламелирани под унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Све додирне спојнице пода  морају бити затворене. Сучељавања геровати. Обрачун по m2 замењеног пода.
	m²
	150

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Услуга замене оштећених или недостајућих паркет или ламинат лајсни. Испорука и уградња нових паркет или ламинат лајсни. На сваких 80 cm лајсне причврстити за зид. Лајсне на сучељавању геровати. У цену урачунати лакирање паркет лајсни три пута полиуретанским паркет лаком. Обрачун по m1 паркет или ламинат лајсне.
	 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	138.
	ламинат лајсне- висина лајсне до 5mm
	m
	50

	
	
	
	

	139.
	ламинат лајсне- висина лајсне до 8mm
	m
	50

	
	
	
	

	140.
	паркет лајсне -  висина лајсне до 5mm
	m
	50

	
	
	
	

	141.
	паркет лајсне -  висина лајсне до 8mm
	m
	50


	Услуга испоруке и постављање подних керамичких плочицa I класе са израдом фуга од 5 mm, у боји по избору Наручиоца и припадајућим профил лајснама, прелазне и угаоне, на подлогу  цем. кошуљицу на слоју лепка по систему фуга на фугу и фуговање у боји по избору Наручиоца. У цену урачунати израду цокли висине до 10 cm. Подне плочице морају бити отпорне на клизање. Обухватити све радове комплетно. Обрачун по m2.
	 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	142.
	10x20
	m²
	150

	
	
	
	

	143.
	20x20
	m²
	300

	
	
	
	

	144.
	30x30
	m²
	300

	
	
	
	

	145.
	Услуга скидања керамичких плочицa и цокли са подова и зидова са утоваром шута и одвозом на депонију до 10 km
	m²
	300

	
	
	
	

	
	
	
	

	146.
	Услуга стругања и лакирања постојећег паркета. Паркет стругати машинским путем, са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Остругана површина мора бити равна, без удубљења и других трагова. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака.  Паркет лакирати три пута полиуретанским паркет лаком По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа поновити поступак и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино обрусити, очистити и лакирати трећи пут. У цену урачунат сав потребан материјал. Обрачун по m2 лакираног паркета.
	m²
	200

	147.
	Услуга лупања парапетних облога од керамичких плочицa са утоваром шута и одвозом на депонију до 10 km
	m²
	300

	
	
	
	

	
	
	
	

	148.
	Замена оштећене угаоне L лајсне од елоксираног алуминијума. Обрачун по m1 лајсне.
	m²
	50

	
	
	
	

	
	
	
	

	149.
	Замена оштећених прелазних лајсни за покривање прелаза између две различите површине истог нивоа
	m
	20

	
	
	
	

	
	
	
	

	150.
	Замена оштећених прелазних лајсни за покривање прелаза између две различите површине различитог нивоа
	m
	20

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	151.
	Замена оштећеног прага са лакирањем три пута полиуретанским лаком.
	m²
	25

	152.
	Услуга замене постојећег оштеченог пода од винила. Испорука и уградња подне облоге "винил", лепљењем на подлогу са свим потребним предрадњама (по спецификацији произвођача) у боји по избору Наручиоца. Подлога пре уградње винила мора бити сува, чиста и равна. Уколико је подлога неравна употребити масу за изравнање. Обрачун по m2.
	m²
	200

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	153.
	Услуга прања постојећег итисона и тепиха са дубинским чишћење- прањем. У цену урачунат превоз од сервиса и враћање до Наручиоца
	 
	 

	
	а) итисон
	m²
	100

	
	б) тепих
	m²
	50

	154.
	Демонтажа дуплог пода са одлагањем плоча на место које одреди инвеститор до 10 km
	m²
	200

	
	
	
	

	
	
	
	

	155.
	Услуга испоруке и постављања дуплог пода одговарајућег типа (плоче димензија 60x60cm, антистатик високе носивости)
	m²
	220

	
	
	
	

	
	
	
	

	156.
	Услуга испоруке и постављања одговарајуће подне подконструкције дуплог пода
	ком
	485

	
	
	
	

	157.
	Замена дотрајалих платнених завеса новим тракастим завесама.
	m²
	500

	
	
	
	

	158.
	Замена дотрајалих платнених завеса новим платненим завесама.
	m²
	300

	
	
	
	

	159.
	Замена оштећених венецијанера новим венецијанерима
	m²
	200

	
	
	
	

	160.
	Услуга постављања изолације на зидове и плафоне 
Стиропор - 3cm
	m²
	150

	
	
	
	

	
	
	
	

	161.
	Услуга постављања изолације на зидове и плафоне 
Стиропор - 5cm
	m²
	150

	
	
	
	

	
	
	
	

	162.
	Радови Услуга постављања изолације на зидове и плафоне 
Стиродур - 3cm
	m²
	200

	
	
	
	

	
	
	
	

	163.
	Услуга постављања изолације на зидове и плафоне 
Стиродур - 5cm
	m²
	200

	
	
	
	

	
	
	
	

	164.
	Услуга постављања изолације на зидове и плафоне 
Камена вуна - 3cm
	m²
	200

	
	
	
	

	
	
	
	

	165.
	Стругање старе боје са зидова и плафона са евентуалном поправком зидова и плафона (затварање пукотина са тракама...)
	m²
	500

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Глетовање и кречење унутрашњих зидова и плафона дисперзивном или полудисперзивном бојом у два слоја. Подове и немештај у просторији заштитити фолијом.
	 

	
	

	
	

	
	

	166.
	Дисперзивна боја 
	m²
	1,000

	
	
	
	

	167.
	Полудисперзивна боја 
	m²
	900

	
	
	
	

	Кречење унутрашњих зидова и плафона дисперзивном или полудисперзивном бојом у два слоја. Подове и немештај у просторији заштитити фолијом.
	 

	
	

	
	

	168.
	Дисперзивна боја
	m²
	1,000

	169.
	Полудисперзивна боја
	m²
	900

	170.
	Преправка  и затварање пукотина зидова и плафона након постављања електроинсталација
	h
	900

	
	
	
	

	171.
	Обрада шпалета око прозора лепљењем стиропора, постављањем угаоних лајсни, глетовање и кречење са унутрашње стране
	m
	50

	
	
	
	

	
	
	
	

	172.
	Обрада шпалета око прозора лепљењем стиропора, глетовање и кречење са спољашње стране
	m
	50

	
	
	
	

	
	
	
	

	173.
	Услуга скидања боје са зидова и плафона висине до 3m. 
	m²
	50

	174.
	Услуга постављања  изолације (дебљине 5 cm) на зидове и плафоне. Обрачун по m2.
	 
	 

	
	а) cтиропор
	m²
	100

	
	б) cтиродур
	m²
	100

	175.
	Замена оштећених или сломљених стаклених врата другим од каљеног стакла или слично
	m²
	50

	
	
	
	

	176.
	Бојење старе металне браварије са претходном припремом (ампасовање, брушење, чишћење, санирање оштећења и пукотина). Бојити емајл лаком у нијанси која одговара осталој браварији на тој фасади зграде.
	m²
	50

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	177.
	Израда металне конструкције од:
	 
	 

	
	а) лима
	kg
	250

	
	б) челика
	kg
	250

	178.
	Услуга лупања бетона са утоваром шута и одвозом на депонију до 10 km
	m³
	25.00

	
	
	
	

	179.
	Услуга бетонирања, са израдом потребне оплате 
	m³
	10.00

	180.
	Услуга поплочавања бетонским плочама комбинованих 

димензија: 30x20cm, 20x20cm, 20x10cm, 10x10cm, дебљине 6cm. Плоче треба да су пресоване, пране површине, двослојне и да буду заштићене са protect заштитом због лакшег одржавања. Плоче треба да су отпорне на соли за посипање и на смрзавање.
	m²
	150.00

	181.
	Услуга Услуга уградње бетонских ивичњака димензија 

75x8x20cm, оборених ивица.
	m
	100.00

	182.
	Услуга рушења зиданих зидова од опеке дебљине до 25cm, заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду са утоваром шута и одвозом на депонију до 10 km.
	m²
	50

	183.
	Услуга замене постојећег покривача на надстрешницама. 

Покривање лексаном у боји по избору Наручиоца. Лексан дебљине 10 mm.У цену урачуна ти сав потребан материјал за спојеве.
	m²
	30

	184.
	Израда и уградња ливених клупа за седење. Седиште и наслон клупе су израђени од дрвета и лива. Клупе су димензија 50x180cm. 
	ком
	10

	185.
	Израда и постављање бетонских жардињера димензија 50x50x75cm.
	ком
	20

	186.
	Противпожарно заптивање машинских инсталација (гориве пластичне цеви) експандирајућом пп траком HILTI CFS W EL и HILTI CFS C EL ватроотпорности 120 мин
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	цев fi 25CFS-W EL
	ком
	4.00

	
	цев fi 160CFS-W EL
	ком
	4.00

	187.
	Противпожарно заптивање машинских инсталација (металне цеви обложене горивом синтетичком инсталацијом) експандирајућом бандаж траком HILTI CFS W EL и HILTI CFS C EL ватроотпорности 120 мин
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	цев 4fi90 CFS-B
	ком
	16.00

	
	цев 2fi60 CFS-C
	ком
	2.00

	188.
	Обрада око продора проласка машинских и термотехничких инсталација кроз пп секторе системом HILTI CFS-CT и HILTI CFS-S ACR ватроотпорности 120 min
	m²
	2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	189.
	Противпожарно заптивање продора електроинсталација системом HILTI CFS-CT и HILTI CFS-S ACR ватроотпорности 120 min
	m²
	2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	190.
	Противпожарно заптивање спојева између ивице отвора бетонског зида и штока пп врата системом CFS-CP WB ватроотпорности 120 min
	m²
	10

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	191.
	Противпожарно заптивање продора електроинсталација системом HILTI CFS-CT и HILTI CFS-S ACR ватроотпорности 120 min
	m²
	2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	192.
	Одржавање хигијене унутрашњег простора ППЗ ЕВ, бараке, сервисне зграде, ремонта и баждарнице са свим припадајућим потрошним материјалом а у свему према прилогу 6.6 и 6.6.1. техничке спецификације
	m²
	21010

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	193.
	Одржавање хигијене  унутрашњег простора магацина Управе са свим припадајућим потрошним материјалом а у свему према прилогу 6.6 и  6.6.2. техничке спецификације.
	m²
	150

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	194.
	Прање свих спољашњих страна прозора ангажовањем специјализованих фирми за ту врсту радова (прозори се не отварају, спратност 14 спратова)
	m²
	4000

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	195.
	Одржавање зелених површина у кругу (кошење траве, окопавање и подрезивање садница, садња новог украсног биља и сл.), одржавање свих површина саобраћајница, паркинга, тротоара, и платоа у кругу, свакодневно чишћење отпадака, прашине, отпалог грања и опалог лишћаа у свему према прилогу   6.7. техничке спецификације.
	m²
	19695

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	II Резервни за КГХ и одржавање лифтова

	

	 
	Климатизација , грејање и хлађење
	 
	 

	196.
	Замена термометара 0-160 C°
	ком
	10

	197.
	Замена манометара 0-16 бар Ø 80
	ком
	5

	198.
	Замена манометара 0-16бар Ø 100
	ком
	5

	199.
	Замена манометара 0-16бар  Ø  160
	ком
	5

	200.
	Замена  пресостата високог притиска
	ком
	2

	201.
	Замена пресостата ниског притиска
	ком
	2

	202.
	Замена пригушивача буке 2000x1000x200mm
	ком
	1

	203.
	Замена усмеривача ваздуха 2200x300mm
	ком
	1

	204.
	Замена  изолације пригушивача буке
	m2
	20

	205.
	Замена расхладних компресора 7-9 kW
	ком
	2

	206.
	Замена експанзионог вентила расхладног система
	ком
	2

	207.
	Замена проточ прекидача за цев NO100
	ком
	1

	208.
	Замена зап. вентила грејања за цеви-1/2 "
	ком
	20

	209.
	Замена зап. вентила грејања за цеви 3/4 "
	ком
	20

	210.
	Замена зап. вентила грејања за цеви 1 "
	ком
	10

	211.
	Замена зап.вентила грејања за цеви   5/4 "
	ком
	10

	212.
	Замена зап.вентила грејања за цеви 6/4 "
	ком
	10

	213.
	Замена запо.вентила грејања за цеви 2 "
	ком
	5

	214.
	Замена зап.вентил грејања за цеви NO 65
	ком
	1

	215.
	Замена зап.вентил грејања за цеви NO 80
	ком
	1

	216.
	Замена зап.вентила грејања  цеви NO 100
	ком
	1

	217.
	Замена зап.вентила грејања  цеви NO 125
	ком
	1

	218.
	Замена бринокс веза 1/2 " дуж. 400 mm
	ком
	2

	219.
	Замена бринокс веза 1/2 " дуж. 500 mm
	ком
	2

	220.
	Замена бринокс веза 1/2 " дуж. 600 mm
	ком
	2

	221.
	Замена бринокс веза 3/4 " дуж. 400 mm
	ком
	2

	222.
	Замена бринокс веза 3/4 " дуж. 500 mm
	ком
	2

	223.
	Замена бринокс веза 3/4 " дуж. 600 mm
	ком
	2

	224.
	Замена циркулационе пумпе V=14lit/sec, H=12mVS, N=4kW, n=1450o/min
	ком
	1

	
	
	
	

	225.
	Замена циркулационе пумпе V=24lit/sec, H=16mVS, N=7,5kW, n=1450o/min
	ком
	1

	
	
	
	

	226.
	Замена циркулационе пумпе V=33lit/sec, H=8mVS, N=5,5kW, n=1450o/min
	ком
	1

	
	
	
	

	227.
	Замена циркулационе пумпе V=30.5lit/sec, H=30mVS, N=22W, n=2900o/min
	ком
	1

	
	
	
	

	228.
	Замена циркулационе пумпе V=15.9м3/h, H=25 kPa, N=365W
	ком
	1

	
	
	
	

	229.
	Замена циркулационе пумпе 
	ком
	1

	
	V=3.1м3/h, H=65 kPa, N=175W
	
	

	230.
	Замена регулационе бленде за цеви - 1 "
	ком
	1

	231.
	Замена рег. бленде за цеви - 5/4 "
	ком
	1

	232.
	Замена рег. бленде за цеви - 6/4 "
	ком
	1

	233.
	Замена рег. бленде за цеви - 2 "
	ком
	1

	234.
	Замена рег. бленде за цеви - NO 65
	ком
	1

	235.
	Замена рег. бленде за цеви - NO 80
	ком
	1

	236.
	Замена рег. бленде за цеви - NO 100
	ком
	1

	ЗАМЕНА ЦЕВНЕ МРЕЖЕ - ЦРНЕ ЧЕЛИЧНЕ БЕШАВНЕ ЦЕВИ

	

	238.
	- 1/2 "
	m
	36

	239.
	- 3/4 "
	m
	24

	240.
	- 1 "
	m
	24

	241.
	- 5/4 "
	m
	12

	242.
	- 6/4 "
	m
	12

	243.
	- 2 "
	m
	36

	244.
	- NO 65
	m
	12

	245.
	- NO 80
	m
	24

	246.
	NO100
	m
	24

	247.
	NO 125
	m
	24

	248.
	- NO 150
	m
	12

	249.
	- NO 200
	m
	6

	250.
	- NO 250
	m
	6

	251.
	- NO 300
	m
	6

	252.
	- NO 350
	m
	6

	253.
	Замена бакарних цеви - Cu Ø 22
	m
	12

	254.
	Замена бакарних цеви - Cu  Ø 18
	m
	12

	255.
	Замена бакарних цеви - Cu  Ø 15
	m
	30

	256.
	Замена бакарних цеви - Cu Ø 12
	m
	50

	257.
	Замена бакарних цеви - Cu  Ø  10
	m
	50

	258.
	Замена бакарних цеви - Cu  Ø 8
	m
	30

	259.
	Замена бакарних цеви - Cu  Ø  6
	m
	50

	260.
	Зам пластичних цеви конденз вода - 1/2 "
	m
	60

	261.
	Зам пластичних цеви конденз вода - 3/4 "
	m
	150

	262.
	Зам пластичних цеви конденз вода - 1 "
	m
	150

	263.
	Зам пластичних цеви конденз вода - 5/4 "
	m
	80

	264.
	Зам пластичних цеви конденз вода - 6/4 "
	m
	80

	265.
	Зам цевне изолације за црне цеви - 3/4 "
	m
	25

	266.
	Зам цевне изолације за црне цеви - 1 "
	m
	25

	267.
	Зам цевне изолације за црне цеви - 5/4 "
	m
	25

	268.
	Зам цевне изолације за црне цеви - 6/4 "
	m
	25

	269.
	Зам цевне изолације за црне цеви - 2 "
	m
	25

	270.
	Зам цевне изолације за црне цеви - NO 65
	m
	10

	271.
	Зам цевне изолације за црне цеви - NO 80
	m
	10

	272.
	Зам цевне изолације за црне цев- NO 100
	m
	10

	273.
	Зам цевне изолације за црне цев - NO 125
	m
	10

	274.
	Замена цевне изолације за бакарне цеви - за Cu Ø15
	m
	30

	
	
	
	

	275.
	Замена цевне изолације за бакарне цеви - за Cu Ø 12
	m
	50

	
	
	
	

	276.
	Замена цевне изолације за бакарне цеви - за Cu Ø 10
	m
	50

	
	
	
	

	277.
	Замена цевне изолације за бакарне цеви - за Cu Ø 8
	m
	30

	
	
	
	

	278.
	Замена цевне изолације за бакарне цеви - за Cu Ø 6
	m
	50

	
	
	
	

	279.
	Замена плочасте изолације
	m2
	100

	280.
	Замена мешног вентила за цеви - NO 80
	ком
	1

	281.
	Замена мешног вентила за цеви  - NO 100
	ком
	1

	282.
	Замена мешног вентила за цеви  - NO 125
	ком
	1

	283.
	Замена мешног вентила за цеви  - NO 150
	ком
	1

	284.
	Замена косог вентила - 1 "
	ком
	1

	285.
	Замена косог вентила - 5/4 "
	ком
	1

	286.
	Замена косог вентила - 6/4 "
	ком
	1

	287.
	Замена косог вентила - 2 "
	ком
	1

	288.
	Замена косог вентила - NO 65
	ком
	1

	289.
	Замена аутоматских одзрачних вентила  3/8 "
	ком
	30

	
	
	
	

	290.
	Замена пнеуматских термостата индукционих јединица
	ком
	50

	
	
	
	

	291.
	Замена главе пнеуматског компресора 10/10
	ком
	1

	
	
	
	

	292.
	Замена хладњака пнеуматског компресора 10/10
	ком
	1

	
	
	
	

	293.
	Замена неповратног вентила пнеуматског компресора 10/10
	ком
	1

	
	
	
	

	294.
	Замена магнетног вентила пнеуматског компресора 10/10
	ком
	1

	
	
	
	

	295.
	Замена редуцир станице са одвајачем течности и манометром до 10 бара/1/2 "
	ком
	2

	
	
	
	

	296.
	Замена одвајача влаге компримираног ваздуха 
	ком
	1

	
	
	
	

	297.
	Замена пнеуматског регулатора
	ком
	1

	298.
	Замена електропнеуматског релеја
	ком
	1

	299.
	Замена спољног термостата -40 до +50 C°
	ком
	1

	300.
	Замена јонске масе
	kg
	300

	301.
	Замена водомера 6/4"
	ком
	1

	302.
	Замена неповратних вентила 6/4"
	ком
	1

	303.
	Замена цевних компензатора са прирубничким спојем NO 125 NP 16
	ком
	1

	
	
	
	

	304.
	Замена цевних компензатора са прирубничким спојем NO 100 NP 16
	ком
	1

	
	
	
	

	305.
	Замена цевних компензатора са прирубничким спојем NO 80 NP 16
	ком
	1

	
	
	
	

	306.
	Замена цевних компензатора са прирубничким спојем NO 65 NP 16
	ком
	1

	
	
	
	

	307.
	Замена регулационих клапни Ø175mm
	ком
	1

	308.
	Замена регулационих клапни Ø 200mm
	ком
	1

	309.
	Замена регулационих клапни Ø 220mm
	ком
	1

	310.
	Замена регулационих клапни 800x400 mm
	ком
	1

	311.
	Замена пнеуматског мотора инд. јединица
	ком
	30

	312.
	Замена хватача нечистоће са прирубничким спојем NO 80 NP 16
	ком
	1

	
	
	
	

	313.
	Замена хватача нечистоће са прирубничким спојем NO 100 NP 16
	ком
	1

	
	
	
	

	314.
	Замена хватача нечистоће са прирубничким спојем NO 125 NP 16
	ком
	1

	
	
	
	

	315.
	Замена млазница NO 15
	ком
	100

	316.
	Допуна фреона  R12
	kg
	60

	317.
	Допуна фреона  R 22
	kg
	60

	318.
	Допуна фреона  R 134
	kg
	120

	319.
	Замена кондензатора расхладних уређаја
	ком
	5

	320.
	Замена термостата расхладних уређаја
	ком
	10

	321.
	Замена вентилатора испаривача
	ком
	20

	322.
	Замена вентилатора кондензатора
	ком
	20

	323.
	Замена сушача гаса са фитинзима
	ком
	5

	324.
	Замена сакупљача гаса (рисивера)
	ком
	1

	325.
	Замена магнетног вентила расхладних уређаја
	ком
	5

	326.
	Замена радијаторских чланака
	ком
	20

	327.
	Замена радијаторских вентила - 1/2 "
	ком
	40

	328.
	Замена радијаторских вентила  - 3/4 "
	ком
	20

	329.
	Замена радијаторских навијака - 1/2 "
	ком
	40

	330.
	Замена радијаторских навијака - 3/4 "
	ком
	20

	331.
	Замена пп славина  - 1/2 "
	ком
	30

	332.
	Замена пп славина   - 3/4 "
	ком
	10

	333.
	Замена радијаторских конзола
	ком
	20

	334.
	Замена радијаторских редукција
	ком
	30

	335.
	Замена радијаторских дуплих нипли
	ком
	30

	336.
	Замена радијаторских дихтунга
	ком
	50

	337.
	Замена радиј одзрачних славина 3/8
	ком
	50

	338.
	Замена радиј одзрачних славина ¼ 
	ком
	30

	339.
	Замена каналских електричних грејача
	ком
	5

	340.
	Замена сигурносних вентила са опругом 6 бара 3/4 "
	ком
	2

	
	
	
	

	341.
	Замена сигурносних вентила са тегом 6 бара 1"
	ком
	2

	342.
	Замена сигурносних вентила са тегом 6 бара 2"
	ком
	1

	343.
	Замена тлачне склопке до 6 бара
	ком
	4

	344.
	Замена клинастог ремења - 3250x20 mm
	ком
	1

	345.
	Замена клинастог ремења - 1400x17  mm
	ком
	5

	346.
	Замена клинастог ремења  - 3800x25  mm
	ком
	1

	347.
	Замена клинастог ремења - 1150x17  mm
	ком
	5

	348.
	Замена клинастог ремења - 2800x17  mm
	ком
	1

	349.
	Замена клинастог ремења - 950x17  mm
	ком
	5

	350.
	Замена клинастог ремења - 1120x10  mm
	ком
	5


	351.
	Замена клинастог ремења - 2650x17  mm
	ком
	2

	352.
	Замена клинастог ремења - 1700x10  mm
	ком
	20

	353.
	Замена клинастог ремења - 750x9,5  mm
	ком
	3

	354.
	Замена тракастог ремења - 1530x60 mm
	ком
	1

	355.
	Замена тракастог ремења  - 1800x70 mm
	ком
	1

	356.
	Замена тракастог ремења  - 2380x65 mm
	ком
	1

	357.
	Замена тракастог ремења  - 1960x60 mm
	ком
	1

	358.
	Замена тракастог ремења  - 1870x55 mm
	ком
	1

	359.
	Испорука и замена постојеће Split јединице за монтажу на зид следећих карактеристика:
Single уређај (једна спољашња и једна унутрашња јединица);
Грејни капацитет:  cca 3.5-3.8 kW (12800 Btu/h)
Расхладни капацитет: cca 3.5 kW (12000 Btu/h)
Фреон:R410A (или сл. HFC расх. флуид) 
Опсег рада (спољна темп.): -7ºC / +43ºC
Гаранција: 3 године
Ценом обухваћена демонтажа постојеће јединице
	компл.
	5

	360.
	Испорука и замена постојеће Split јединице за монтажу на зид следећих карактеристика:
Single уређај (једна спољашња и једна унутрашња јединица);
Грејни капацитет:  cca 5.5-5.8 kW (18000-20400 Btu/h)
Расхладни капацитет: cca 5.1-5.3 kW
(17000-18500 Btu/h)
Фреон:R410A (или сл. HFC расх. флуид) 
Опсег рада (спољна темп.): -7ºC / +43ºC
Гаранција: 3 године
Ценом обухваћена демонтажа постојеће јединице
	компл.
	5

	362.
	Испорука и замена постојеће инверторске Split јединице за монтажу на зид следећих карактеристика:
Single уређај (једна спољашња и једна унутрашња јединица);
Грејни капацитет:  cca 4. kW (1,3-4,6)
Расхладни капацитет: cca 3.5 kW (1,1-3,8)
Фреон:R410A (или сл. HFC расх. флуид) 
Опсег рада хлађ. (сп темп): -10ºC - +46ºC
Опсег рада грејања (сп темп):-15ºC-+24ºC
Гаранција: 3 године
Ценом обухваћена демонтажа постојеће јединице
	компл.
	5

	363.
	Испорука и замена постојеће инверторске Split јединице за монтажу на зид следећих карактеристика:
Single уређај (једна спољашња и једна унутрашња јединица);
Грејни капацитет: 4,1 kW (1,6-5,2)
Расхладни капацитет: cca 3.6 kW (1,6-4,5)
Фреон:R410A (или сл. HFC расх. флуид) 
Опсег рада хлађ (сп темп.): -15ºC - +46ºC
Опсег рада грејања (сп темп):-11ºC-+21ºC
Гаранција: 3 године
Ценом обухваћена демонтажа постојеће јединице
	компл.
	5

	364.
	Испорука и замена постојеће инверторске Split јединице за монтажу на зид следећих карактеристика:
Single уређај (једна спољашња и једна унутрашња јединица);
Грејни капацитет:  cca 5,8 kW (1,4-7,3)
Расхладни капацитет: cca 5.0 kW(1,4-5,4)
Фреон:R410A (или сл. HFC расх. флуид) 
Опсег рада хлађ (сп темп.): -10ºC - +46ºC
Опсег рада грејања(сп темп.): -15ºC-+24ºC
Ценом обухваћена демонтажа постојеће јединице
	компл.
	2

	365.
	Замена вентилаторског кола клима коморе високог притиска 62000м3/час
	ком
	1

	
	
	
	

	366.
	Замена потисног вентилаторског кола „Westinghouse 360“ или одговарајућег
	ком
	1

	
	
	
	

	367.
	Замена потисног вентилаторског кола „Westinghouse 240“ или одговарајућег
	ком
	1

	
	
	
	

	368.
	Замена потисног вентилаторског кола - 2500m3/h
	ком
	1

	369.
	Замена вентилаторског одсисног кола са осовином и лежајевима за Westinghouse 360 или одговарајућег 
	ком
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	370.
	Замена вентилаторског одсисног кола са осовином и лежајевима за Westinghouse 240 или одговарајућег
	ком
	1


	
	
	
	

	
	
	
	

	371.
	Замена вентилаторског одсисног кола са осовином и лежајевима- 2500m3/h, 200Pa
	ком
	1

	
	
	
	

	372.
	Замена вентилаторског кола клима коморе LTH 2000
	ком
	1

	
	
	
	

	373.
	Замена потисног вентилаторског кола 3640m3/h, 300Pa, 1.5kW
	ком
	1

	
	
	
	

	374.
	Замена потисног вентилаторског кола  - 14900m3/h, 350Pa, 17.5kW
	ком
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	375.
	Замена одсисног вентилатора 
 - 14900m3/h, 1150Pa, 11kW
	ком
	1

	376.
	Замена одсисног вентилатора 3640m3/h, 300Pa, 1.1kW
	ком
	1

	
	
	
	

	377.
	Замена одсисног вентилатора високог притиска – југ 
	ком
	1

	
	
	
	

	378.
	Замена одсисног вентилатора високог притиска -  запад
	ком
	1

	
	
	
	

	379.
	Замена одсисног вентилатора високог притиска  - север
	ком
	1

	
	
	
	

	380.
	Замена одсисног вентилатора  у тоалетима
	ком
	1

	381.
	Замена вентилаторског кола расхладне куле
	ком
	1

	382.
	Замена  испуне расхладне куле  ниског притиска 
	m²
	3

	383.
	Замена елиминатора капи расхладне куле  ниског притиска 
	m²
	3

	
	
	
	

	384.
	Замена индукционе јединице типа  Westinghouse HI-JET модел AZA -12 или одговарајући
	ком
	10

	
	
	
	

	385.
	Замена  индукционе јединице типа  Westinghouse HI-JET модел AZA -09 или одговарајући
	ком
	5

	
	
	
	

	386.
	Замена индукционе јединице типа  Westinghouse HI-JET модел AZA -07 или одговарајући
	ком
	3

	
	
	
	

	387.
	Замена филтера од истегнутог метала - окца 5x5 - димензија 900x500x30 - петослојни
	ком
	3

	
	
	
	

	
	
	
	

	388.
	Замена филтера од истегнутог метала - окца 5x5  - димензија 700x400x30 - петослојни
	ком
	3

	
	
	
	

	389.
	Замена филтера од истегнутог метала - окца 5x5 - димензија 600x500x30 - петослојни
	ком
	3

	
	
	
	

	390.
	Замена измењивача топлоте 
- 2100000 kcal/h
 - 130/70 - 70/56.9C
	ком
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	391.
	Замена експанзионог суда
 - дим. Ø 1200x2000 mm
 - V=3250 litara
	ком
	1

	392.
	Замена расхладног уређаја - чилер за ледену воду климатизације високог притисака 
	ком
	1

	
	
	
	

	393.
	Хемијско чишћење кондензатора клима комора 
	компл.
	2

	394.
	Замена секције грејача клима коморе димензија 2,20m x 2,20m x300mm , са више извода
	компл.
	1

	
	
	
	

	395.
	Замена секције хладњака клима коморе димензија 3.0m x 3,0m x400mm, са више извода 
	компл.
	1

	
	
	
	

	396.
	Замена експанзионог лонца cca 3 cub за климатизацију високог притиска са припадајућом арматуром.
	компл.
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	397.
	Замена експанзионог лонца cca 1 cub за климатизацију високог притиска са припадајућом арматуром.
	ком
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	398.
	Замена омекшивача воде капацитета  50  cub са славином и пратећом опремом.
	компл.
	1

	
	
	
	

	399.
	Замена пнеуматског компресора 10/10; 1000l
	ком
	1

	400.
	Чишћење и дезинфекција потисних и одсисних канала
	компл.
	1

	
	
	
	

	401.
	Замена измењивача топле потрошне воде  за санитарне чворове у ППЗ, са пратећом опремом 
	компл.
	1

	
	
	
	

	402.
	Замена измењивача топле потрошне воде  за кухињу у ППЗ, са пратећом опремом 
	компл.
	1

	
	
	
	

	403.
	Замена центрифугалног вентилатора расхладне куле типа DYNAIR S.R.L.A.DA15/15 A6T 600m³/h 420 Pa. Предвидети потребно вратило, лежајеве, спојнице, помоћне елементе и носаче.
	компл.
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	404.
	Замена измењивача топлоте врела вода – топла вода следећих карактеристика :
Q=2100000kcal/h
130/70-70/56,9°C
G_p=33.3 m³/h
∆p_p=1 mVS
	компл.
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	405.
	Замена редуктора покретне капије
	ком
	1

	406.
	Замена ланца покретне капије
	ком
	1

	407.
	Замена точкова контејнера и колица
	ком
	1

	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЗА ЛИФТОВЕ ПРОИЗВОЂАЧА „SCHINDLER“ (лифт А,В и С)

	

	408.
	Торисни трафо на кабини за фреквентни погон за кабинска врата
	ком
	1

	409.
	Енкодер вучног мотора
	ком
	1

	410.
	Тахо генератор (апсолутни за копирање шахта)
	ком
	1

	411.
	Финдер реле са подножјем и диодом
	ком
	3

	412.
	Контрола исправности и безбедности лифта 
Понуђач је обавезан да, у договору/сарадњи са уговореним сервисером/Извршиоцем једанпут годишње, о свом трошку, организује обавезну контролу техничке исправности и безбедности лифтова од стране Именованог тела (члан 20 Правилника о безбедности лифтова 101/2010, не може да ради неко ко нема именовање). Сервисер је обавезан да изврши неопходне припреме за вршење техничке контроле исправности и безбедности лифтова и буде присутан за време обављања техничке контроле.
	ком
	2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	413.
	Штампана плоча  тип MAD1.Q A
	ком
	1

	414.
	Намотај кочнице погонског мотора тип GEARLESS            MACHINE FM280   BRAKE
	ком
	1

	
	
	
	

	415.
	Штампана плоча тип ASILOG 3.Q F
	ком
	1

	416.
	Штампана плоча тип BPL 1.Q B 
	ком
	1

	417.
	Штампана плоча тип
LONDAG 1.Q
	ком
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	418.
	Штампана плоча тип LONIOS 16.Q
	ком
	1

	419.
	Штампана плоча тип LREP 2.Q
	ком
	1

	420.
	Штампана плоча тип SKE 1.M
	ком
	1

	421.
	Штампана плоча тип MBB 3.M
	ком
	1

	422.
	Штампана плоча тип 
GCIO 360.Q
	ком
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	423.
	Штампана плоча тип 
EBCOM 68.Q
	ком
	1

	
	
	
	

	424.
	Претварач за напајање  тип INGC 150W 24VDC
	ком
	1

	425.
	Штампана плоча тип  ICE 1.Q
	ком
	1

	426.
	Штампана плоча тип HTIC 
	ком
	1

	427.
	Сензор за мерење оптерећења у кабини тип  LONLMDMS
	ком
	1

	
	
	
	

	428.
	Фотоћелија – Велика тип CEDES PHSIS 2
	ком
	1

	429.
	Индикатор одредишта у кабини тип DILEDM 10.Q
	ком
	1

	430.
	Штампана плоча тип QKS 910VF
	ком
	1

	431.
	Фреквентни регулатор погона кабинских врата тип VF 1204S
	ком
	1

	
	
	
	

	432.
	Фреквентни регулатор за лифт В и С тип  DRIVE VF33BR
	ком
	1

	
	
	
	

	433.
	Фреквентни регулатор за лифт А тип  DRIVE VF88BR Basic
	ком
	1

	
	
	
	

	434.
	Светлосна завеса тип CEDES Cegard Mini
	ком
	1

	435.
	Магнетни прекидач тип MRSB1
	ком
	1

	436.
	Зевалица – лева тип Door lock damped left     QKS9-1
	ком
	1

	
	
	
	

	437.
	Зевалица – десна тип Door lock damped right     QKS9-1
	ком
	1

	
	
	
	

	438.
	Забрава-лева типCoupler lefthand QKS9
	ком
	1

	439.
	Забрава-десна тип Coupler righthand    QKS 9
	ком
	1

	440.
	Контакт силе – леви; тип Closing force limiter left
	ком
	1

	441.
	Контакт силе – десни; тип Closing force limiter right
	ком
	1

	442.
	Носач панела врата – ломљени (Z) тип : Door hanger offset
	ком
	1

	
	
	
	

	443.
	Фотоћелија – мала ; типCEDES GLS126/NT-       NC
	ком
	1

	
	
	
	

	444.
	Намотај кочнице погонског мотора; тип GEARLESS             MACHINE FMR355   BRAKE
	ком
	1

	
	
	
	

	445.
	Мотор погона оператора кабинских врата са енкодером; тип QKS9
	ком
	1

	
	
	
	

	446.
	Уложак клизача кабине ЕМ 16 РЕ
	ком
	1

	447.
	Уложак клизача контра тега ЕК 10 РЕ
	ком
	1

	448.
	Контакт прилазних врата
	ком
	1

	449.
	Уложак клизача спољних врата QКS-9
	ком
	1

	450.
	Ролна забраве спољних врата
	ком
	1

	451.
	Лежај полуге врата
	ком
	1

	452.
	Уже тега врата
	ком
	1

	453.
	Дистантни гумени одбојник
	ком
	1

	454.
	Горњи клизач прилазних аутоматских врата
	ком
	1

	455.
	Горњи клизач прилазних аутоматских врата
	ком
	1

	456.
	Клинасти ремен
	ком
	1

	457.
	Пуфер гума
	ком
	1

	458.
	Торзиона опруга – лева
	ком
	1

	459.
	Торзиона опруга – десна
	ком
	1

	460.
	Кочница мотора врата
	ком
	1

	461.
	Контакт затезача граничника брзине
	ком
	1

	462.
	Акубатерија 12V 3,5А
	ком
	1

	463.
	Магнетни прекидач
	ком
	1

	464.
	Мотор вентилатора мотора (лифт А,Б и Ц)
	ком
	1

	465.
	Кочионе облоге са носачем (лифт А)- фероде
	ком
	1

	466.
	Позивна кутија
	ком
	1

	467.
	Штампана плоча EBLON
	ком
	1

	468.
	Штампана плоча TIC 1QB
	ком
	1

	469.
	Контактор мотора Сиеменс
	ком
	1

	470.
	Кочионе облоге без носача (лифт Б и Ц)
	ком
	1

	471.
	ФИД склопка
	ком
	1

	472.
	Заштитни ДМ контактор 
	ком
	1

	473.
	Заштитни ДМ контактор 
	ком
	1

	474.
	Електро магнет кочнице за врата 
	ком
	1

	475.
	Биметал Siemens
	ком
	1

	476.
	Тахо давач
	ком
	1

	477.
	Бремсбелаг сет
	ком
	1

	478.
	Точкићи кабинских врата
	ком
	1

	479.
	Контакт врата
	ком
	1

	480.
	Доњи клизач врата
	ком
	1

	481.
	Гумице врата
	ком
	1

	482.
	Читачка глава (велика)
	ком
	1

	483.
	Читачка глава (мала)
	ком
	1

	484.
	Микроконтакт кабинских врата 
	ком
	1

	485.
	Филц трака 
	ком
	1

	486.
	Контакт затезача ужади
	ком
	1

	487.
	Држач рукохвата у кабини лифта
	ком
	1

	488.
	Куплунг гума
	ком
	1

	489.
	О-ринг гуме (зелене)
	ком
	1

	490.
	Зупчасти каиш кабинских врата
	ком
	1

	491.
	Клинасти каиш кабинских врата
	ком
	1

	492.
	Кондензатор
	ком
	1

	493.
	Напонски филтер
	ком
	1

	494.
	Магнетни прекидач (ком.)
	ком
	1

	495.
	Сет лежајева (сет)
	ком
	1

	496.
	Skiip  модул (лифт А)
	ком
	1

	497.
	Магнетна плоча врата – полукружна са магнетном траком
	ком
	1

	498.
	Чеп рукохвата
	ком
	1

	499.
	ЛОНБИО штампана плоча
	ком
	1

	500.
	Магнет кабинских врата 
	ком
	1

	501.
	Адаптер трансформатора TA4L1
	ком
	1

	502.
	Адаптер трансформатора TA4L2
	ком
	1

	503.
	Адаптер трансформатора TAB
	ком
	1

	504.
	Адаптер трансформатора
TAMVE/1
	ком
	1

	
	
	
	

	505.
	Прекидач напајања
NGAE2/3
	ком
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	506.
	Прекидач напајања
NGAE
	ком
	1

	
	
	
	

	507.
	Прекидач напајања
NGG
	ком
	1

	
	
	
	

	508.
	Прекидач напајања
NGL
	ком
	1

	
	
	
	

	509.
	Напонски филтер 
FENS
	ком
	1

	
	
	
	

	510.
	Трансформатор 
NGSK
	ком
	1

	
	
	
	

	511.
	Термички прекидач
JTHSK
	ком
	1

	
	
	
	

	512.
	Термички прекидач
JTHB
	ком
	1

	
	
	
	

	513.
	Осигурач светла 
JFIL
	ком
	1

	
	
	
	

	514.
	Осигурач команде 
JFIS
	ком
	1

	
	
	
	

	515.
	Реле мотора вентилатора 
RMVE
	ком
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	516.
	Кутија ревизије 
ESE
	ком
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	517.
	Главни прекидач
JTHSK
	ком
	2

	
	
	
	

	
	
	
	

	518.
	Кутија ревизије
REC
	ком
	3

	
	
	
	

	
	
	
	

	519.
	Адаптер трансформатора
TAT
	ком
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	520.
	Прекидач за NGC
JNGC
	ком
	5

	
	
	
	

	
	
	
	

	521.
	Реле фазне заштите
RKPH
	ком
	6

	
	
	
	

	
	
	
	

	522.
	Вентилатор у кабини
MVEC 
	ком
	7

	
	
	
	

	
	
	
	

	523.
	Утичница на кабини 
PC
	ком
	8

	
	
	
	

	
	
	
	

	524.
	Труба аларма
SOA
	ком
	9

	
	
	
	

	
	
	
	

	525.
	Нужно светло у кабини
LNC
	ком
	10

	
	
	
	

	
	
	
	

	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЗА МАЛОТЕРЕТНЕ ЛИФТОВЕ (В И С)

	

	525.
	Контакт гиљотина врата
	ком
	1

	526.
	Двополна контакт кутија
	ком
	1

	527.
	Улошци клизача кабине 6mm
	ком
	1

	528.
	Улошци клизача контра тега
	ком
	1

	529.
	Крајњи искључивач
	ком
	1

	530.
	Реле 901
	ком
	1

	531.
	Грец управљања
	ком
	1

	532.
	Трафо управљања 220-60В
	ком
	1

	533.
	Трафо сигнализације 220-12В
	ком
	1

	534.
	Склопка 60В  16А
	ком
	1

	535.
	Позивни чланак са дугметом
	ком
	1

	536.
	Ручица браве
	ком
	1

	537.
	Цилиндрична брава fi 25
	ком
	1

	538.
	Сигнална сијалица 12В  2W
	ком
	1

	539.
	Вучно уже
	ком
	1

	540.
	Шпулна откочног магнета
	ком
	1

	541.
	Главни прекидач - аутомат
	ком
	1

	542.
	Механичка брава прилазних врата
	ком
	1

	543.
	Челично вучно уже Ø 6.5 mm 
	m
	120

	544.
	Неповратни фан контакт
	ком
	1

	545.
	Светиљка у кабини
	ком
	1

	546.
	Пратећи кабaл
	m
	120

	547.
	Погонска ужетњача
	ком
	1

	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЗА ЛИФТ У БАЖДАРНИЦИ

	548.
	Контакт прилазних аутоматских врата
	ком
	1

	549.
	Торзиона опруга прилазних врата
	ком
	1

	550.
	Доњи улшци клизача аутоматских врата
	ком
	1

	551.
	Горњи клизач аутоматских врата
	ком
	1

	552.
	Точак са ексцентром
	ком
	1

	553.
	Двокрака полуга
	ком
	1

	554.
	Полуга забрављивача
	ком
	1

	555.
	Полуга КSL
	ком
	1

	556.
	VVVF регулатор кабинских врата
	ком
	1

	557.
	Светлосна завеса
	ком
	1

	558.
	Позивно дугме
	ком
	1

	559.
	Магнетни прекидач мирни
	ком
	1

	560.
	Магнетни прекидач радни
	ком
	1

	561.
	Временско реле
	ком
	1

	562.
	Реле асиметрије фазе
	ком
	1

	563.
	Склопка 60V  32А
	ком
	1

	564.
	Склопка 60V  10А
	ком
	1

	565.
	Реле ПР 16
	ком
	4

	566.
	Реле ПР 15
	ком
	4

	567.
	Двополна контактна кутија
	ком
	2

	568.
	Шпилна откочног магнета
	ком
	1

	569.
	Кочионе облоге
	ком
	1

	570.
	Вучно уже
	m
	150

	571.
	Контакт доња затезача
	ком
	1

	572.
	Крајњи искључивач
	ком
	2

	573.
	Уложак клизача кабине
	ком
	4

	574.
	Уложак клизача контра тега
	ком
	4

	III Резервни делови -електричне инсталације

	575.
	Одржавање НН електро инсталације-замена прикључница
	ком
	100

	
	
	
	

	576.
	Одржавање НН електро инсталације-замена прекидача
	ком
	500

	
	
	
	

	577.
	Замена осигурача
	ком
	1000

	578.
	Замена контактних спојева у орманима и  стезаљки у разводним блоковима
	ком
	100

	
	
	
	

	579.
	Замена контактора, релеја и склопки 
	ком
	200

	580.
	Замена тастера и остале опреме у разводним блоковима
	ком
	200

	581.
	Замена  флуо-сијалица
	ком
	5000

	582.
	Замена флуо компакт штедљивих сијалица
	ком
	500

	583.
	Замена сијалица са ужареном нити 
	ком
	500

	584.
	Замена халогених сијалица 
	ком
	200

	585.
	Замена натријумових сијалица
	ком
	50

	586.
	Замена живиних сијалица 
	ком
	50

	587.
	Замена стартера
	ком
	5000

	588.
	Замена грла
	ком
	100

	589.
	Замена пригушница
	ком
	50

	590.
	Замена грејних плоча, на термичким уређајима
	ком
	50

	591.
	Замена прекидача и контактора на термичким уређајима
	ком
	50

	592.
	Замена грејача на термичким уређајима
	ком
	50

	593.
	Замена лед осветљења за светлеће рекламе
	m
	300

	594.
	Спирални кабел за телефон
	ком
	100

	595.
	Замена димера за ЛЕД расвету; радна температура -20°C- +60°C; напајање   90V AC - 240V AC/ 50Hz
	ком
	20

	596.
	Замена лед панела. Карактеристике: класа енергетске ефикасности - А++; боја- бела; 110lm/w; 3000 °K; радна тепмература  -20 °C - +60°C
	ком
	120

	597.
	Замена НDMI кабела
	m
	50

	598.
	Замена печ панела са 24 слота
	ком
	10

	599.
	Kабел коаксијални RG6
	m
	15

	600.
	Kабел UTP cat6
	m
	20

	601.
	N2XH 2x1,5
	m
	20

	602.
	N2XH 5x1,5
	m
	20

	603.
	N2XH 3x2,5
	m
	20

	604.
	N2XH 5x2,5
	m
	20

	605.
	N2XH 5x10
	m
	20

	606.
	NHXHX FE 180 3x1,5
	m
	20

	607.
	NHXHX FE 180 3x2,5
	m
	20

	608.
	NHXHX FE 180 5x2,5
	m
	20

	609.
	Oрман метални 1200x400x250
	ком
	2

	610.
	Oрман метални 1200x600x250
	ком
	2

	611.
	Oрман метални 1000x1200x250
	ком
	2

	612.
	P/F 1,5mm
	m
	15

	613.
	P/F 2,5mm
	m
	15

	614.
	P/F 6mm
	m
	15

	615.
	P/F 10mm
	m
	15

	616.
	P/F 16mm
	m
	15

	617.
	Patch panel 19''
	ком
	3

	618.
	PNK 50
	ком
	2

	619.
	PNK 100
	ком
	2

	620.
	PNK 200
	ком
	2

	621.
	PNK 300
	ком
	2

	622.
	PNK 400 
	ком
	2

	623.
	POKLOPAC PNK 50
	ком
	2

	624.
	POKLOPAC PNK 100
	ком
	2

	625.
	POKLOPAC PNK 200
	ком
	2

	626.
	POKLOPAC PNK 300
	ком
	2

	627.
	POKLOPAC PNK 400
	ком
	2

	628.
	PP 2x1,5
	m
	15

	629.
	PP 3x1,5
	m
	15

	630.
	PP 3x2,5
	m
	15

	631.
	PP 5x1,5
	m
	15

	632.
	PP 5x2,5
	m
	15

	633.
	PP 5x6
	m
	15

	634.
	PP5x10
	m
	15

	635.
	PP/L-Y 3x1,5
	m
	15

	636.
	PP/L-Y 3x2,5
	m
	15

	637.
	PPOO 3x1,5
	m
	15

	638.
	PPOO 3x2,5
	m
	15

	639.
	PPOO 5x1,5
	m
	15

	640.
	PPOO 5x2,5
	m
	15

	641.
	PPOO 5x6
	m
	15

	642.
	PPOO 5x10
	m
	15

	643.
	PPOO 5x16
	m
	15

	644.
	PPOO 5x16
	m
	15

	645.
	PPOO 4x25
	m
	15

	646.
	PPOO 4x35
	m
	15

	647.
	PPOO 4x50
	m
	15

	648.
	PPOO 4x70
	m
	15

	649.
	Продужни кабел 5m са шестоделном прикључницом
	ком
	2

	650.
	PVC канал шлицован 40х40
	m
	10

	651.
	PVC канал шлицован 60х60
	m
	10

	652.
	Рефлектор LED
	ком
	4

	653.
	Надградна флуо светиљка 4х18W
	ком
	20

	654.
	Уградна флуо светиљка 4х18W
	ком
	25

	655.
	Надградна флуо светиљка 4х36W
	ком
	20

	656.
	Уградна флуо светиљка 4х36W
	ком
	25

	657.
	Надградна лед панел 600х600mm 40W
	ком
	20

	658.
	Уградни лед панел 600x600mm 40W
	ком
	25

	659.
	Паник светиљка
	ком
	8


Табела бр.3 – Цена радног сата
	РБ
	ОПИС
	Јед. мере
	Количина

	
	1
	2
	3

	1. 
	Цена рада инжењера за радове по позиву
	Радни час*
	50

	2. 
	Цена рада ВКВ радника - за радове по позиву
	Радни час*
	50

	3. 
	Цена рада КВ радника за радове по позиву
	Радни час*
	150

	4. 
	Цена рада НКВ радника за радове по позиву
	Радни час*
	50

	5. 
	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО - ангажовање

Ангажовани сат путничког возила за превоз радника
	час
	50

	6. 
	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО - км

Километар пређеног пута путничког возила за превоз радника
	км
	50

	7. 
	ВОЗИЛО ЦЕСТАР - км

Километар пређеног пута возила ЦЕСТАР за превоз радника и материјала
	км
	50

	8. 
	ВОЗИЛО ЦЕСТАР - ангажовање

Ангажовани час возила ЦЕСТАР за превоз радника и материјала
	час
	50

	9. 
	КАМИОН СА МЕХАНИЧКОМ РУКОМ - км

Километар пређеног пута камиона са механичком руком
	км
	50

	10. 
	КАМИОН СА МЕХАНИЧКОМ РУКОМ - радни час

Радни час камиона са механичком руком
	Радни час*
	50

	11. 
	КАМИОН СА МЕХАНИЧКОМ РУКОМ - ангажовање

Ангажовани час камиона са механичком руком
	час
	50


Овом табелом се дају процењене потребне количине радних сати на основу којих се оцењује понуда. Стварно утрошене количине могу да варирају током периода одржавања.
Односи се на цене радова за радове по позиву код којих нема уградње резервних делова или исте обезбеђује Наручиоц.

*Радни час се рачуна од почетка отклањања кварова до момента завршетка интервенције
Пожељно је да заинтересованo лицe прe дaвaњa пoнудe  обави посету објекта. Објекат је комплексан и пожељно је да пре достављања понуде уппознају исти. Захтев за посету објекту доставити на e-mail: mina.kresoja@eps.rs
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

	Ред. бр.
	4.1  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН


	1.
	Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Доказ: 

- за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 
- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра 
Напомена: 
· У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе

· У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача 

	2.
	Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
Доказ:

- за правно лице:
1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.

2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење хттп://www.бг.ви.суд.рс/лт/артицлес/о-висем-суду/обавестење-ке-за-правна-лица.хтмл
3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

 Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда  на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.

- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.

Напомена: 
· У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника

· У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих

· У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе

· У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

	3.
	Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Доказ:

- за правно лице, предузетнике и физичка лица: 
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 
Напомена: 

· Уколико локална (општиснка) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе   приложи и потврде осталих локланих органа/организација/установа 
· Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације
· У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе

· У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
Ови докази не могу бити старији више од два месеца од датума отварања понуда.



	4. 
	Услов: Да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које  произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
Доказ:

Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (Образац бр.10)
Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

	5.
	Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, односно обављање послова контролисања исправности лифтова. 
Доказ:

Фотокопија важећег Сертификата о акредитацији којим се потврђује да је понуђач/подизвођач компетентан за обављање послова контролисања лифтова.

1. Фотокопија Решења надлежног министарства којим се доказује да је понуђач именовано тело за спровођење поступка редовног и ванредног прегледа лифтова 
Напомена: Решење морају поседовати они субјекти (понуђач, понуђач из групе понуђача или подизвођач), који ће обављати послове периодичног прегледа лифтова (ставка 412 у табели 2, обрасца структуре цена бр.2 резервни делови)

	Ред.бр.
	4.2  ДОДАТНИ УСЛОВИ 
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

	6.
	Финансијски капацитет:

Услов

- да је у посладње три пословне године (2016,2015. и 2014.) остварио укупан приход од најмање 250.000.000,00 РСД (без ПДВ-а)

Доказ:
· Извештај о бонитету (БОН-ЈН) од Агенције за привредне регистре који садржи основне податке о понуђачу и податке о пословном приходу у предходне три обрачунске године 2016,2015. и 2014.) са сажетог биланса успеха (позиција под редним бројем 1)

Напомена:

У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача.

	7.
	Пословни капацитет:

Услов

- да је у посладње три пословне године 2016,2015. и 2014..) извршио услуге:
1.1 одржавања електро инсталација које су предмет ове набавке у износу од најмање 20.000.000,00 РСД (без ПДВ-а)

1.2 одржавање система КГХ (клима/грејање/хлађење) који је предмет ове набавке, у износу од најмање 50.000.000,00 РСД (без ПДВ-а)

1.3 одржавање водоводних инсталација које су предмет ове набавке у износу од најмање 10.000.000,00 РСД (без ПДВ-а)

1.4 одржавање хигијене које је предмет ове набавке, у износу од најмање 20.000.000,00 РСД (без ПДВ-а)

1.5  извршио услуге одржавања лифтова који су предмет ове набавке, од којих је најмање један „Сцхиндлер“ минималне носивости 1200 кг, у износу од најмање 10.000.000,00 РСД (без ПДВ-а)

2. у последње три пословне године (2016,2015. и 2014.) изводио радове на  одржавању свих следећих делова КГХ система:

2.1. Одржавање клима коморе високог притиска, минималног капацитета 65000 м³/х; индиректно грејање; хлађење преко расхладног уређаја

2.2. Одржавање клима коморе ниског притиска индиректно грејање- директно хлађење (водени кондензатори са расхладним кулама)

2.3. Одржавање пнеуматског система климатизације

2.4. Одржавање циркулационих пумпи климатизације високог и ниског притиска

2.5. Одржавање вентилационих канала климатизације високог и ниског притиска, минималне дужине 3000 м
2.6. Одржавање вентилатор конвектора и индукционих јединица
2.7. Одржавање компресорске станице
3. у последње три пословне године (2016,2015. и 2014..) вршио услуге техничког одржавања комерцијално - пословних објеката сличне намене и комплексности као објекти на којима се извршава предмет набавке

4. Да понуђач у пословању примењује стандарде квалитета и да поседује важеће сертификате о испуњености захтева стандарда: ИСО 9001, СРПС ИСО 14001 и СРПС ОХСАС 18001.

Доказ:

1.1.
Потписана и оверена референтна листа (Образац бр.3)

1.2.
 Потврде купца (Образац бр.4) којима се доказује да је Понуђач у последње три пословне године (2016,2015. и 2014.) извршио наведене услуге одржавања у захтеваном износу.

1.3.
Списак лифтова које је понуђач одржавао (за подтачку 1.6.)
2.1. Потписана и оверена референтна листа (Образац бр.3а)

2.2 Потврде купца (Образац бр.4а) којима се доказује да је Понуђач у последње три пословне године (2016,2015. и 2014.) извршио наведене радове на  одржавањау делова јединственог КГХ система

3.1
Потписана и оверена референтна листа (Образац бр.3б)

3.2.
 Потврде купца (Образац бр. 4б) којима се доказује да је Понуђач у последње три пословне године (2016,2015. и 2014.) извршио радове наодржавању у карактеристичним објектима

4. Фотокопија сертификата. Сертификати морају бити издати од стране домаћег или међународног сертификационог тела и да важи на дан отварања понуда.

Напомена:

У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача

	8.
	Технички капацитет

Услов

Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако поседује у власништву или закупу:

· 2 (две) корпе на сопствени погон за рад на висини 
· 1 (један) агрегат 6 кW
Попуњен и оверен Образац  бр.5 Техничка опремљеност

Напомена:

У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове.

	9.
	Кадровски капацитет:

Услов

Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, уколико има запослене у радном односу или ангажована на други начин у складу са чл. 197-202. Закона о раду, и то:

- најмање 1 (један) дипломирани електроинжењер са важећом личном лиценцом 450 издату од Инжењерске коморе Србије

-најмање 2 (два) запослена лица техничке струке  за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке заштите и обуке корисника 

- најмање 20 (двадесет) запослених лица електро струке (КВ, ССС, ВКВ) са пуним радним временом (40 сати недељно)

- најмање 1 (један) дипломирани машински инжењер са важећом личном лиценцом 434 издату од Инжењерске коморе Србије

- најмање 1 (један) квалификована лифт-монтера

- најмање 5 (пет) запослених лица машинске струке (КВ, ССС, ВКВ) са пуним радним временом (40 сати недељно)

- најмање 2 (два) водоинсталатера (КВ, ССС, ВКВ)

- најмање 2 (два) столара (КВ, ССС, ВКВ)

- најмање 13 (тринаест) запослених за обављање услуга хигијене 

Доказ

· Изјава понуђача о довољном кадровском капацитету (Образац бр.6)

· За лица наведена у обрасцу бр. 6 достављају се фотокопије пријаве – одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А)) за запослене раднике код понуђача, а у случају да су лица ангажована по Уговору, прилаже се Уговор о делу или сл.

· Фотокопија тражених личних лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије да су наведени носиоци важећих лиценци и потврда о дужини важења исте.

·  Фотокопија дипломе о положеном завршном испиту за лифт-монтра

Напомена:

· У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове.


Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове из тачака 1. до 9 овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.
2. Сваки подизвођач мора да испуњава обавезне услове из овог обрасца, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач доставља за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

3. Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава обавезне услове из овог обрасца, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

4. Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
5. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
6. Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача , уколико на тај начин жели да докаже испуњеност обавезних услова.
7.На основу члана 79. став 5. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.апр.гов.рс  

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) ЗЈН

-регистар понуђача: www.апр.гов.рс
8. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, 
9. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
10. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
11. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе
12. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.
5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Избор најповољније понуде биће извршен на основу критеријума економски најповољнија понуда.

Комисија за јавну набавку ће извршити оцену понуда и извршити избор економски најповољније понуде руководећи се доле утврђеним критеријумима.
Оцена понуде (О), чија вредност може да износи до 100 пондера одређује се по следећој формули:
О = ОМП + ОРД + ОРС
где су:

О – Оцена понуде- може да износи до 100 пондера и заокружује се на две децимале у складу са правилима заокруживања

ОМП – Оцена понуђене цене за месечни паушал - може да износи до 40 пондера;

Орд – Оцена понуђене цене за резервне делове- може да износи до 55 пондера;
Орс - Оцена понуђене цене за радне сате- може да износи до 5 пондера;

Оцена понуђене цене за месечни паушал

Омп – Оцена понуђене цене за месечни паушал, може да има максималну вредност до 40 пондера и рачуна се по формули:

Омп = (укупна минимална понуђена цена за месечни паушал/укупно понуђена цена за месечни паушал конкретног понуђача) х 40

Оцена понуђене цене за резервне делове
Орд– Оцена понуђене цене за резервне делове, може да има максималну вредност до 55 пондера и рачуна се по формули:

Орд = (укупна минимална понуђена цена за резервне делове/укупно понуђена цена за резервне делове конкретног понуђача) х 55

Оцена понуђене цене за радне сате
Орс – Оцена понуђене цене за радне сате, може да има максималну вредност до 5 пондера и рачуна се по формули:

Орс = (укупна минимална понуђена цена за радне сате/укупно понуђена цена за радне сате конкретног понуђача) х 5

Понуда којој је додељен највећи укупан број пондера, биће изабрана као најповољнија понуда. 
5.1. Резервни критеријум, односно начин на који ће изабрана најповољнија понуда у случају понуда истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају на крају пондерисања исти укупан број пондера на две децимале, а при томе су најповољније (са највећим укупним бројем пондера) Уговор ће бити додељена оном понуђачу чија понуда има већи број пондера за елемент критеријума  1. ОМП – Оцена понуђене цене за месечни паушал. У случају исте понуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача чија је понуда остварила већи број пондера за елемент критеријума 2. Орд – Оцена понуђене цене за резервне делове Уколико ни после примене резервних критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Уколико ни после примене резервних критеријума не буде  могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исти број пондера. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће члан Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор  о јавној набавци.
Наручилац ће сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба.
6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

6.1. Језик на којем понуда мора бити састављена
Поступак јавне набавке води се на српском језику и понуђач подноси понуду на српском језику.

Делови понуде односно документа на страном језику морају бити достављена са преводом на српски језик овереним од стране судског тумача.  
6.2
Припремање и подношење понуде 
Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати. 

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакој страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, - са назнаком: „Понуда за јавну набавку „Одржавање погонско пословне зграде и возног парка“ - Јавна набавка број ЈН/8000/0046/2016- НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је пожељно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава Понуђач, изузев Обрасца 4. који попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име. 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача, изузев Обрасца број 3. и Обрасца број 4. које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача. 
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале

6.3. Обавезна садржина понуде 
Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази / Изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

· попуњен, потписан и оверен Образац понуде 

· попуњен, потписан и оверен Структура цене 

· попуњен, потписан и оверен Изјава о независној понуди 

· попуњен, потписан и оверен Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона 

· попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл. 88 Закона

· попуњен, потписан и оверен Модел оквирног споразума
· овлашћење за потписника понуде из тачке 6.2 Конкурсне документације
· обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

· докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закон и Одељком 4. конкурсне документације 

· средства финансијског обезбеђења
· потписана и оверенаТехничка спецификација

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

Уколико понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чланом 88. ЗЈН, као саставни део понуде доставља Изјаву о трошковима припреме понуде (Образац бр.11).

Пожељно је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде буду сложени према наведеном редоследу. 

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за достављање понуда и конкурсне документације.
6.4
Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена. 

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

6.5. Измене, допуне и опозив понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку:  Грађевински радови на НЕЕЕО, ЈН/8100/0100/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“.
У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку Грађевински радови на НЕЕЕО, - Јавна набавка број ЈН/8100/0100/2017 – НЕ ОТВАРАТИ“.
У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда, Наручилац ће наплатити средство обезбеђења дато на име озбиљности понуде.

6.6
Подношење понуде са подизвођачима
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза Понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних  услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, односно услова наведених у тачкама 1,2 и 3, тачке 4.1 конкурсне документације, као и доказ из члана 75. став 1. тачка 5) доставља се за део набавке који ће се вршити преко подизвођача.
- ако је извршење дела јавне набавке који се односи на периодични преглед и контролу лифтова (ставка 412 у табели 2 Обрасца структуре цене), чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набаке, потребно је испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗНЈ, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
6.7 
Подношење заједничке понуде

Понуду може поднети група понуђача, с тим да сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2), и 4) ЗЈН, односно услова наведених у тачкама 1,2,3 и 4, тачке 4.1 конкурсне документације 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5.ЗЈН обавезан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.према Споразуму о заједничкој понуди која је сатавни део КД и Оквирног споразума
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,а који садржи:
· податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати  групу понуђача пред наручиоцем и 

· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
6.8. Понуђена цена 

Цена у понуди се исказује у динарима. 
Цене у понуди се исказују без ПДВ-а и са ПДВ-ом, с тим да се приликом оцењивања понуде узима у обзир цена без ПДВ-а. Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуђене цене треба да обухвате све зависне трошкове настале на реализацији ове набавке (трошкове изласка на терен, трошкове превоза, смештаја, трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења, као и све остале зависне трошкове).
Јединичне цене свих  обухваћеним паушалом, цена радног сата и резервних делова са услугом уградње исказане су у Обрасцу структуре цене у табелама 1, 2 и 3, а њихов збир (укупна цена) ће служити за упоређивање понуда приликом оцењивања понуда.

Количине услуга наведене у обрасцу Структура цене су оквирне за све време важења уговора и може доћи до одступања у количинама у оквиру уговорене цене. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.
6.8.1 Корекција цене 

Након закључења оквирног споразума, наручилац може дозволити промену уговорене цене изражене у динарима само из објективних разлога према члану 115 Закона. Објективан разлог због којег се може дозволити промена цене је промена средњег курса динара у односу на ЕУР-о (према подацима Народне банке Србије) на дан настанка промета у односу на курс динара на дан истека рока важења понуде. Корекција цене ће се применити само ако дође до промена индекса потрошачких цена већих 5%, и вршиће се искључиво на основу писаног захтева понуђача, односно писаног захтева наручиоца. У случају примене корекције цене понуђач ће издати рачун на основу јединичних цена, а износ корекције цене ће исказати као корекцију рачуна у виду књижног задужења/одобрења.

6.8.2 Рок и место реализације услуге  
Понуђач је дужан да извршава радове на одржавању погонско пословне зграде (ППЗ) у Новом Саду и по потреби друге пословне објекте које припадају Оператору дистрибутивног система, 
 у року и на начин који је дефинисан оквирним споразумом и појединачним наруџбеницама. 

Погонско пословна зграда се налази на адреси Булевар ослобођења 100 у Новом Саду.
6.8.3
Начин издавања наруџбенице

Понуђена цена обухвата све зависне трошкове до места реализације.

Након закључења оквирног споразума, Наручилац ће издати Наруџбеницу за сваки појединачни рад из спесификације радова које обухвата паушал, са условима из Оквирног споразума.

Када настане потреба Наручиоца за одређеном интервенцијом - отклањање квара, замена и уградња резервног дела из спецификације резерних делова, Наручилац ће издати Наруџбеницу са условима из овог Оквирног споразума и упутити изабраном Понуђачу да изврши предметну интервенцију.

У Наруџбеници ће се прецизно дефинисати опис радова, место пружања и рок реализације, засновано на ценама и условима из Оквирног споразума.

За вршење радова на предметним локацијама Наруџбенице ће издавати одговорно лице.

Образац Наруџбенице је саставни део КД и Оквирног споразума као посебан Прилог.

6.8.4
Начин и услови плаћања 
Плаћање уговорене цене на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Наручилац ће извршити на текући рачун Понуђача, у динарима, након реализације уговорених радова, у  року 45 дана од дана пријема исправног рачуна.
Плаћање извршених радова за паушал Наручилац ће извршити на текући рачун Понуђача, у динарима, месечно, на основу издатог рачуна Понуђача и Извештаја о извршеном раду за протекли месец, које је потписало лице задужено од стране наручиоца за праћење реализације оквирног споразума.
Понуђач ће издати рачун за извршени рад за предходни месец који обухвата месечни паушал, тако да ће као датум промета (дан настанка пореске обавезе) на рачуну бити последњи датум у месецу, а Наручилац ће извршити плаћање у законском року од дана пријема исправног рачуна.

Уз рачун, који доставља на адресу Наручиоца: „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, 11000 Београд, ПИБ: 100001378 за НОВИ САД, Булевар ослобођења 100 21000 Нови Сад и у коме обавезно наводи број оквирног споразума по коме је извршен рад. Понуђач је обавезан да достави фотокопију Наруџбенице и Извештај о извршеном раду који је потписало лице задужено од стране наручиоца за праћење реализације оквирног споразума.

Обавезе по оквирном споразуму који се закључи на основу ове јавне набавке, које доспевају у наредним годинама, Наручилац ће реализовати највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у Годишњем плану пословања за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

6.8.5
Рок важења понуде (опција понуде)

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
6.8.6
Квалитативни и  квантитативни  пријем

Понуђач је обавезан да предмет Оквирног споразума, реализује у складу са техничком спецификацијом (Поглавље 3. Конкурсне документације).

Наручилац ће именовати тим одговорних лица за праћење реализације предметног рада, сваки члан тима биће одговорно лице за појединачни рад из спецификације радова наведених у поглављу 3. Техничка спецификација. 
Након реализације сваког појединачног рада, понуђач саставља Извештај о извршеној интервенцији, који својим потписом оверава одговорно лице Наручиоца, задужено за праћење реализације оног дела оквирног споразума којем припада предметни рад. 
Понуђач је дужан да у најкраћем року отклони све недостатке и примедбе које утврди одговорно лице, а док их не отклони сматраће се да интервенција није завршена, односно да рок реализације није испоштован. 

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет извршеног рада на основу услова из наруџбенице, у складу са условима из оквирним споразумом.
6.8.7
Гарантни рок

Гарантни рок за све уграђене резервне делове приликом интервенције мора да буде у року који даје произвођач, а све у складу са важећим законским прописима. 
6.9
Средства финансијског обезбеђења
Понуђач је обавезан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:
6.9.1
Као саставни део понуде понуђач доставља:

6.9.1.1
Меницу за озбиљност понуде 
Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:
1. бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног лица,

2. менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 10% од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) са роком важења 10 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.

3. копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код те пословне банке оверену на дан издавања менице и меничног овлашћења.

4. Копију ОП обрасца

5. Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС) у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15,76/2016) 

У случају да изабрани Понуђач после истека рока за подношење понуда, а у року важења опције понуде, повуче или измени понуду, не потпише Оквирни споразум када је његова понуда изабрана као најповољнија или не достави срдство финансијског обезбеђења које је захтевано оквирним споразумом, Наручилац има право да изврши наплату бланко сопствене менице за озбиљност понуде.

Меница ће бити враћена Понуђачу у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу средства финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом оквирном споразуму.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Бланко сопствена меница за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, , Улица царице Милице бр. 2 Београд.

6.9.1.2
Након закључивања оквирног споразума понуђач доставља Банкарску гаранцију добро извршење посла 
Понуђач се обавезује да у року од 10 дана од закључења оквирног споразума, наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, издату у висини од 5% од вредности оквирног споразума без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 30 (двадесет) календарских дана дужим од рока важења оквирног споразума. Наручилац је овлашћен да наплати у целости банкарску гаранцију за добро извршење посла ако понуђач не испуни своје обавезе из оквирног споразума по било ком члану оквирног споразума, као и у случају раскида оквирног споразума. У случају спора по овој гаранцији када је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији утврђује се надлежност суда у Београду. Уколико је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг) и у том случају, понуђач је обавезан да достави контрагаранцију домаће банке. Достављање банкарске гаранције за добро извршење посла представља одложни услов, тако да правно дејство оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни. По истеку важности оквирног споразума, уколико је понуђач испунио све уговорне обавезе, наручилац је у обавези да врати достављену банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за  озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, и доставља се лично или поштом на адресу: 

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд, улица Балканска 13

са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за ЈН/8100/0100/2017 Грађевински радови на НЕЕЕО.
6.10
Предност за домаће понуђаче 
Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Законом о изменама и допуни Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15).
6.11
Начин означавања поверљивих података у понуди 
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку “ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Уколико понуђач означи одређени део документације као поверљив, потребно је да образложи да ли постоји посебан пропис и по ком основу је наручилац дужан да чува податке као и да уз понуду достави и доказ (закон,оснивачки или интерни акт и сл.)

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

6.12
Додатне информације и објашњења 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Захтев за додатним информацијама се доставља са обавезном назнаком „Захтев за додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку “Грађевински радови на НЕЕЕО“  ЈН бр.ЈН/8100/0100/2017 и може се упутити наручиоцу писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу наручиоца и путем електронске поште, на е маил  dragana.tosic@eps.rs радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07.00 до 15.00 часова
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

6.13
Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

6.14
Коришћење патената и права интелектуалне својине
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

6.15
Захтев за заштиту права

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:

6.16.1
Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, Сектор за набавке за набавке и комeрцијалне послове, са назнаком Захтев за заштиту права за јавну набавку. ЈН/8100/0100/2017, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на е-маил: dragana.tosic@eps.rs радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 15,00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели оквирног споразума, или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ. 

6.16.2
Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења. 

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. 

6.16.3
Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије (број рачун Буџета Републике Србије за уплату таксе: 840-742221843-57 број модела 97 позив на број 50-016) уплати таксу од: 

1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара 

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

   6.16.4
Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки хттп://www.кјн.гов.рс/ци/упутство-о-уплати-републицке-административне-таксе.хтмли хттп://www.кјн.гов.рс/доwнлоад/Такса-попуњени-налози-ци.пдф
6.17
Закључивање оквирног споразума
Наручилац је обавезан да оквирни споразум о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен оквирни споразум у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен оквирни споразум, обавезан је да у року од највише 10 дана од дана закључења оквирног споразума достави банкарску гаранцију за добро извршење посла која се односи на оквирни споразум.
Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов, тако да правно дејство оквирног споразума не настаје док се одложни услов не испуни. 

Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум одбије да закључи исти, наручилац може да закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити оквирни споразум са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

6.18
Негативне референце
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе наведене у члану 82. Закона о јавним набавкама.

6.19
Подношење понуде

Понуда се подноси у затвореној коверти (запакованој пошиљци) лично у писарницу или поштом на адресу:

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд

Балканска број 13

11 000 Београд

уз назнаку „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Грађевински радови на НЕЕЕО, ЈН/8100/0100/2017 Понуда треба да буде затворена на начин да се приликом њеног отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте обавезно навести основне податке о понуђачу и име и телефон лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести основне податке о понуђачима и контакт телефоне. Благовременом понудом ће се сматрати понуда која је примљена од стране ЈП ЕПС као Тела за централизиоване јавне набавке у року одређеном у позиву за подношење понуда без обзира на начин подношења. Ако је поднета неблаговремена понуда, она ће по окончању поступка отварања, неотворена бити враћена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
6.20
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

Представници понуђача који желе активно да учествују у поступку јавног отварања понуда, обавезни су да пре почетка јавног отварања комисији наручиоца предају писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају примедбе на ток отварања понуда.
6.   О Б Р А С Ц И
Образац бр. 1

П О Н У Д А
ПОНУДА бр. ___________ од ______________ у отвореном поступку за јавну набавку радова: Грађевински радови на НЕЕЕО. ЈН/8100/0100/2017
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Назив понуђача:
	

	Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање Оквирног споразума:
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 


	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

	1)
	Назив члана групе понуђача:
	

	
	Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив члана групе понуђача:
	

	
	Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив члана групе понуђача:
	

	
	Врста правног лица: (микро, мало, средње, велико) или физичко лице
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

	ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ
	УКУПНА ЦЕНА 

дин. без ПДВ

	Грађевински радови на НЕЕЕО,
	Из табеле 1. обрасца структуре цене – цена месечног паушала без ПДВ-а (табела 1.)
Укупна цена из табела 2. обрасца структуре цене, цена резервних делова са уградњом без ПДВ-а (табела 2)

Укупна цена из табела 3. обрасца структуре цене, цена радног сата без ПДВ-а (табела 2)




КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

	УСЛОВ НАРУЧИОЦА
	ПОНУДА ПОНУЂАЧА

	РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:

Плаћање уговорене цене на основу сваке појединачно издате Наруџбенице, Наручилац ће извршити на текући рачун Понуђача, у динарима, након реализације уговорених радова, у  року 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Плаћање извршених радова за паушал Наручилац ће извршити на текући рачун Понуђача, у динарима, месечно, на основу издатог рачуна Понуђача и Извештаја о извршеном раду за протекли месец, које је потписало лице задужено од стране наручиоца за праћење реализације оквирног споразума.

· Понуђач ће издати рачун за извршени рад за предходни месец који обухвата месечни паушал, тако да ће као датум промета (дан настанка пореске обавезе) на рачуну бити последњи датум у месецу, а Наручилац ће извршити плаћање у законском року од дана пријема исправног рачуна
	Сагласан за захтевом Наручиоца

ДА/НЕ (заокружити)


	МЕСТО ИЗВРШЕЊА:
погонско пословне зграде (ППЗ) у Новом Саду и по потреби друге пословне објекте које припадају Оператору дистрибутивног система
	Сагласан за захтевом Наручиоца

ДА/НЕ (заокружити)


	РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:

не може бити краћи од 60 (словима: шездесет) дана од дана отварања понуда
	_____ дана од дана отварања понуда

	Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом.


               Датум 



                                      Понуђач

________________________                  М.П.
              _____________________                                      

Напомене:
-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

ОБРАЗАЦ БР. 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

Табела бр. 1 – Месечни паушал

	Редбр.
	ОПИС УСЛУГА
	Јед.мере
	Износ месечног паушала без ПДВ-а у РСД
	Износ месечног паушала са 

ПДВ-ом у РСД

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Редовно одржавање целокупне инсталације (водоводне и канализационе), одржавање канцеларијског намештаја, одржавање зграде (кровови и ограде) на: ППЗ-и, Булевар Ослобођења 100, Нови Сад; барака; баждарница и магацин Управе које обухвата 3 радна места (3 извршиоца(1 за водоводне и канализационе инсталације, 2 за кровове и ограде). У току једног месеца према специфицираним пословима и норма сатима. Радници су дужни да специфициране послове обављају у току радног времена од 07-15 часова сваког радног дана. Послови који спадају у месечно задужење дати су у прилогу 3.1.1. техничке спецификације 
	Комплет

	
	

	2
	Редовно одржавање целокупне инсталације (водоводне и канализационе) на: ППЗ-и, Булевар Ослобођења 100, Нови Сад; барака; баждарница и магацин Управе које обухвата 1 радно места (3 извршиоца) у виду дежурства код куће у периоду од 15-07 часова, сваког радног дана, викендом и празником.

Послови који спадају у дежурство дати су у прилогу 3.1.3.техничке спецификације
	Комплет
	
	

	3
	Редовно одржавање хигијене унутрашњих и спољних површина и зеленила у ППЗ-и на Булевару Ослобођења 100, Нови Сад које обухвата 4 радна места (4 извршиоца, (2 спремачице и 2 цвећарке)) у виду дежурства у периоду од 07-15 часова, сваког радног дана, викендом и празником по потреби.

Послови који спадају у дежурство дати су у прилогу 3.1.2. техничке спецификације
	Комплет
	
	

	4
	Редовно одржавање целокупног КГХ система на објектима на: ППЗ-и Булевар Ослобођења 100, Нови Сад; барака; баждарница и магацин Управе које обухвата 8 радних места (6 извршилаца/4 радника машинске струке и 2 радника електро струке) у току једног месеца према спрецифицираним пословима и норма сатима. Радници су дужни да специфициране послове обављају у току радног времена од 07-15 часова сваког радног дана. Послови који спадају у месечно задужење дати су у прилогу 3.2.1. техничке спецификације
	Комплет
	
	

	5
	Редовно одржавање КГХ система на ППЗ-и Булевару Ослобођења 100, Нови Сад; барака; баждарница и магацин Управе које обухвата 1 радно место (3 извршиоца) машинске струке у виду дежурства код куће у периоду од 15-07 часова, сваког радног дана, викендом и празником.

Послови који спадају у дежурство дати су у прилогу 3.2.2. техничке спецификације
	Комплет
	
	

	6
	Редовно одржавање свих електроенергетских инсталација 1кВ и ИТ инсталација на објектима и у објектима: ППЗ-и Булевару Ослобођења 100, Нови Сад; барака; баждарница и магацин Управе које обухвата 13 радних места (13 извршиоца) електро струке у току једног месеца према спрецифицираним пословима и норма сатима. Радници су дужни да специфициране послове обављају у току радног времена од 07-15 часова сваког радног дана. Послови који спадају у месечно задужење дати су у прилогу 3.3.1. техничке спецификације
	Комплет
	
	

	7
	Редовно одржавање свих електроенергетских инсталација 1кВ и ИТ инсталација на објектима и у објектима : ППЗ-и, Булевар Ослобођења 100, Нови Сад; барака; баждарница и магацин Управе које обухвата 1 радно место (3 извршиоца) електро струке у виду дежурства код куће у периоду од 15-07 часова, сваког радног дана, викендом и празником.

Послови који спадају у дежурство дати су у прилогу 3.3.2 техничке спецификације.
	Комплет
	
	

	8
	Пружање услуга посредовање одлазних и долазних веза и давање информација. Прикупљање и ажурирање података за израду ажурних телефонских именика. Услуга се пружа у објектима: ППЗ-и Булевару Ослобођења 100, Нови Сад Услуга обухвата 3 радна места (3 извршиоца).Услуга се пружа у току радног времена од 07-15 часова сваког радног дана, а све према прилогу 3.3.3 техничке спецификације.

	
	
	

	9
	Редовно противпожарно одржавање на објектима: ППЗ-и, Булевар Ослобођења 100, Нови Сад; барака; баждарница и магацин Управе које обухвата 1 радно место (1 извршиоц са ВШС). Послови обављају се у периоду од 07-15 часова сваког радног дана, а све према прилогу 3.4.1 техничке спецификације  
	Комплет
	
	

	10
	Редовно противпожарно одржавање на: ППЗ-и, Булевар Ослобођења 100, Нови Сад; барака; баждарница и магацин Управе које обухвата 1 радно место (5 извршилаца са ССС). Послови обављају се у периоду од 00-24 часова сваког радног дана, викендом и празником, а све према прилогу 3.4.2. техничке спецификације
	Комплет
	
	

	11
	ПЛАНИРАНИ И НЕПЛАНИРАНИ послови противпожарног обезбеђења и техничке заштите. Послови обављају се у периоду од 00-24 часова сваког радног дана, викендом и празником ( 5 извршилаца са ССС), а све према прилогу 3.4.3. техничке спецификације
	Комплет
	
	

	И
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ-а

(Укупна цена из колоне 4 )
	
	

	ИИ
	УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а (стопа ПДВ-а 20%)

(ред бр. И х 20%)
	
	

	ИИИ
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ-ом

(ред. бр. И +ред.бр. ИИ)
	
	


Место и датум 






Понуђач

____________________                М.П. 
_______________________



                               
Табела бр. 2 – Цене резервних делова и опреме са уградњом

	РБ
	Опис позиције
	Јед. мере
	Процењена количина
	Јединична цена без ПДВ-а у РСД
	Јединична цена са ПДВ-ом у РСД
	Укупна цена без ПДВ-а у РСД

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=(4х5)

	И Резервни делови (грађевински, водоинсталатерски радови, услуге хигијене и зеленила)
	
	
	

	Превентивни преглед мокрих чворова (WЦ-шоља, котлића, умиваоника, галантерије и др.) у пословним објектима Наручиоца:
	 
	
	
	

	1.
	Замена WЦ-шоље новом по избору Наручиоца, са свом пратећом опремом.
	ком
	10
	
	
	

	2.
	Замена писоара новим по избору Наручиоца, са свом пратећом опремом.
	ком
	8
	
	
	

	3.
	Замена вентила за писоар
	ком
	20
	
	
	

	4.
	Замена сензорског вентила за писоар
	ком
	5
	
	
	

	5.
	Замена моноблока
	ком
	20
	
	
	

	6.
	Замена даске за WЦ-шољу новом, по избору Наручиоца
	ком
	30
	
	
	

	7.
	Замена сифона
	ком
	30
	
	
	

	ЗАМЕНА НЕИСПРАВНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ У WЦ-ИМА ПО ИЗБОРУ НАРУЧИОЦА:
	
	
	

	8.
	Замена огледала
	ком
	5
	
	
	

	9.
	Замена држача за убрусе
	ком
	5
	
	
	

	10.
	Замена дозера за сапун
	ком
	5
	
	
	

	11.
	Замена држача за толет папир
	ком
	5
	
	
	

	12.
	Замена дозера за убрусе - ролна, по избору Наручиоца
	ком
	10
	
	
	

	13.
	Замена дозера за тоалет папир - ролна, по избору Наручиоца
	ком
	10
	
	
	

	14.
	Замена држача за пешкире
	ком
	5
	
	
	

	15.
	Замена четке за WЦ-шољу
	ком
	5
	
	
	

	16.
	Замена водокотлића са испирном цеви, доводним цревом и вентилом и свом пратећом опремом
	ком
	8
	
	
	

	17.
	Замена умиваоника  са сифоном и свом пратећом опремом
	ком
	6
	
	
	

	18.
	Замена батерије Т и Х у мокрим чворовима новом по по избору Наручиоца са свом пратећом опремом.
	ком
	20
	
	
	

	ЗАМЕНА НЕИСПРАВНОГ БОЈЛЕРА НОВИМ СА СВОМ ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ:
	
	
	

	19.
	5-10 л
	ком
	3
	
	
	

	20.
	50 л
	ком
	2
	
	
	

	21.
	80 л
	ком
	3
	
	
	

	22.
	200 л
	ком
	2
	
	
	

	23.
	Замена сигурносног вентила 1/2ˮ 3 бара
	ком
	5
	
	
	

	24.
	Замена сигурносног вентила 1ˮ 3 бара
	ком
	5
	
	
	

	25.
	Замена грејача бојлера 2кW
	ком
	10
	
	
	

	26.
	Замена грејача  5/4ˮ 3кW
	ком
	6
	
	
	

	27.
	Замена бринокс веза 1/2ˮ
	ком
	50
	
	
	

	28.
	Замена бринокс веза 3/8ˮ
	ком
	50
	
	
	

	29.
	Замена туш батерије новом, са свом пратећом опремом.
	ком
	5
	
	
	

	30.
	Замена осталих потрошних елемената у мокрим чворовима пословних објеката Наручиоца.
	пауш.
	2
	
	
	

	31.
	Замена судопере новом са свом пратећом опремом.
	ком
	4
	
	
	

	ЗАМЕНА ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ - ПОЦИНКОВАНИХ
	
	
	

	32.
	1/2ˮ 
	м
	100
	
	
	

	33.
	3/4ˮ 
	м
	100
	
	
	

	34.
	1ˮ 
	м
	50
	
	
	

	35.
	5/4ˮ 
	м
	70
	
	
	

	36.
	6/4ˮ 
	м
	100
	
	
	

	37.
	2ˮ 
	м
	50
	
	
	

	38.
	Ø 20
	м
	100
	
	
	

	39.
	Ø 25
	м
	50
	
	
	

	40.
	Ø 32
	м
	50
	
	
	

	41.
	Ø 40
	м
	50
	
	
	

	42.
	Ø 50
	м
	50
	
	
	

	ЗАМЕНА ПРОПУСНИХ ВЕНТИЛА
	
	
	
	

	43.
	3/8ˮ 
	ком
	6
	
	
	

	44.
	1/2ˮ 
	ком
	6
	
	
	

	45.
	3/4ˮ 
	ком
	6
	
	
	

	46.
	1ˮ 
	ком
	6
	
	
	

	47.
	5/4ˮ 
	ком
	6
	
	
	

	48.
	6/4ˮ 
	ком
	6
	
	
	

	49.
	2ˮ 
	ком
	6
	
	
	

	50.
	2,5ˮ 
	ком
	6
	
	
	

	ЗАМЕНА ПОЦИНКОВАНИХ ХОЛЕНДЕРА
	
	
	
	

	51.
	3/8ˮ 
	ком
	25
	
	
	

	52.
	1/2ˮ 
	ком
	25
	
	
	

	53.
	3/4ˮ 
	ком
	25
	
	
	

	54.
	1ˮ 
	ком
	25
	
	
	

	55.
	5/4ˮ 
	ком
	25
	
	
	

	56.
	6/4ˮ 
	ком
	25
	
	
	

	57.
	2ˮ 
	ком
	25
	
	
	

	58.
	2,5ˮ 
	ком
	25
	
	
	

	ЗАМЕНА ПОЦИНКОВАНИХ ДУПЛИХ НИПЛИ
	 
	
	
	

	59.
	3/8ˮ 
	ком
	25
	
	
	

	60.
	1/2ˮ 
	ком
	25
	
	
	

	61.
	1/2ˮ
	ком
	25
	
	
	

	62.
	1ˮ 
	ком
	25
	
	
	

	63.
	5/4ˮ 
	ком
	25
	
	
	

	64. 
	6/4ˮ 
	ком
	25
	
	
	

	65.
	2ˮ 
	ком
	25
	
	
	

	66.
	2,5ˮ 
	ком
	25
	
	
	

	ЗАМЕНА КЛИЗНИХ СПОЈКИ
	 
	
	
	

	67.
	1/2ˮ 
	ком
	10
	
	
	

	68.
	3/4ˮ 
	ком
	10
	
	
	

	69.
	3/4ˮ 
	ком
	10
	
	
	

	70.
	5/4ˮ 
	ком
	10
	
	
	

	71.
	6/4ˮ 
	ком
	10
	
	
	

	72.
	2ˮ 
	ком
	10
	
	
	

	ЗАМЕНА ПУМПИ
	 
	
	
	

	73.
	4кW    1,2-2,2 л/с
	ком
	2
	
	
	

	74.
	5,5кW   3-5,8 л/с
	ком
	1
	
	
	

	75.
	4кW муљна пумпа
	ком
	1
	
	
	

	76.
	7кW муљна пумпа
	ком
	1
	
	
	

	ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ
	 
	
	
	

	77.
	Ø 50
	м
	50
	
	
	

	78.
	Ø 75
	м
	35
	
	
	

	79.
	Ø 110
	м
	50
	
	
	

	80.
	Ø 125
	м
	25
	
	
	

	81.
	Ø 160
	м
	25
	
	
	

	82.
	Ø 250
	м
	25
	
	
	

	83.
	Замена вертикалних сливника
	ком
	5
	
	
	

	84.
	Замена хоризонталних сливника
	ком
	5
	
	
	

	85.
	Чишћење олука и олучних вертикала у пословним објектима Наручиоца
	м
	400
	
	
	

	ПОПРАВКА РАДНЕ ФОТЕЉЕ
	 
	
	
	

	86.
	Тапацирање еко кожом 
	ком
	25
	
	
	

	87.
	Тапацирање штофом 
	ком
	35
	
	
	

	88.
	Замена отпреска
	ком
	35
	
	
	

	89.
	Замена механиз.за наслон 
	ком
	35
	
	
	

	90.
	Замена руконаслона
	ком
	35
	
	
	

	91.
	Замена лифтомата 
	ком
	35
	
	
	

	92.
	Замена хромиране базе 
	ком
	35
	
	
	

	93.
	Замена пластичних точкића
	ком
	500
	
	
	

	94.
	Шмирглање, гитовање и лакирање  дрвених површина садолин лаком или другим премазним средством
	м²
	500
	
	
	

	95.
	Шмирглање, гитовање и бојење  дрвених облога бојама на воденој бази.
	м²
	500
	
	
	

	96.
	Бојење радијатора 
	м²
	70
	
	
	

	97.
	Замена клизача фијокара
	ком
	70
	
	
	

	98.
	Замена клизача фијокара
	м²
	200
	
	
	

	99.
	Радови замене оштећених плоча спуштеног плафона типа "АРМСТРОНГ" димензија 60x60цм. 
	ком
	200
	
	
	

	100.
	Радови  монтаже растера спуштеног плафона типа "АМСТРОНГ" од минералних (гипсаних) плоча димензија 60x60цм , дебљине 10мм, са металном подконструкцијом, качено за постојећу међуспратну конструкцију. Постављени плафон припремити за уградњу  јављача пожара и расвете
	м²
	200
	
	
	

	101.
	Радови демонтаже  постојећег спуштеног плафона од металних ламела са подконструкцијом типа "ХАНТЕР-ДАГЛАС". Плафон пажљиво демонтирати, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску  депонију удаљену до 10 км. 
	м²
	200
	
	
	

	Замена оштећених фронтова, страница, полица у плакарима и комодама са испоруком и уградњом нових фронтова и страница плакара и облога зидова. У цену урачунати сав потребан материјал (шарке, бушење отвора за шарке, бравице, ручица.) Фронтове, странице плакара и облоге обрадити АБС траком. Обрачун по м2.

	102.
	Универ И класе
	м²
	200
	
	
	

	103.
	Медијапан
	м²
	100
	
	
	

	104.
	Постојећи материјал из магацина - иверица
	м²
	100
	
	
	

	105.
	Замена бравица на плакарима.
	ком
	150
	
	
	

	106.
	Замена шарки
	ком
	150
	
	
	

	107.
	Замена држача полица
	ком
	250
	
	
	

	108.
	Ампасовање врата
	ком
	50
	
	
	

	109.
	Замена уложака браве
	ком
	75
	
	
	

	110.
	Монтажа врата до 5м2
	ком
	20
	
	
	

	111.
	Демонтажа преградних зидова од штафли са облогом од оплемењене ивреице.
	м²
	400
	
	
	

	112.
	Демонтажа парапетне облоге система централне климе
	м
	400
	
	
	

	113.
	Замена оштећених преградних зидова од штафли са облогом од оплемењене иверице новим од  штафли са облогом од оплемењене иверице.
	м²
	350
	
	
	

	114.
	Замена оштећених преградних зидова од штафли са облогом од оплемењене иверице новим преградним зидом са једноструком металном подконструкцијом обложеном обострано једноструким гипс картонским плочама ватроотпопорним.
	м²
	250
	
	
	

	115.
	Демонтажа врата (улазна врата у канцеларије и врата између канцеларија)
	ком
	30
	
	
	

	116.
	Замена олучних вертикала и хоризонтала
	м
	150
	
	
	

	117.
	Замена стаклених површина - вакум стакло 4+12+4
	м²
	60
	
	
	

	118.
	Замена стаклених површина - вакум стакло 6+12+6
	м²
	50
	
	
	

	Радови пажљиве демонтаже уграђених плакара од оплемењене иверице и преграда од стакла, са утоваром на камион одвожењем до градске депоније до 10 км или на локацију коју одреди Наручилац(магацин).

	119.
	Плакар
	м²
	200
	
	
	

	120.
	Преграде од стакла
	м²
	50
	
	
	

	121.
	Радови испоруке и уградње фронтова и страница плакара и облога зидова ради замене оштећених. У цену урачунати сав потребан материјал (шарке, бушење отвора за шарке, бравице, ручица...) Фронтове, странице плакара и облоге обрадити АБС траком. Обрачун по м2.
	
	
	
	
	

	
	а) Амбалажни универ (за зидну технику)
	м²
	20.00
	
	
	

	
	б) Универ (И класе)
	м²
	200.00
	
	
	

	
	в) Фурнирана иверица
	м²
	50.00
	
	
	

	
	г) Медијапан
	м²
	100.00
	
	
	

	122.
	Радови замене постојећих прозора алуминијумским прозорима са термо прекидом. Врста стакла термопан (4+16+4), ниско емисионо. Димензије прозора 860x1460мм.
	ком
	20.00
	
	
	

	123.
	Радови замене постојећих балконских врата алуминијумским вратима са термо прекидом. Врста стакла термопан (4+16+4), ниско емисионо. Димензије врата 860x2290мм.
	ком
	3.00
	
	
	

	124.
	Радови изношења канцеларијског мобилијара (столица, столова, комода.) из простора који се адаптира или приликом сељења запослених. Лагеровање у  у оквиру објекта, на локацији коју одреди Наручилац или премештање из једне у другу канцеларију.
	ком
	600
	
	
	

	Радови демонтаже унутрашњих и спољашњих дрвених или стаклених врата са штоком и прагом, са утоваром на камион и одвожењем до градске депоније до 10 км удаљености, или на локацију коју одреди Наручилац(магацин).

	125.
	Дрвена врата између канцеларија (до 2 м2)
	ком
	50
	
	
	

	126.
	Дрвена врата између ходника и канцеларија (до 2 м2)
	ком
	30
	
	
	

	127.
	Стаклена једнокрилна врата
	ком
	15
	
	
	

	128.
	Стаклена двокрилна врата
	ком
	15
	
	
	

	129.
	Демонтажа постојећих алуминијумских прозора и парапетних даски, са одлагањем на место које одреди Наручилац.
	м²
	20
	
	
	

	Радови замене постојећег оштећеног итисона новим. Испорука и постављање итисона на лепак на место које одредио Наручилац. Боја и дезен по избору Наручиоца.  Класа итисона БФЛС1:

	130.
	дебљине до 6мм
	м²
	40
	
	
	

	131.
	дебљине до 10мм
	м²
	40
	
	
	

	Радови преслагивања постојеће подне облоге. Ценом обухватити демонтажу старе подне облоге, сортирање, поновну монтажу исте. Оштећену подну облогу одвести на депонију удаљену до 10км или на место које одреди Наручилац. Обрачун по м2 ламината

	132.
	ламинат
	м²
	200
	
	
	

	133.
	бродски под
	м²
	100
	
	
	

	134.
	Радови демонтаже ламината са лајснама и утоваром и одвозом на депонију до 10 км или на место које одреди Наручилац.
	м²
	200.00
	
	
	

	135.
	Радови демнотаже паркета (лепљени спојеви) и одлагање на депониоју до 10 км или на место које одреди Наручилац
	м²
	200.00
	
	
	

	136.
	Замена оштећеног ламината. Испорука и уградња подне облоге од ламината. домаће производње за опремање простора високе фреквентности. Боја по избору Наручиоца. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију.  Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Поред зидова поставити дилатационе спојнице ширине 10 мм. Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80 цм лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати. Обрачун по м2 замењеног ламината.
	м²
	300
	
	
	

	137.
	Радови замене постојећег пода. У цену урачунати испоруку и уградњу подне облоге - ламелирани храстов бродски под, дебљине 14 мм. Поставити трослојан бродски под, типа "Таркет" или сличан, са комплетном завршном површинском обрадом. Подлогу припремити за постављање пода, да је равна, без испупчења, таласа и потпуно сува. Ламелирани под унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на "клик". Све додирне спојнице пода  морају бити затворене. Сучељавања геровати. Обрачун по м2 замењеног пода.
	м²
	150
	
	
	

	Радови замене оштећених или недостајућих паркет или ламинат лајсни. Испорука и уградња нових паркет или ламинат лајсни. На сваких 80 цм лајсне причврстити за зид. Лајсне на сучељавању геровати. У цену урачунати лакирање паркет лајсни три пута полиуретанским паркет лаком. Обрачун по м1 паркет или ламинат лајсне.

	138.
	ламинат лајсне- висина лајсне до 5мм
	м
	50
	
	
	

	139.
	ламинат лајсне- висина лајсне до 8мм
	м
	50
	
	
	

	140.
	паркет лајсне -  висина лајсне до 5мм
	м
	50
	
	
	

	141.
	паркет лајсне -  висина лајсне до 8мм
	м
	50
	
	
	

	Радови испоруке и постављање подних керамичких плочица И класе са израдом фуга од 5 мм, у боји по избору Наручиоца и припадајућим профил лајснама, прелазне и угаоне, на подлогу  цем. кошуљицу на слоју лепка по систему фуга на фугу и фуговање у боји по избору Наручиоца. У цену урачунати израду цокли висине до 10 цм. Подне плочице морају бити отпорне на клизање. Обухватити све радове комплетно. Обрачун по м2.

	142.
	10x20
	м²
	150
	
	
	

	143.
	20x20
	м²
	300
	
	
	

	144.
	30x30
	м²
	300
	
	
	

	145.
	Радови скидања керамичких плочица и цокли са подова и зидова са утоваром шута и одвозом на депонију до 10 км
	м²
	300
	
	
	

	146.
	Радови стругања и лакирања постојећег паркета. Паркет стругати машинским путем, са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Остругана површина мора бити равна, без удубљења и других трагова. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака.  Паркет лакирати три пута полиуретанским паркет лаком По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа поновити поступак и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино обрусити, очистити и лакирати трећи пут. У цену урачунат сав потребан материјал. Обрачун по м2 лакираног паркета.
	м²
	200
	
	
	

	147.
	Радови лупања парапетних облога од керамичких плочица са утоваром шута и одвозом на депонију до 10 км
	м²
	300
	
	
	

	148.
	Замена оштећене угаоне Л лајсне од елоксираног алуминијума. Обрачун по м1 лајсне.
	м²
	50
	
	
	

	149.
	Замена оштећених прелазних лајсни за покривање прелаза између две различите површине истог нивоа
	м
	20
	
	
	

	150.
	Замена оштећених прелазних лајсни за покривање прелаза између две различите површине различитог нивоа
	м
	20
	
	
	

	151.
	Замена оштећеног прага са лакирањем три пута полиуретанским лаком.
	м²
	25
	
	
	

	152.
	Радови замене постојећег оштеченог пода од винила. Испорука и уградња подне облоге "винил", лепљењем на подлогу са свим потребним предрадњама (по спецификацији произвођача) у боји по избору Наручиоца. Подлога пре уградње винила мора бити сува, чиста и равна. Уколико је подлога неравна употребити масу за изравнање. Обрачун по м2.
	м²
	200
	
	
	

	153.
	Радови прања постојећег итисона и тепиха са дубинским чишћење- прањем. У цену урачунат превоз од сервиса и враћање до Наручиоца
	
	
	
	
	

	
	а) итисон
	м²
	100
	
	
	

	
	б) тепих
	м²
	50
	
	
	

	154.
	Демонтажа дуплог пода са одлагањем плоча на место које одреди инвеститор до 10 км
	м²
	200
	
	
	

	155.
	Радови испоруке и постављања дуплог пода одговарајућег типа (плоче димензија 60x60цм, антистатик високе носивости)
	м²
	220
	
	
	

	156.
	Радови испоруке и постављања одговарајуће подне подконструкције дуплог пода
	ком
	485
	
	
	

	157.
	Замена дотрајалих платнених завеса новим тракастим завесама.
	м²
	500
	
	
	

	158.
	Замена дотрајалих платнених завеса новим платненим завесама.
	м²
	300
	
	
	

	159.
	Замена оштећених венецијанера новим венецијанерима
	м²
	200
	
	
	

	160.
	Радови постављања изолације на зидове и плафоне 
Стиропор - 3цм
	м²
	150
	
	
	

	161.
	Радови постављања изолације на зидове и плафоне 
Стиропор - 5цм
	м²
	150
	
	
	

	162.
	Радови постављања изолације на зидове и плафоне 
Стиродур - 3цм
	м²
	200
	
	
	

	163.
	Радови постављања изолације на зидове и плафоне 
Стиродур - 5цм
	м²
	200
	
	
	

	164.
	Радови постављања изолације на зидове и плафоне 
Камена вуна - 3цм
	м²
	200
	
	
	

	165.
	Стругање старе боје са зидова и плафона са евентуалном поправком зидова и плафона (затварање пукотина са тракама...)
	м²
	500
	
	
	

	Глетовање и кречење унутрашњих зидова и плафона дисперзивном или полудисперзивном бојом у два слоја. Подове и немештај у просторији заштитити фолијом.

	166.
	Дисперзивна боја 
	м²
	1,000
	
	
	

	167.
	Полудисперзивна боја 
	м²
	900
	
	
	

	Кречење унутрашњих зидова и плафона дисперзивном или полудисперзивном бојом у два слоја. Подове и немештај у просторији заштитити фолијом.

	168.
	Дисперзивна боја
	м²
	1,000
	
	
	

	169.
	Полудисперзивна боја
	м²
	900
	
	
	

	170.
	Преправка  и затварање пукотина зидова и плафона након постављања електроинсталација
	х
	900
	
	
	

	171.
	Обрада шпалета око прозора лепљењем стиропора, постављањем угаоних лајсни, глетовање и кречење са унутрашње стране
	м
	50
	
	
	

	172.
	Обрада шпалета око прозора лепљењем стиропора, глетовање и кречење са спољашње стране
	м
	50
	
	
	

	173.
	Радови скидања боје са зидова и плафона висине до 3м. 
	м²
	50
	
	
	

	174.
	Радови постављања  изолације (дебљине 5 цм) на зидове и плафоне. Обрачун по м2.
	
	
	
	
	

	
	а) цтиропор
	м²
	100
	
	
	

	
	б) цтиродур
	м²
	100
	
	
	

	175.
	Замена оштећених или сломљених стаклених врата другим од каљеног стакла или слично
	м²
	50
	
	
	

	176.
	Бојење старе металне браварије са претходном припремом (ампасовање, брушење, чишћење, санирање оштећења и пукотина). Бојити емајл лаком у нијанси која одговара осталој браварији на тој фасади зграде.
	м²
	50
	
	
	

	177.
	Израда металне конструкције од:
	
	
	
	
	

	
	а) лима
	кг
	250
	
	
	

	
	б) челика
	кг
	250
	
	
	

	178.
	Радови лупања бетона са утоваром шута и одвозом на депонију до 10 км
	м³
	25.00
	
	
	

	179.
	Радови бетонирања, са израдом потребне оплате 
	м³
	10.00
	
	
	

	180.
	Радови поплочавања бетонским плочама комбинованих димензија: 30x20цм, 20x20цм, 20x10цм, 10x10цм, дебљине 6цм. Плоче треба да су пресоване, пране површине, двослојне и да буду заштићене са протецт заштитом због лакшег одржавања. Плоче треба да су отпорне на соли за посипање и на смрзавање.
	м²
	150.00
	
	
	

	181.
	Радови уградње бетонских ивичњака димензија 75x8x20цм, оборених ивица.
	м
	100.00
	
	
	

	182.
	Радови рушења зиданих зидова од опеке дебљине до 25цм, заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду са утоваром шута и одвозом на депонију до 10 км.
	м²
	50
	
	
	

	183.
	Радови замене постојећег покривача на надстрешницама. Покривање лексаном у боји по избору Наручиоца. Лексан дебљине 10 мм.У цену урачуна ти сав потребан материјал за спојеве.
	м²
	30
	
	
	

	184.
	Израда и уградња ливених клупа за седење. Седиште и наслон клупе су израђени од дрвета и лива. Клупе су димензија 50x180цм. 
	ком
	10
	
	
	

	185.
	Израда и постављање бетонских жардињера димензија 50x50x75цм.
	ком
	20
	
	
	

	186.
	Противпожарно заптивање машинских инсталација (гориве пластичне цеви) експандирајућом пп траком ХИЛТИ ЦФС W ЕЛ и ХИЛТИ ЦФС Ц ЕЛ ватроотпорности 120 мин
	
	
	
	
	

	
	цев фи 25ЦФС-W ЕЛ
	ком
	4.00
	
	
	

	
	цев фи 160ЦФС-W ЕЛ
	ком
	4.00
	
	
	

	187.
	Противпожарно заптивање машинских инсталација (металне цеви обложене горивом синтетичком инсталацијом) експандирајућом бандаж траком ХИЛТИ ЦФС W ЕЛ и ХИЛТИ ЦФС Ц ЕЛ ватроотпорности 120 мин
	
	
	
	
	

	
	цев 4фи90 ЦФС-Б
	ком
	16.00
	
	
	

	
	цев 2фи60 ЦФС-Ц
	ком
	2.00
	
	
	

	188.
	Обрада око продора проласка машинских и термотехничких инсталација кроз пп секторе системом ХИЛТИ ЦФС-ЦТ и ХИЛТИ ЦФС-С АЦР ватроотпорности 120 мин
	м²
	2
	
	
	

	189.
	Противпожарно заптивање продора електроинсталација системом ХИЛТИ ЦФС-ЦТ и ХИЛТИ ЦФС-С АЦР ватроотпорности 120 мин
	м²
	2
	
	
	

	190.
	Противпожарно заптивање спојева између ивице отвора бетонског зида и штока пп врата системом ЦФС-ЦП WБ ватроотпорности 120 мин
	м²
	10
	
	
	

	191.
	Противпожарно заптивање продора електроинсталација системом ХИЛТИ ЦФС-ЦТ и ХИЛТИ ЦФС-С АЦР ватроотпорности 120 мин
	м²
	2
	
	
	

	192.
	Одржавање хигијене унутрашњег простора ППЗ ЕВ, бараке, сервисне зграде, ремонта и баждарнице са свим припадајућим потрошним материјалом а у свему према прилогу 6.6 и 6.6.1. техничке спецификације
	м²
	21,010
	
	
	

	193.
	Одржавање хигијене  унутрашњег простора магацина Управе са свим припадајућим потрошним материјалом а у свему према прилогу 6.6 и  6.6.2. техничке спецификације.
	м²
	150
	
	
	

	194.
	Прање свих спољашњих страна прозора ангажовањем специјализованих фирми за ту врсту услуге (прозори се не отварају, спратност 14 спратова)
	м²
	4,000
	
	
	

	195.
	Одржавање зелених површина у кругу (кошење траве, окопавање и подрезивање садница, садња новог украсног биља и сл.), одржавање свих површина саобраћајница, паркинга, тротоара, и платоа у кругу, свакодневно чишћење отпадака, прашине, отпалог грања и опалог лишћаа у свему према прилогу   6.7. техничке спецификације.
	м²
	19,695
	
	
	

	ИИ Резервни за КГХ и одржавање лифтова
	
	
	

	 
	Климатизација , грејање и хлађење
	 
	 
	
	
	

	196.
	Замена термометара 0-160 Ц°
	ком
	10
	
	
	

	197.
	Замена манометара 0-16 бар Ø 80
	ком
	5
	
	
	

	198.
	Замена манометара 0-16бар Ø 100
	ком
	5
	
	
	

	199.
	Замена манометара 0-16бар  Ø  160
	ком
	5
	
	
	

	200.
	Замена  пресостата високог притиска
	ком
	2
	
	
	

	201.
	Замена пресостата ниског притиска
	ком
	2
	
	
	

	202.
	Замена пригушивача буке 2000x1000x200мм
	ком
	1
	
	
	

	203.
	Замена усмеривача ваздуха 2200x300мм
	ком
	1
	
	
	

	204.
	Замена  изолације пригушивача буке
	м2
	20
	
	
	

	205.
	Замена расхладних компресора 7-9 кW
	ком
	2
	
	
	

	206.
	Замена експанзионог вентила расхладног система
	ком
	2
	
	
	

	207.
	Замена проточ прекидача за цев НО100
	ком
	1
	
	
	

	208.
	Замена зап. вентила грејања за цеви-1/2 "
	ком
	20
	
	
	

	209.
	Замена зап. вентила грејања за цеви 3/4 "
	ком
	20
	
	
	

	210.
	Замена зап. вентила грејања за цеви 1 "
	ком
	10
	
	
	

	211.
	Замена зап.вентила грејања за цеви   5/4 "
	ком
	10
	
	
	

	212.
	Замена зап.вентила грејања за цеви 6/4 "
	ком
	10
	
	
	

	213.
	Замена запо.вентила грејања за цеви 2 "
	ком
	5
	
	
	

	214.
	Замена зап.вентил грејања за цеви НО 65
	ком
	1
	
	
	

	215.
	Замена зап.вентил грејања за цеви НО 80
	ком
	1
	
	
	

	216.
	Замена зап.вентила грејања  цеви НО 100
	ком
	1
	
	
	

	217.
	Замена зап.вентила грејања  цеви НО 125
	ком
	1
	
	
	

	218.
	Замена бринокс веза 1/2 " дуж. 400 мм
	ком
	2
	
	
	

	219.
	Замена бринокс веза 1/2 " дуж. 500 мм
	ком
	2
	
	
	

	220.
	Замена бринокс веза 1/2 " дуж. 600 мм
	ком
	2
	
	
	

	221.
	Замена бринокс веза 3/4 " дуж. 400 мм
	ком
	2
	
	
	

	222.
	Замена бринокс веза 3/4 " дуж. 500 мм
	ком
	2
	
	
	

	223.
	Замена бринокс веза 3/4 " дуж. 600 мм
	ком
	2
	
	
	

	224.
	Замена циркулационе пумпе В=14лит/сец, Х=12мВС, Н=4кW, н=1450о/мин
	ком
	1
	
	
	

	225.
	Замена циркулационе пумпе В=24лит/сец, Х=16мВС, Н=7,5кW, н=1450о/мин
	ком
	1
	
	
	

	226.
	Замена циркулационе пумпе В=33лит/сец, Х=8мВС, Н=5,5кW, н=1450о/мин
	ком
	1
	
	
	

	227.
	Замена циркулационе пумпе В=30.5лит/сец, Х=30мВС, Н=22W, н=2900о/мин
	ком
	1
	
	
	

	228.
	Замена циркулационе пумпе В=15.9м3/х, Х=25 кПа, Н=365W
	ком
	1
	
	
	

	229.
	Замена циркулационе пумпе 
	ком
	1
	
	
	

	
	В=3.1м3/х, Х=65 кПа, Н=175W
	
	
	
	
	

	230.
	Замена регулационе бленде за цеви - 1 "
	ком
	1
	
	
	

	231.
	Замена рег. бленде за цеви - 5/4 "
	ком
	1
	
	
	

	232.
	Замена рег. бленде за цеви - 6/4 "
	ком
	1
	
	
	

	233.
	Замена рег. бленде за цеви - 2 "
	ком
	1
	
	
	

	234.
	Замена рег. бленде за цеви - НО 65
	ком
	1
	
	
	

	235.
	Замена рег. бленде за цеви - НО 80
	ком
	1
	
	
	

	236.
	Замена рег. бленде за цеви - НО 100
	ком
	1
	
	
	

	ЗАМЕНА ЦЕВНЕ МРЕЖЕ - ЦРНЕ ЧЕЛИЧНЕ БЕШАВНЕ ЦЕВИ
	
	
	

	238.
	- 1/2 "
	м
	36
	
	
	

	239.
	- 3/4 "
	м
	24
	
	
	

	240.
	- 1 "
	м
	24
	
	
	

	241.
	- 5/4 "
	м
	12
	
	
	

	242.
	- 6/4 "
	м
	12
	
	
	

	243.
	- 2 "
	м
	36
	
	
	

	244.
	- НО 65
	м
	12
	
	
	

	245.
	- НО 80
	м
	24
	
	
	

	246.
	НО100
	м
	24
	
	
	

	247.
	НО 125
	м
	24
	
	
	

	248.
	- НО 150
	м
	12
	
	
	

	249.
	- НО 200
	м
	6
	
	
	

	250.
	- НО 250
	м
	6
	
	
	

	251.
	- НО 300
	м
	6
	
	
	

	252.
	- НО 350
	м
	6
	
	
	

	253.
	Замена бакарних цеви - Цу Ø 22
	м
	12
	
	
	

	254.
	Замена бакарних цеви - Цу  Ø 18
	м
	12
	
	
	

	255.
	Замена бакарних цеви - Цу  Ø 15
	м
	30
	
	
	

	256.
	Замена бакарних цеви - Цу Ø 12
	м
	50
	
	
	

	257.
	Замена бакарних цеви - Цу  Ø  10
	м
	50
	
	
	

	258.
	Замена бакарних цеви - Цу  Ø 8
	м
	30
	
	
	

	259.
	Замена бакарних цеви - Цу  Ø  6
	м
	50
	
	
	

	260.
	Зам пластичних цеви конденз вода - 1/2 "
	м
	60
	
	
	

	261.
	Зам пластичних цеви конденз вода - 3/4 "
	м
	150
	
	
	

	262.
	Зам пластичних цеви конденз вода - 1 "
	м
	150
	
	
	

	263.
	Зам пластичних цеви конденз вода - 5/4 "
	м
	80
	
	
	

	264.
	Зам пластичних цеви конденз вода - 6/4 "
	м
	80
	
	
	

	265.
	Зам цевне изолације за црне цеви - 3/4 "
	м
	25
	
	
	

	266.
	Зам цевне изолације за црне цеви - 1 "
	м
	25
	
	
	

	267.
	Зам цевне изолације за црне цеви - 5/4 "
	м
	25
	
	
	

	268.
	Зам цевне изолације за црне цеви - 6/4 "
	м
	25
	
	
	

	269.
	Зам цевне изолације за црне цеви - 2 "
	м
	25
	
	
	

	270.
	Зам цевне изолације за црне цеви - НО 65
	м
	10
	
	
	

	271.
	Зам цевне изолације за црне цеви - НО 80
	м
	10
	
	
	

	272.
	Зам цевне изолације за црне цев- НО 100
	м
	10
	
	
	

	273.
	Зам цевне изолације за црне цев - НО 125
	м
	10
	
	
	

	274.
	Замена цевне изолације за бакарне цеви - за Цу Ø15
	м
	30
	
	
	

	275.
	Замена цевне изолације за бакарне цеви - за Цу Ø 12
	м
	50
	
	
	

	276.
	Замена цевне изолације за бакарне цеви - за Цу Ø 10
	м
	50
	
	
	

	277.
	Замена цевне изолације за бакарне цеви - за Цу Ø 8
	м
	30
	
	
	

	278.
	Замена цевне изолације за бакарне цеви - за Цу Ø 6
	м
	50
	
	
	

	279.
	Замена плочасте изолације
	м2
	100
	
	
	

	280.
	Замена мешног вентила за цеви - НО 80
	ком
	1
	
	
	

	281.
	Замена мешног вентила за цеви  - НО 100
	ком
	1
	
	
	

	282.
	Замена мешног вентила за цеви  - НО 125
	ком
	1
	
	
	

	283.
	Замена мешног вентила за цеви  - НО 150
	ком
	1
	
	
	

	284.
	Замена косог вентила - 1 "
	ком
	1
	
	
	

	285.
	Замена косог вентила - 5/4 "
	ком
	1
	
	
	

	286.
	Замена косог вентила - 6/4 "
	ком
	1
	
	
	

	287.
	Замена косог вентила - 2 "
	ком
	1
	
	
	

	288.
	Замена косог вентила - НО 65
	ком
	1
	
	
	

	289.
	Замена аутоматских одзрачних вентила  3/8 "
	ком
	30
	
	
	

	290.
	Замена пнеуматских термостата индукционих јединица
	ком
	50
	
	
	

	291.
	Замена главе пнеуматског компресора 10/10
	ком
	1
	
	
	

	292.
	Замена хладњака пнеуматског компресора 10/10
	ком
	1
	
	
	

	293.
	Замена неповратног вентила пнеуматског компресора 10/10
	ком
	1
	
	
	

	294.
	Замена магнетног вентила пнеуматског компресора 10/10
	ком
	1
	
	
	

	295.
	Замена редуцир станице са одвајачем течности и манометром до 10 бара/1/2 "
	ком
	2
	
	
	

	296.
	Замена одвајача влаге компримираног ваздуха 
	ком
	1
	
	
	

	297.
	Замена пнеуматског регулатора
	ком
	1
	
	
	

	298.
	Замена електропнеуматског релеја
	ком
	1
	
	
	

	299.
	Замена спољног термостата -40 до +50 Ц°
	ком
	1
	
	
	

	300.
	Замена јонске масе
	кг
	300
	
	
	

	301.
	Замена водомера 6/4"
	ком
	1
	
	
	

	302.
	Замена неповратних вентила 6/4"
	ком
	1
	
	
	

	303.
	Замена цевних компензатора са прирубничким спојем НО 125 НП 16
	ком
	1
	
	
	

	304.
	Замена цевних компензатора са прирубничким спојем НО 100 НП 16
	ком
	1
	
	
	

	305.
	Замена цевних компензатора са прирубничким спојем НО 80 НП 16
	ком
	1
	
	
	

	306.
	Замена цевних компензатора са прирубничким спојем НО 65 НП 16
	ком
	1
	
	
	

	307.
	Замена регулационих клапни Ø175мм
	ком
	1
	
	
	

	308.
	Замена регулационих клапни Ø 200мм
	ком
	1
	
	
	

	309.
	Замена регулационих клапни Ø 220мм
	ком
	1
	
	
	

	310.
	Замена регулационих клапни 800x400 мм
	ком
	1
	
	
	

	311.
	Замена пнеуматског мотора инд. јединица
	ком
	30
	
	
	

	312.
	Замена хватача нечистоће са прирубничким спојем НО 80 НП 16
	ком
	1
	
	
	

	313.
	Замена хватача нечистоће са прирубничким спојем НО 100 НП 16
	ком
	1
	
	
	

	314.
	Замена хватача нечистоће са прирубничким спојем НО 125 НП 16
	ком
	1
	
	
	

	315.
	Замена млазница НО 15
	ком
	100
	
	
	

	316.
	Допуна фреона  Р12
	кг
	60
	
	
	

	317.
	Допуна фреона  Р 22
	кг
	60
	
	
	

	318.
	Допуна фреона  Р 134
	кг
	120
	
	
	

	319.
	Замена кондензатора расхладних уређаја
	ком
	5
	
	
	

	320.
	Замена термостата расхладних уређаја
	ком
	10
	
	
	

	321.
	Замена вентилатора испаривача
	ком
	20
	
	
	

	322.
	Замена вентилатора кондензатора
	ком
	20
	
	
	

	323.
	Замена сушача гаса са фитинзима
	ком
	5
	
	
	

	324.
	Замена сакупљача гаса (рисивера)
	ком
	1
	
	
	

	325.
	замена магнетног вентила расхладних уређаја
	ком
	5
	
	
	

	326.
	Замена радијаторских чланака
	ком
	20
	
	
	

	327.
	Замена радијаторских вентила - 1/2 "
	ком
	40
	
	
	

	328.
	Замена радијаторских вентила  - 3/4 "
	ком
	20
	
	
	

	329.
	Замена радијаторских навијака - 1/2 "
	ком
	40
	
	
	

	330.
	Замена радијаторских навијака - 3/4 "
	ком
	20
	
	
	

	331.
	Замена пп славина  - 1/2 "
	ком
	30
	
	
	

	332.
	Замена пп славина   - 3/4 "
	ком
	10
	
	
	

	333.
	Замена радијаторских конзола
	ком
	20
	
	
	

	334.
	Замена радијаторских редукција
	ком
	30
	
	
	

	335.
	Замена радијаторских дуплих нипли
	ком
	30
	
	
	

	336.
	Замена радијаторских дихтунга
	ком
	50
	
	
	

	337.
	Замена радиј одзрачних славина 3/8
	ком
	50
	
	
	

	338.
	Замена радиј одзрачних славина ¼ 
	ком
	30
	
	
	

	339.
	Замена каналских електричних грејача
	ком
	5
	
	
	

	340.
	Замена сигурносних вентила са опругом 6 бара 3/4 "
	ком
	2
	
	
	

	341.
	Замена сигурносних вентила са тегом 6 бара 1"
	ком
	2
	
	
	

	342.
	Замена сигурносних вентила са тегом 6 бара 2"
	ком
	1
	
	
	

	343.
	Замена тлачне склопке до 6 бара
	ком
	4
	
	
	

	344.
	Замена клинастог ремења - 3250x20 мм
	ком
	1
	
	
	

	345.
	Замена клинастог ремења - 1400x17  мм
	ком
	5
	
	
	

	346.
	Замена клинастог ремења  - 3800x25  мм
	ком
	1
	
	
	

	347.
	Замена клинастог ремења - 1150x17  мм
	ком
	5
	
	
	

	348.
	Замена клинастог ремења - 2800x17  мм
	ком
	1
	
	
	

	349.
	Замена клинастог ремења - 950x17  мм
	ком
	5
	
	
	

	350.
	Замена клинастог ремења - 1120x10  мм
	ком
	5
	
	
	

	351.
	Замена клинастог ремења - 2650x17  мм
	ком
	2
	
	
	

	352.
	Замена клинастог ремења - 1700x10  мм
	ком
	20
	
	
	

	353.
	Замена клинастог ремења - 750x9,5  мм
	ком
	3
	
	
	

	354.
	замена тракастог ремења - 1530x60 мм
	ком
	1
	
	
	

	355.
	замена тракастог ремења  - 1800x70 мм
	ком
	1
	
	
	

	356.
	замена тракастог ремења  - 2380x65 мм
	ком
	1
	
	
	

	357.
	замена тракастог ремења  - 1960x60 мм
	ком
	1
	
	
	

	358.
	замена тракастог ремења  - 1870x55 мм
	ком
	1
	
	
	

	359.
	Испорука и замена постојеће Сплит јединице за монтажу на зид следећих карактеристика:
Сингле уређај (једна спољашња и једна унутрашња јединица);
Грејни капацитет:  цца 3.5-3.8 кW (12800 Бту/х)
Расхладни капацитет: цца 3.5 кW (12000 Бту/х)
Фреон:Р410А (или сл. ХФЦ расх. флуид) 
Опсег рада (спољна темп.): -7ºЦ / +43ºЦ
Гаранција: 3 године
Ценом обухваћена демонтажа постојеће јединице
	компл.
	5
	
	
	

	360.
	Испорука и замена постојеће Сплит јединице за монтажу на зид следећих карактеристика:
Сингле уређај (једна спољашња и једна унутрашња јединица);
Грејни капацитет:  цца 5.5-5.8 кW (18000-20400 Бту/х)
Расхладни капацитет: цца 5.1-5.3 кW
(17000-18500 Бту/х)
Фреон:Р410А (или сл. ХФЦ расх. флуид) 
Опсег рада (спољна темп.): -7ºЦ / +43ºЦ
Гаранција: 3 године
Ценом обухваћена демонтажа постојеће јединице
	компл.
	5
	
	
	

	361.
	 
	
	
	
	
	

	362.
	Испорука и замена постојеће инверторске Сплит јединице за монтажу на зид следећих карактеристика:
Сингле уређај (једна спољашња и једна унутрашња јединица);
Грејни капацитет:  цца 4. кW (1,3-4,6)
Расхладни капацитет: цца 3.5 кW (1,1-3,8)
Фреон:Р410А (или сл. ХФЦ расх. флуид) 
Опсег рада хлађ. (сп темп): -10ºЦ - +46ºЦ
Опсег рада грејања (сп темп):-15ºЦ-+24ºЦ
Гаранција: 3 године
Ценом обухваћена демонтажа постојеће јединице
	компл.
	5
	
	
	

	363.
	Испорука и замена постојеће инверторске Сплит јединице за монтажу на зид следећих карактеристика:
Сингле уређај (једна спољашња и једна унутрашња јединица);
Грејни капацитет: 4,1 кW (1,6-5,2)
Расхладни капацитет: цца 3.6 кW (1,6-4,5)
Фреон:Р410А (или сл. ХФЦ расх. флуид) 
Опсег рада хлађ (сп темп.): -15ºЦ - +46ºЦ
Опсег рада грејања (сп темп):-11ºЦ-+21ºЦ
Гаранција: 3 године
Ценом обухваћена демонтажа постојеће јединице
	компл.
	5
	
	
	

	364.
	Испорука и замена постојеће инверторске Сплит јединице за монтажу на зид следећих карактеристика:
Сингле уређај (једна спољашња и једна унутрашња јединица);
Грејни капацитет:  цца 5,8 кW (1,4-7,3)
Расхладни капацитет: цца 5.0 кW(1,4-5,4)
Фреон:Р410А (или сл. ХФЦ расх. флуид) 
Опсег рада хлађ (сп темп.): -10ºЦ - +46ºЦ
Опсег рада грејања(сп темп.): -15ºЦ-+24ºЦ
Ценом обухваћена демонтажа постојеће јединице
	компл.
	2
	
	
	

	365.
	Замена вентилаторског кола клима коморе високог притиска 62000м3/час
	ком
	1
	
	
	

	366.
	Замена потисног вентилаторског кола „Wестингхоусе 360“ или одговарајућег
	ком
	1
	
	
	

	367.
	Замена потисног вентилаторског кола „Wестингхоусе 240“ или одговарајућег
	ком
	1
	
	
	

	368.
	Замена потисног вентилаторског кола - 2500м3/х
	ком
	1
	
	
	

	369.
	Замена вентилаторског одсисног кола са осовином и лежајевима за Wестингхоусе 360 или одговарајућег 
	ком
	1
	
	
	

	370.
	Замена вентилаторског одсисног кола са осовином и лежајевима за Wестингхоусе 240 или одговарајућег
	ком
	1
	
	
	

	371.
	Замена вентилаторског одсисног кола са осовином и лежајевима- 2500м3/х, 200Па
	ком
	1
	
	
	

	372.
	Замена вентилаторског кола клима коморе ЛТХ 2000
	ком
	1
	
	
	

	373.
	Замена потисног вентилаторског кола 3640м3/х, 300Па, 1.5кW
	ком
	1
	
	
	

	374.
	Замена потисног вентилаторског кола  - 14900м3/х, 350Па, 17.5кW
	ком
	1
	
	
	

	375.
	Замена одсисног вентилатора 
 - 14900м3/х, 1150Па, 11кW
	ком
	1
	
	
	

	376.
	Замена одсисног вентилатора 3640м3/х, 300Па, 1.1кW
	ком
	1
	
	
	

	377.
	Замена одсисног вентилатора високог притиска – југ 
	ком
	1
	
	
	

	378.
	Замена одсисног вентилатора високог притиска -  запад
	ком
	1
	
	
	

	379.
	Замена одсисног вентилатора високог притиска  - север
	ком
	1
	
	
	

	380.
	Замена одсисног вентилатора  у тоалетима
	ком
	1
	
	
	

	381.
	Замена вентилаторског кола расхладне куле
	ком
	1
	
	
	

	382.
	Замена  испуне расхладне куле  ниског притиска 
	м²
	3
	
	
	

	383.
	Замена елиминатора капи расхладне куле  ниског притиска 
	м²
	3
	
	
	

	384.
	Замена индукционе јединице типа  Wестингхоусе ХИ-ЈЕТ модел АЗА -12 или одговарајући
	ком
	10
	
	
	

	385.
	Замена  индукционе јединице типа  Wестингхоусе ХИ-ЈЕТ модел АЗА -09 или одговарајући
	ком
	5
	
	
	

	386.
	Замена индукционе јединице типа  Wестингхоусе ХИ-ЈЕТ модел АЗА -07 или одговарајући
	ком
	3
	
	
	

	387.
	Замена филтера од истегнутог метала - окца 5x5 - димензија 900x500x30 - петослојни
	ком
	3
	
	
	

	388.
	Замена филтера од истегнутог метала - окца 5x5  - димензија 700x400x30 - петослојни
	ком
	3
	
	
	

	389.
	Замена филтера од истегнутог метала - окца 5x5 - димензија 600x500x30 - петослојни
	ком
	3
	
	
	

	390.
	Замена измењивача топлоте 
- 2100000 кцал/х
 - 130/70 - 70/56.9Ц
	ком
	1
	
	
	

	391.
	Замена експанзионог суда
 - дим. Ø 1200x2000 мм
 - В=3250 литара
	ком
	1
	
	
	

	392.
	Замена расхладног уређаја - чилер за ледену воду климатизације високог притисака 
	ком
	1
	
	
	

	393.
	Хемијско чишћење кондензатора клима комора 
	компл.
	2
	
	
	

	394.
	Замена секције грејача клима коморе димензија 2,20м x 2,20м x300мм , са више извода
	компл.
	1
	
	
	

	395.
	Замена секције хладњака клима коморе димензија 3.0м x 3,0м x400мм, са више извода 
	компл.
	1
	
	
	

	396.
	Замена експанзионог лонца цца 3 цуб за климатизацију високог притиска са припадајућом арматуром.
	компл.
	1
	
	
	

	397.
	Замена експанзионог лонца цца 1 цуб за климатизацију високог притиска са припадајућом арматуром.
	ком
	1
	
	
	

	398.
	Замена омекшивача воде капацитета  50  цуб са славином и пратећом опремом.
	компл.
	1
	
	
	

	399.
	Замена пнеуматског компресора 10/10; 1000л
	ком
	1
	
	
	

	400.
	Чишћење и дезинфекција потисних и одсисних канала
	компл.
	1
	
	
	

	401.
	Замена измењивача топле потрошне воде  за санитарне чворове у ППЗ, са пратећом опремом 
	компл.
	1
	
	
	

	402.
	Замена измењивача топле потрошне воде  за кухињу у ППЗ, са пратећом опремом 
	компл.
	1
	
	
	

	403.
	Замена центрифугалног вентилатора расхладне куле типа ДYНАИР С.Р.Л.А.ДА15/15 А6Т 600м³/х 420 Па. Предвидети потребно вратило, лежајеве, спојнице, помоћне елементе и носаче.
	компл.
	1
	
	
	

	404.
	Замена измењивача топлоте врела вода – топла вода следећих карактеристика :
Q=2100000кцал/х
130/70-70/56,9°Ц
Г_п=33.3 м³/х
∆п_п=1 мВС
	компл.
	1
	
	
	

	405.
	замена редуктора покретне капије
	ком
	1
	
	
	

	406.
	замена ланца покретне капије
	ком
	1
	
	
	

	407.
	замена точкова контејнера и колица
	ком
	1
	
	
	

	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЗА ЛИФТОВЕ ПРОИЗВОЂАЧА „СЦХИНДЛЕР“ (лифт А,В и С)

	408.
	Торисни трафо на кабини за фреквентни погон за кабинска врата
	ком
	1
	
	
	

	409.
	Енкодер вучног мотора
	ком
	1
	
	
	

	410.
	Тахо генератор (апсолутни за копирање шахта)
	ком
	1
	
	
	

	411.
	Финдер реле са подножјем и диодом
	ком
	3
	
	
	

	412.
	Контрола исправности и безбедности лифта 
Понуђач је обавезан да, у договору/сарадњи са уговореним сервисером/Извршиоцем једанпут годишње, о свом трошку, организује обавезну контролу техничке исправности и безбедности лифтова од стране Именованог тела (члан 20 Правилника о безбедности лифтова 101/2010, не може да ради неко ко нема именовање). Сервисер је обавезан да изврши неопходне припреме за вршење техничке контроле исправности и безбедности лифтова и буде присутан за време обављања техничке контроле.
	ком
	2
	
	
	

	413.
	Штампана плоча  тип МАД1.Q А
	ком
	1
	
	
	

	414.
	Намотај кочнице погонског мотора тип ГЕАРЛЕСС МАЦХИНЕ ФМ280   БРАКЕ
	ком
	1
	
	
	

	415.
	Штампана плоча тип АСИЛОГ 3.Q Ф
	ком
	1
	
	
	

	416.
	Штампана плоча тип БПЛ 1.Q Б 
	ком
	1
	
	
	

	417.
	Штампана плоча тип ЛОНДАГ 1.Q
	ком
	1
	
	
	

	418.
	Штампана плоча тип ЛОНИОС 16.Q
	ком
	1
	
	
	

	419.
	Штампана плоча тип ЛРЕП 2.Q
	ком
	1
	
	
	

	420.
	Штампана плоча тип СКЕ 1.М
	ком
	1
	
	
	

	421.
	Штампана плоча тип МББ 3.М
	ком
	1
	
	
	

	422.
	Штампана плоча тип ГЦИО 360.Q
	ком
	1
	
	
	

	423.
	Штампана плоча тип ЕБЦОМ 68.Q
	ком
	1
	
	
	

	424.
	Претварач за напајање  тип ИНГЦ 150W 24ВДЦ
	ком
	1
	
	
	

	425.
	Штампана плоча тип  ИЦЕ 1.Q
	ком
	1
	
	
	

	426.
	Штампана плоча тип ХТИЦ 
	ком
	1
	
	
	

	427.
	Сензор за мерење оптерећења у кабини тип  ЛОНЛМДМС
	ком
	1
	
	
	

	428.
	Фотоћелија – Велика тип ЦЕДЕС ПХСИС 2
	ком
	1
	
	
	

	429.
	Индикатор одредишта у кабини тип ДИЛЕДМ 10.Q
	ком
	1
	
	
	

	430.
	Штампана плоча тип QКС 910ВФ
	ком
	1
	
	
	

	431.
	Фреквентни регулатор погона кабинских врата тип ВФ 1204С
	ком
	1
	
	
	

	432.
	Фреквентни регулатор за лифт В и С тип  ДРИВЕ ВФ33БР
	ком
	1
	
	
	

	433.
	Фреквентни регулатор за лифт А тип  ДРИВЕ ВФ88БР Басиц
	ком
	1
	
	
	

	434.
	Светлосна завеса тип ЦЕДЕС Цегард Мини
	ком
	1
	
	
	

	435.
	Магнетни прекидач тип МРСБ1
	ком
	1
	
	
	

	436.
	Зевалица – лева тип Доор лоцк дампед лефт     QКС9-1
	ком
	1
	
	
	

	437.
	Зевалица – десна тип Доор лоцк дампед ригхт QКС9-1
	ком
	1
	
	
	

	438.
	Забрава-лева типЦоуплер лефтханд QКС9
	ком
	1
	
	
	

	439.
	Забрава-десна тип Цоуплер ригхтханд    QКС 9
	ком
	1
	
	
	

	440.
	Контакт силе – леви; тип Цлосинг форце лимитер лефт
	ком
	1
	
	
	

	441.
	Контакт силе – десни; тип Цлосинг форце лимитер ригхт
	ком
	1
	
	
	

	442.
	Носач панела врата – ломљени (З) тип : Доор хангер оффсет
	ком
	1
	
	
	

	443.
	Фотоћелија – мала ; типЦЕДЕС ГЛС126/НТ- НЦ
	ком
	1
	
	
	

	444.
	Намотај кочнице погонског мотора; тип ГЕАРЛЕСС МАЦХИНЕ ФМР355   БРАКЕ
	ком
	1
	
	
	

	445.
	Мотор погона оператора кабинских врата са енкодером; тип QКС9
	ком
	1
	
	
	

	446.
	Уложак клизача кабине ЕМ 16 РЕ
	ком
	1
	
	
	

	447.
	Уложак клизача контра тега ЕК 10 РЕ
	ком
	1
	
	
	

	448.
	Контакт прилазних врата
	ком
	1
	
	
	

	449.
	Уложак клизача спољних врата QКС-9
	ком
	1
	
	
	

	450.
	Ролна забраве спољних врата
	ком
	1
	
	
	

	451.
	Лежај полуге врата
	ком
	1
	
	
	

	452.
	Уже тега врата
	ком
	1
	
	
	

	453.
	Дистантни гумени одбојник
	ком
	1
	
	
	

	454.
	Горњи клизач прилазних аутоматских врата
	ком
	1
	
	
	

	455.
	Горњи клизач прилазних аутоматских врата
	ком
	1
	
	
	

	456.
	Клинасти ремен
	ком
	1
	
	
	

	457.
	Пуфер гума
	ком
	1
	
	
	

	458.
	Торзиона опруга – лева
	ком
	1
	
	
	

	459.
	Торзиона опруга – десна
	ком
	1
	
	
	

	460.
	Кочница мотора врата
	ком
	1
	
	
	

	461.
	Контакт затезача граничника брзине
	ком
	1
	
	
	

	462.
	Акубатерија 12В 3,5А
	ком
	1
	
	
	

	463.
	Магнетни прекидач
	ком
	1
	
	
	

	464.
	Мотор вентилатора мотора (лифт А,Б и Ц)
	ком
	1
	
	
	

	465.
	Кочионе облоге са носачем (лифт А)- фероде
	ком
	1
	
	
	

	466.
	Позивна кутија
	ком
	1
	
	
	

	467.
	Штампана плоча ЕБЛОН
	ком
	1
	
	
	

	468.
	Штампана плоча ТИЦ 1QБ
	ком
	1
	
	
	

	469.
	Контактор мотора Сиеменс
	ком
	1
	
	
	

	470.
	Кочионе облоге без носача (лифт Б и Ц)
	ком
	1
	
	
	

	471.
	ФИД склопка
	ком
	1
	
	
	

	472.
	Заштитни ДМ контактор 
	ком
	1
	
	
	

	473.
	Заштитни ДМ контактор 
	ком
	1
	
	
	

	474.
	Електро магнет кочнице за врата 
	ком
	1
	
	
	

	475.
	Биметал Сиеменс
	ком
	1
	
	
	

	476.
	Тахо давач
	ком
	1
	
	
	

	477.
	Бремсбелаг сет
	ком
	1
	
	
	

	478.
	Точкићи кабинских врата
	ком
	1
	
	
	

	479.
	Контакт врата
	ком
	1
	
	
	

	480.
	Доњи клизач врата
	ком
	1
	
	
	

	481.
	Гумице врата
	ком
	1
	
	
	

	482.
	Читачка глава (велика)
	ком
	1
	
	
	

	483.
	Читачка глава (мала)
	ком
	1
	
	
	

	484.
	Микроконтакт кабинских врата 
	ком
	1
	
	
	

	485.
	Филц трака 
	ком
	1
	
	
	

	486.
	Контакт затезача ужади
	ком
	1
	
	
	

	487.
	Држач рукохвата у кабини лифта
	ком
	1
	
	
	

	488.
	Куплунг гума
	ком
	1
	
	
	

	489.
	О-ринг гуме (зелене)
	ком
	1
	
	
	

	490.
	Зупчасти каиш кабинских врата
	ком
	1
	
	
	

	491.
	Клинасти каиш кабинских врата
	ком
	1
	
	
	

	492.
	Кондензатор
	ком
	1
	
	
	

	493.
	Напонски филтер
	ком
	1
	
	
	

	494.
	Магнетни прекидач (ком.)
	ком
	1
	
	
	

	495.
	Сет лежајева (сет)
	ком
	1
	
	
	

	496.
	Скиип  модул (лифт А)
	ком
	1
	
	
	

	497.
	Магнетна плоча врата – полукружна са магнетном траком
	ком
	1
	
	
	

	498.
	Чеп рукохвата
	ком
	1
	
	
	

	499.
	ЛОНБИО штампана плоча
	ком
	1
	
	
	

	500.
	Магнет кабинских врата 
	ком
	1
	
	
	

	501.
	Адаптер трансформатора ТА4Л1
	ком
	1
	
	
	

	502.
	Адаптер трансформатора ТА4Л2
	ком
	1
	
	
	

	503.
	Адаптер трансформатора ТАБ
	ком
	1
	
	
	

	504.
	Адаптер трансформатора ТАМВЕ/1
	ком
	1
	
	
	

	505.
	Прекидач напајања НГАЕ2/3
	ком
	1
	
	
	

	506.
	Прекидач напајања НГАЕ
	ком
	1
	
	
	

	507.
	Прекидач напајања НГГ
	ком
	1
	
	
	

	508.
	Прекидач напајања НГЛ
	ком
	1
	
	
	

	509.
	Напонски филтер  ФЕНС
	ком
	1
	
	
	

	510.
	Трансформатор НГСК
	ком
	1
	
	
	

	511.
	Термички прекидач ЈТХСК
	ком
	1
	
	
	

	512.
	Термички прекидач ЈТХБ
	ком
	1
	
	
	

	513.
	Осигурач светла ЈФИЛ
	ком
	1
	
	
	

	514.
	Осигурач команде ЈФИС
	ком
	1
	
	
	

	515.
	Реле мотора вентилатора РМВЕ
	ком
	1
	
	
	

	516.
	Кутија ревизије ЕСЕ
	ком
	1
	
	
	

	517.
	Главни прекидач ЈТХСК
	ком
	2
	
	
	

	518.
	Кутија ревизије РЕЦ
	ком
	3
	
	
	

	519.
	Адаптер трансформатора ТАТ
	ком
	4
	
	
	

	520.
	Прекидач за НГЦ ЈНГЦ
	ком
	5
	
	
	

	521.
	Реле фазне заштите РКПХ
	ком
	6
	
	
	

	522.
	Вентилатор у кабини МВЕЦ
	ком
	7
	
	
	

	523.
	Утичница на кабини  ПЦ
	ком
	8
	
	
	

	524.
	Труба аларма СОА
	ком
	9
	
	
	

	525.
	Нужно светло у кабини ЛНЦ
	ком
	10
	
	
	

	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЗА МАЛОТЕРЕТНЕ ЛИФТОВЕ (В И С)

	525.
	Контакт гиљотина врата
	ком
	1
	
	
	

	526.
	Двополна контакт кутија
	ком
	1
	
	
	

	527.
	Улошци клизача кабине 6мм
	ком
	1
	
	
	

	528.
	Улошци клизача контра тега
	ком
	1
	
	
	

	529.
	Крајњи искључивач
	ком
	1
	
	
	

	530.
	Реле 901
	ком
	1
	
	
	

	531.
	Грец управљања
	ком
	1
	
	
	

	532.
	Трафо управљања 220-60В
	ком
	1
	
	
	

	533.
	Трафо сигнализације 220-12В
	ком
	1
	
	
	

	534.
	Склопка 60В  16А
	ком
	1
	
	
	

	535.
	Позивни чланак са дугметом
	ком
	1
	
	
	

	536.
	Ручица браве
	ком
	1
	
	
	

	537.
	Цилиндрична брава фи 25
	ком
	1
	
	
	

	538.
	Сигнална сијалица 12В  2W
	ком
	1
	
	
	

	539.
	Вучно уже
	ком
	1
	
	
	

	540.
	Шпулна откочног магнета
	ком
	1
	
	
	

	541.
	Главни прекидач - аутомат
	ком
	1
	
	
	

	542.
	Механичка брава прилазних врата
	ком
	1
	
	
	

	543.
	Челично вучно уже Ø 6.5 мм
	м
	120
	
	
	

	544.
	Неповратни фан контакт
	ком
	1
	
	
	

	545.
	Светиљка у кабини
	ком
	1
	
	
	

	546.
	Пратећи кабал
	м
	120
	
	
	

	547.
	Погонска ужетњача
	ком
	1
	
	
	

	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЗА ЛИФТ У БАЖДАРНИЦИ

	548.
	Контакт прилазних аутоматских врата
	ком
	1
	
	
	

	549.
	Торзиона опруга прилазних врата
	ком
	1
	
	
	

	550.
	Доњи улшци клизача аутоматских врата
	ком
	1
	
	
	

	551.
	Горњи клизач аутоматских врата
	ком
	1
	
	
	

	552.
	Точак са ексцентром
	ком
	1
	
	
	

	553.
	Двокрака полуга
	ком
	1
	
	
	

	554.
	Полуга забрављивача
	ком
	1
	
	
	

	555.
	Полуга КСЛ
	ком
	1
	
	
	

	556.
	ВВВФ регулатор кабинских врата
	ком
	1
	
	
	

	557.
	Светлосна завеса
	ком
	1
	
	
	

	558.
	Позивно дугме
	ком
	1
	
	
	

	559.
	Магнетни прекидач мирни
	ком
	1
	
	
	

	560.
	Магнетни прекидач радни
	ком
	1
	
	
	

	561.
	Временско реле
	ком
	1
	
	
	

	562.
	Реле асиметрије фазе
	ком
	1
	
	
	

	563.
	Склопка 60В  32А
	ком
	1
	
	
	

	564.
	Склопка 60В  10А
	ком
	1
	
	
	

	565.
	Реле ПР 16
	ком
	4
	
	
	

	566.
	Реле ПР 15
	ком
	4
	
	
	

	567.
	Двополна контактна кутија
	ком
	2
	
	
	

	568.
	Шпилна откочног магнета
	ком
	1
	
	
	

	569.
	Кочионе облоге
	ком
	1
	
	
	

	570.
	Вучно уже
	м
	150
	
	
	

	571.
	Контакт доња затезача
	ком
	1
	
	
	

	572.
	Крајњи искључивач
	ком
	2
	
	
	

	573.
	Уложак клизача кабине
	ком
	4
	
	
	

	574.
	Уложак клизача контра тега
	ком
	4
	
	
	

	ИИИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ -ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	575.
	Одржавање НН електро инсталације-замена прикључница
	ком
	100
	
	
	

	576.
	Одржавање НН електро инсталације-замена прекидача
	ком
	500
	
	
	

	577.
	Замена осигурача
	ком
	1000
	
	
	

	578.
	Замена контактних спојева у орманима и  стезаљки у разводним блоковима
	ком
	100
	
	
	

	579.
	Замена контактора, релеја и склопки 
	ком
	200
	
	
	

	580.
	Замена тастера и остале опреме у разводним блоковима
	ком
	200
	
	
	

	581.
	Замена  флуо-сијалица
	ком
	5000
	
	
	

	582.
	Замена флуо компакт штедљивих сијалица
	ком
	500
	
	
	

	583.
	Замена сијалица са ужареном нити 
	ком
	500
	
	
	

	584.
	Замена халогених сијалица 
	ком
	200
	
	
	

	585.
	Замена натријумових сијалица
	ком
	50
	
	
	

	586.
	Замена живиних сијалица 
	ком
	50
	
	
	

	587.
	Замена стартера
	ком
	5000
	
	
	

	588.
	Замена грла
	ком
	100
	
	
	

	589.
	Замена пригушница
	ком
	50
	
	
	

	590.
	Замена грејних плоча, на термичким уређајима
	ком
	50
	
	
	

	591.
	Замена прекидача и контактора на термичким уређајима
	ком
	50
	
	
	

	592.
	Замена грејача на термичким уређајима
	ком
	50
	
	
	

	593.
	Замена лед осветљења за светлеће рекламе
	м
	300
	
	
	

	594.
	Спирални кабел за телефон
	ком
	100
	
	
	

	595.
	Замена димера за ЛЕД расвету; радна температура -20°Ц- +60°Ц; напајање   90В АЦ - 240В АЦ/ 50Хз
	ком
	20
	
	
	

	596.
	Замена лед панела. Карактеристике: класа енергетске ефикасности - А++; боја- бела; 110лм/w; 3000 °К; радна тепмература  -20 °Ц - +60°Ц
	ком
	120
	
	
	

	597.
	Замена НДМИ кабела
	м
	50
	
	
	

	598.
	Замена печ панела са 24 слота
	ком
	10
	
	
	

	599.
	Кабел коаксијални РГ6
	м
	15
	
	
	

	600.
	Кабел УТП цат6
	м
	20
	
	
	

	601.
	Н2XХ 2x1,5
	м
	20
	
	
	

	602.
	Н2XХ 5x1,5
	м
	20
	
	
	

	603.
	Н2XХ 3x2,5
	м
	20
	
	
	

	604.
	Н2XХ 5x2,5
	м
	20
	
	
	

	605.
	Н2XХ 5x10
	м
	20
	
	
	

	606.
	НХXХX ФЕ 180 3x1,5
	м
	20
	
	
	

	607.
	НХXХX ФЕ 180 3x2,5
	м
	20
	
	
	

	608.
	НХXХX ФЕ 180 5x2,5
	м
	20
	
	
	

	609.
	Орман метални 1200x400x250
	ком
	2
	
	
	

	610.
	Орман метални 1200x600x250
	ком
	2
	
	
	

	611.
	Орман метални 1000x1200x250
	ком
	2
	
	
	

	612.
	П/Ф 1,5мм
	м
	15
	
	
	

	613.
	П/Ф 2,5мм
	м
	15
	
	
	

	614.
	П/Ф 6мм
	м
	15
	
	
	

	615.
	П/Ф 10мм
	м
	15
	
	
	

	616.
	П/Ф 16мм
	м
	15
	
	
	

	617.
	Патцх панел 19''
	ком
	3
	
	
	

	618.
	ПНК 50
	ком
	2
	
	
	

	619.
	ПНК 100
	ком
	2
	
	
	

	620.
	ПНК 200
	ком
	2
	
	
	

	621.
	ПНК 300
	ком
	2
	
	
	

	622.
	ПНК 400 
	ком
	2
	
	
	

	623.
	ПОКЛОПАЦ ПНК 50
	ком
	2
	
	
	

	624.
	ПОКЛОПАЦ ПНК 100
	ком
	2
	
	
	

	625.
	ПОКЛОПАЦ ПНК 200
	ком
	2
	
	
	

	626.
	ПОКЛОПАЦ ПНК 300
	ком
	2
	
	
	

	627.
	ПОКЛОПАЦ ПНК 400
	ком
	2
	
	
	

	628.
	ПП 2x1,5
	м
	15
	
	
	

	629.
	ПП 3x1,5
	м
	15
	
	
	

	630.
	ПП 3x2,5
	м
	15
	
	
	

	631.
	ПП 5x1,5
	м
	15
	
	
	

	632.
	ПП 5x2,5
	м
	15
	
	
	

	633.
	ПП 5x6
	м
	15
	
	
	

	634.
	ПП5x10
	м
	15
	
	
	

	635.
	ПП/Л-Y 3x1,5
	м
	15
	
	
	

	636.
	ПП/Л-Y 3x2,5
	м
	15
	
	
	

	637.
	ППОО 3x1,5
	м
	15
	
	
	

	638.
	ППОО 3x2,5
	м
	15
	
	
	

	639.
	ППОО 5x1,5
	м
	15
	
	
	

	640.
	ППОО 5x2,5
	м
	15
	
	
	

	641.
	ППОО 5x6
	м
	15
	
	
	

	642.
	ППОО 5x10
	м
	15
	
	
	

	643.
	ППОО 5x16
	м
	15
	
	
	

	644.
	ППОО 5x16
	м
	15
	
	
	

	645.
	ППОО 4x25
	м
	15
	
	
	

	646.
	ППОО 4x35
	м
	15
	
	
	

	647.
	ППОО 4x50
	м
	15
	
	
	

	648.
	ППОО 4x70
	м
	15
	
	
	

	649.
	Продужни кабел 5м са шестоделном прикључницом
	ком
	2
	
	
	

	650.
	ПВЦ канал шлицован 40х40
	м
	10
	
	
	

	651.
	ПВЦ канал шлицован 60х60
	м
	10
	
	
	

	652.
	Рефлектор ЛЕД
	ком
	4
	
	
	

	653.
	Надградна флуо светиљка 4х18W
	ком
	20
	
	
	

	654.
	Уградна флуо светиљка 4х18W
	ком
	25
	
	
	

	655.
	Надградна флуо светиљка 4х36W
	ком
	20
	
	
	

	656.
	Уградна флуо светиљка 4х36W
	ком
	25
	
	
	

	657.
	Надградна лед панел 600х600мм 40W
	ком
	20
	
	
	

	658.
	Уградни лед панел 600x600мм 40W
	ком
	25
	
	
	

	659.
	Паник светиљка
	ком
	8
	
	
	


Место и датум 






              Понуђач

____________________                        

М.П. 




 ______________________

(потпис овлашћеног лица)

Табела бр. 3 - Цена радног сата: 
	РБ
	ОПИС
	Јед. мере
	Количина
	Максимална цена радног часа у РСД
	Јединична цена без ПДВ-а у РСД
	Јединична цена са ПДВ-а у РСД
	Укупна цена без ПДВ-а у РСД

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=(4х6)

	1
	Цена рада инжењера за радове по позиву
	Радни час*
	50
	
	
	
	

	2
	Цена рада ВКВ радника - за радове по позиву
	Радни час*
	50
	
	
	
	

	3
	Цена рада КВ радника за радове по позиву
	Радни час*
	150
	
	
	
	

	4
	Цена рада НКВ радника за радове по позиву
	Радни час*
	50
	
	
	
	

	5
	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО - ангажовање

Ангажовани сат путничког возила за превоз радника
	час
	50
	
	
	
	

	6
	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО - км
Километар пређеног пута путничког возила за превоз радника
	км
	50
	
	
	
	

	7
	ВОЗИЛО ЦЕСТАР - км
Километар пређеног пута возила ЦЕСТАР за превоз радника и материјала
	км
	50
	
	
	
	

	8
	ВОЗИЛО ЦЕСТАР - ангажовање

Ангажовани час возила ЦЕСТАР за превоз радника и материјала
	час
	50
	
	
	
	

	9
	КАМИОН СА МЕХАНИЧКОМ РУКОМ - км
Километар пређеног пута камиона са механичком руком
	км
	50
	
	
	
	

	10
	КАМИОН СА МЕХАНИЧКОМ РУКОМ - радни час

Радни час камиона са механичком руком
	Радни час*
	50
	
	
	
	

	11
	КАМИОН СА МЕХАНИЧКОМ РУКОМ - ангажовање

Ангажовани час камиона са механичком руком
	час
	50
	
	
	
	

	И
	УКУПНО ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а (РСД)- збир колоне 8
	

	ИИ
	УКУПАН ПДВ
	

	ИИИ
	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом
	


    Место и датум 






              Понуђач

____________________                        

М.П. 




 ______________________

                                             
                                




 (потпис овлашћеног лица)
Упутство  за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач је обавезан да као саставни део понуде достави образац Структуре цене (Образац бр. 2). Обавеза понуђача је да у Обрасцу структуре цене попуни све ставке, као и да образац потпише и овери у складу са следећим објашњењима:
У Табели 1 – цена за месечни паушал:

- у колону бр. 4. уписује се јединична цена месечмог паушала за понуђене радове без ПДВ-а

- у колону бр. 5 . уписује се јединична цена месечмог паушала за понуђене радове са ПДВ-ом

- у ред бр. И – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ-а (збир колоне бр. 4)

- у ред бр. ИИ – уписује се укупан износ ПДВ-а (ред бр. И х 20%)

- у ред бр. ИИИ – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (ред бр. И + ред бр. ИИ)
У Табели 2 - Цене резервних делова и опреме са уградњом: 

- у колону бр. 5. уписује се јединична цена понуђеног резервног дела са уградњом без ПДВ-а

- у колону бр. 6. . уписује се јединична цена понуђеног резервног дела са уградњом са ПДВ-ом

- у колону бр. 7. уписује се цена за сваку позицију без ПДВ-а

  (6=колона бр. 4х колона бр.5)
- у ред бр. И – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ-а (збир колоне бр. 7)

- у ред бр. ИИ – уписује се укупан износ ПДВ-а (ред бр. И х 20%)

- у ред бр. ИИИ – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (ред бр. И + ред бр. ИИ)
У Табели 3 - Цена радног сата:

-

-- у колону бр. 6. уписује се понуђена јединична цена радног сата без ПДВ-а

- у колону бр. 7. . уписује се понуђена јединична цена радног сата са ПДВ-ом

- у колону бр. 8. уписује се цена за сваку позицију без ПДВ-а  (8=колона бр. 4х колона бр.6)
- у ред бр. И – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ-а (збир колоне бр. 8)

- у ред бр. ИИ – уписује се укупан износ ПДВ-а (ред бр. И х 20%)

- у ред бр. ИИИ – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (ред бр. И + ред бр. ИИ)
- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања
  обрасца структуре цене.

- на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује 

образац структуре цене.

ОБРАЗАЦ бр.3.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

(за последње три године 2016, 2015. и 2014. година) за радове одржавања које су исте као предмет јавне набавке, за сваки рад у износима који су наведени у поглављу 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке, тачка 7. неопходан пословни капацитет, подтачка 1: (1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6.)

	Р.бр
	Врста радова
	Вредност извршеног рада
	Прималац радова
	Напомена

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


НАПОМЕНА:

У случају више података образац фотокопирати

Уз табелу се достављају докази: 
· потврда купаца  

Место и датум:_____________________                                         Понуђач: 
                                                                         МП           __________________________

                                                                

       (име и презиме и потпис овлашћеног лица) 

ОБРАЗАЦ бр.3а.

РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА

(за последње три године 2016, 2015. и 2014. година) за радове одржавања које су исте као предмет јавне набавке, о извршеним радовима одржавања делова КГХ система које су наведене у поглављу 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке, тачка 7. неопходан пословни капацитет подтачка 2: (2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6;2.7)

	Р.бр
	Врста радова
	Прималац радова
	Период вршења радова

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


НАПОМЕНА:

У случају више података образац фотокопирати

Уз табелу се достављају докази: 
· потврда купаца

Место и датум:_____________________                                         Понуђач: 
                                                                         МП           __________________________

                                                                

       (име и презиме и потпис овлашћеног лица) 

ОБРАЗАЦ бр.3б.

РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА

(за последње три године 2016, 2015. и 2014. година) за радове техничког одржавања комерцијално – пословних објеката сличне намене и комплексности као објекти на којима се извршава предмет набавке, наведено у поглављу 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке, тачка 7. неопходан пословни капацитет подтачка 3.
	Р.бр
	Врста радова
	Прималац радова
	Опис објекта 
(површина у м²)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


НАПОМЕНА:

У случају више података образац фотокопирати

Уз табелу се достављају докази: 
· потврда купаца

Место и датум:_____________________                                         Понуђач: 
                                                                         МП           __________________________

                                                                

       (име и презиме и потпис овлашћеног лица) 

ОБРАЗАЦ  бр.4.

_____________________________________

  (Назив и место примаоца радова)

ПОТВРДА ПРИМАОЦА РАДОВА О РЕАЛИЗОВАНИМ УГОВОРИМА
Потврђујемо да је понуђач____________________________ из __________________  за наше потребе успешно реализовао следеће радове одржавања

	Ред. бр.
	Врста радова
	Година

Вршења радова
	Реализована вредност извршених радова (без ПДВ-а)

	1.1
	Одржавање електро инсталација које су предмет ове набавке
	
	

	1.2
	Одржавање система КГХ који је предмет ове набавке
	
	

	1.3.
	Одржавање водоводних инсталација које су предмет ове набавке
	
	

	1.4
	Одржавање хигијене која је предмет ове набавке
	
	

	1.5
	Одржавање возила које су предмет ове набавке
	
	

	1.6
	Одржавање лифтова који су предмет ове набавке, од којих је најмање један „Сцхиндлер“ лифт, минималне носивости 1200 кг.
	
	


Ова потврда се издаје понуђачу ____________________ из ______________ за 

учешће у ЈН бр. ЈН/8100/0100/2017 наручиоца ЈП „Електропривреда Србије“ Београд
Име и презиме овлашћеног лица Примаоца радова:___________________________

Контакт телефон:_________________

Напомена:
- Комисија Наручиоца може у току стручне оцене понуда да изврши проверу уговора за коју је дата потврда примаоца радова и ако понуђач не достави захтеване доказе, та ставка референце се неће прихватити.

- за тачку 1.6. доставити следеће доказе:

1. Списак лифтова које је понуђач одржавао

Овај образац се може копирати у потребном броју примерака
	
	
	


   Место и датум                                   МП                               ПРИМАЛАЦ РАДОВА 
________________                                                         ____________________________

                                                                              (име и презиме овлашћеног лица)
ОБРАЗАЦ  бр.4а

_____________________________________

  (Назив и место примаоца радова)

ПОТВРДА ПРИМАОЦА РАДОВА О РЕАЛИЗОВАНИМ УГОВОРИМА
Потврђујемо да је понуђач____________________________ из __________________  за наше потребе успешно реализовао следеће радове одржавања делова јединственог КГХ система 

	Ред. бр.
	Врста радова
	Година вршења радова
	Реализована вредност извршених радова (без ПДВ-а)

	2.1.
	Одржавање клима коморе високог притиска, минималног капацитета 65000 м³/х; индиректно грејање; хлађење преко расхладног уређаја
	
	

	2.2.
	Одржавање клима коморе ниског притиска индиректно грејање- директно хлађење (водени кондензатори са расхладним кулама)
	
	

	2.3.
	Одржавање пнеуматског система климатизације
	
	

	2.4.
	Одржавање циркулационих пумпи климатизације високог и ниског притиска
	
	

	2.5.
	Одржавање вентилационих канала климатизације високог и ниског притиска, минималне дужине 3000 м
	
	

	2.6.
	Одржавање вентилатор конвектора и индукционих јединица
	
	

	2.7.
	Одржавање компресорске станице
	
	


Ова потврда се издаје понуђачу ____________________ из ______________ за 

учешће у ЈН брЈН/8100/0100/2017 наручиоца ЈП „Електропривреда Србије“ Београд

Име и презиме овлашћеног лица Примаоца радова:___________________________

Контакт телефон:_________________

Напомена:

- Комисија Наручиоца може у току стручне оцене понуда да изврши проверу уговора за коју је дата потврда примаоца радова - Овај образац се може копирати у потребном броју примерака
	
	
	


   Место и датум                                   МП                               ПРИМАЛАЦ РАДОВА 
________________                                                         ____________________________                              (име и презиме овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ  бр.4б

_____________________________________

  (Назив и место примаоца радова)

ПОТВРДА ПРИМАОЦА РАДОВА О РЕАЛИЗОВАНИМ УГОВОРИМА
Потврђујемо да је понуђач____________________________ из __________________  за наше потребе успешно реализовао следеће радове техничког одржавања комерцијално – пословних објеката сличне намене и комплексности као објекти на којима се извршава предмет набавке
	Ред. бр.
	Врста радова
	Година вршења радова
	Реализована вредност извршених радова (без ПДВ-а)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ова потврда се издаје понуђачу ____________________ из ______________ за 

учешће у ЈН бр. ЈН/8100/0100/2017 наручиоца ЈП „Електропривреда Србије“ Београд

Име и презиме овлашћеног лица НАручиоца:___________________________

Контакт телефон:_________________

Напомена:

- Комисија Наручиоца може у току стручне оцене понуда да изврши проверу уговора за коју је дата потврда примаоца радова - Овај образац се може копирати у потребном броју примерака
	
	
	


   Место и датум                                   МП                               ПРИМАЛАЦ УСЛУГА 
________________                                                         ____________________________                              (име и презиме овлашћеног лица)
ОБРАЗАЦ бр.5

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

 О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ – 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да поседујемо следећу техничку опремљеност:

	Редни број
	Опис техничке опремљености - опреме
	Количина (комада)

	1. 
	Корпа на сопствени погон за рад на висини
	

	2. 
	Агрегат 6 кW
	


Место и датум                                   МП                                                  Понуђач

________________                                                                              _________________
Напомена:

Комисија Наручиоца ће у току стручне оцене понуда и периода важења Оквирног споразума, извршити проверу техничке опремљености за коју је дата Изјава (Образац бр.5).

ОБРАЗАЦ бр.6

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

 О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ – 

	Ред.бр.
	Опис посла
	Име и презиме
	Стручна спрема

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	


Место и датум                                   МП                                                  Понуђач

________________                                                                              _________________

(Напомена:Овај образац се може копирати у потребном броју примерака)
Напомена:
Уз овај образац се достављају следећи докази: 
· Копије М (или М3А) образаца за наведена запослена лица или Копије радних књижица за наведена запослена лица, или неки доказ о завршеној стручној спреми или
Уговор о ангажовању

· Фотокопије захтеваних важећих личних лиценци
· Фотокопија дипломе о положеном завршном испиту за лифт-монтра

ОБРАЗАЦ БР 7
- ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Грађевински радови на НЕЕЕО
Закључен између следећих уговорних страна:

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Банца Интеса ад Београд, које заступа законски заступник Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Наручилац)         
 и

1. __________________________________________  из
_____________, улица _____________________________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број ____________, кога заступа _______________________, (у даљем тексту: Извођач радова)
2а)________________________________________из
_____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)_______________________________________из
_____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач) 
          (попунити и заокружити у складу са понудом)

У случају да је поднета понуда са подизвођачем:

Извођач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то ..................................................................................................................................... 






(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу  ................................................................................................. 







(навести скраћено пословно име подизвођача)

а која чини ................% од укупне вредности набавке.

Извођач радова одговара Наручиоцу за уредно извршење дела набавке који је поверио подизвођачу.
У случају да је поднета понуда заједничка понуда:
На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број ..................... од .......................године, ради учешћа у поступку јавне набавке радова: Одржавање погонско пословне зграде (ППЗ) и возног парка, ЈН/8000/0046/2016 између: ............................................................. (навести учеснике заједничке понуде) споразумне стране су се сагласиле:................................(могу се навести одредбе из споразума које су битне за реализацију уговора)

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Примаоцу услуга према 
Споразум о заједничком извршењу јавне набавке бр. ЈН/8100/0100/2017 је саставни део овог Оквирног споразума.
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Стране у оквирном споразуму констатују:

● да је Наручилац у складу са чланом 32. 40. и 62. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке, ради закључења оквирног споразума, бр. ЈН/8100/0100/2017 ради набавке радова: Грађевински радови на НЕЕЕО;
● да је Наручилац на основу позива за подношење понуда и конкурсне документације који су објављени на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и на интернет страници наручиоца дана ___________ године, доставио Понуду бр._________ од __.__.____. године. 
● да је Наручилац на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, у складу са чланом 105. ЗЈН и Одлуке о додели оквирниг споразума бр. ________ од __.__.___. године донете у складу са чланом 108. ЗЈН, доделио оквирни споразум о јавној набавци Наручиоца. 
· да овај Оквирни споразум не представља обавезу за Наручиоца
· да обавеза настаје пријемом Наруџбенице са битним елементима Уговора, а на основу Оквирног споразума
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова ради пружања радова “Грађевински радови на НЕЕЕО“ , путем издавања Наруџбенице од стране Наручиоца, у складу са Понудом бр. ________, од дана _________, Обрасцем структуре цене (табеле 1, 2 и 3) и Техничком спецификацијом конкурсне документације за ЈН бр. ЈН/8100/0100/2017 које су саставни део овог оквирног споразума.
УГОВОРЕНА ЦЕНА 

Члан. 2.
Укупна вредност Оквирног споразума износи_______________(словима___________) динара без ПДВ, што представља процењену вредност јавне набавке.

Порез на додату вредност биће обрачунат у складу са важећим законским прописима. 

Укупна уговорена вредност укључује све зависне трошкове који се јављају приликом купородаје добара која су предмет овог Оквирног споразума.

Стране у споразуму су сагласне да су количине у Обрасцу структуре цене оквирне за све време важења Оквирног споразума, те да су дозвољена одступања од оквирних количина, с тим да се укупна вредност Оквирног споразума не може премашити.
Оквирни споразум се закључује на период до две године.

Уколико се уговорена средства утроше пре истека периода од две године, оквирни споразум ће се сматрати испуњеним.

Током периода важења овог оквирног споразума, Наручилац ће издавати наруџбенице Извођачу радова у зависности од стварних потреба Наручиоца.

Спецификација предметних радова и резервних делова у табели 2 и 3 дата је у Обрасцу структуре цене, а количине су оквирне за све време важења оквирног споразума.

Јединичне цене радова месечног паушала, резервних делова са радовом монтаже и радног сата, исказане су у Обрасцу структуре цене (табеле 1,2 и 3) и оне обухватају све зависне трошкове које Извођач радова има у реализацији предмета оквирног споразума, укључујући трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења.

Након закључења оквирног споразума, Наручилац прихвата корекцију уговорене цене изражену у динарима у складу са чланом 115 Закона променом индекса потрошачких цена већих од 5 %.У случају примене корекције цене Извођач радова ће издати рачун на основу јединичних цена, а износ корекције цене ће исказати као корекцију рачуна у виду књижног задужења/одобрења.
НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦЕ

Члан 3.

Након закључења Оквирног споразума, Наручилац ће издати Наруџбеницу за радове из спецификације из табеле 1 Обрасца структуре цена која обухвта месечни паушал, под условима из Оквирног споразума.

Када настане потреба Наручилац за одређеном интервенцијом - отклањање квара, замена и уградња резервног дела из спецификације резервних делова, Наручилац ће издати Наруџбеницу под условима из овог Оквирног споразума и упутити Извођачу радова да изврши предметну интервенцију.
У Наруџбеници ће се прецизно дефинисати опис радове и место пружања, засновано на ценама и условима из Оквирног споразума.

Наруџбенице ће издавати одговорно лице Наручиоца.
Наруџбеница је саствни део Оквирног споразума као Прилог

НАЧИН ОБРАЧУНА ЦЕНЕ 

Члан 4.

Извођач радова ће, достављати рачуне у динарима, месечно, са Извештајем о извршеним радовима за протекли месец за послове обухваћене месечним паушалом (из Табеле 1 Обрасца структуре цене), на основу Наруџбенице коју ће Наручилац издати након закључења Оквирног споразума.

Извођач радова ће након сваког појединачног захтева Наручиоца, односно упућивања Наруџбенице, после обављене интервенције или уграђеног резервног дела, доставити рачун за изведене радове и извештај о извршеној интервенцији, уграђеним деловима и утрошеним радним сатима (из Табеле 2 и 3 Обрсца структуре цене).
НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 5.
Плаћање уговорене цене на основу сваке појединачне Наруџбенице, Извођач радова ће извршити на текући рачун Наручиоца бр. _________________________који се води код __________________________банке сукцесивно, у - року од 45  дана пријема исправног рачуна са усаглашеним прилозима.
Извођач радова издаје рачун за изведене радове (из табеле 1 Обрасца структуре цене), за предходни месец коју обухвата месечни паушал, тако да ће као датум промета (дан настанка пореске обавезе) на рачуну бити последњи датум у месецу, а Наручилац  врши плаћање у - року од 45 дана пријема рачуна.

Рачуне за остале радове (из табела 2 и 3 Обрасца структуре цене), Наручилац доставља по изведеним радовима.

Уз рачун, који доставља на адресу Наручиоца: ЈП ЕПС „Технички Центар Нови Сад“ ул. Булевар ослобођења 100 21000 Нови Сад и у коме обавезно наводи број оквирног споразума. Извођач радова је обавезан да достави фотокопију Наруџбенице и Извештај о изведеним радовима које је потписало лице задужено од стране Наручиоца за праћење реализације оквирног споразума. Само овако достављен рачун ће се сматрати исправним рачуном.

Обавезе по овом Оквирном споразуму које доспевају у наредним годинама Извођач радова ће реализовати највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у Годишњем плану пословања за године у којима ће се плаћати обавезе из оквирног споразума.
РОК И МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА
Члан 6.
Извођач радова је дужан да одржавања погонско пословне зграде (ППЗ) у Новом Саду и по потреби друге пословне објекте које припадају Оператору дистрибутивног система, у року и начину који је дефинисан појединачним наруџбеницама. 

Погонско пословна зграда се налази на адреси Булевар ослобођења 100 у Новом Саду
У случају да Извођач радова не изврши радове у уговореним роковима, Наручилац има право на наплату уговорне казне и банкарске гаранције за добро извршење посла, као и право на раскид оквирног споразума.

ПРИЈЕМ РАДОВА
Члан 7.

Наручилац ће именовати тим одговорних лица за праћење реализације предметних радова. Сваки члан тима биће одговорно лице за праћење и пријем одређених радова из спецификације услуга наведених у поглављу 3. Техничка спецификација. 
Након реализације сваке појединачне наруџбенице, Извођач радова саставља Извештај о изведеним радовима, који својим потписом оверава одговорно лице Наручиоца, задужено за праћење реализације предметне набавке. 
Извођач радова је дужан да у најкраћем року отклони све недостатке и примедбе које утврди одговорно лице Наручиоца, а док их не отклони сматраће се да радове није реализовао у року из Наруџбенице. 
Извођач радова преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова на основу наруџбенице, у складу са условима из оквирног споразума.

Извођач радова је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8.
Банкарска гаранција за добро извршење посла која се односи на оквирни споразум

Извођач радова се обавезује да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без права на приговор, издату у висини од 5% од вредности оквирног споразума са роком важења 30 (тридесет) календарских дана дужим од рока важења оквирног споразума.
Извођач радова се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења оквирног споразума Наручиоца достави банкарску гаранцију за добро извршење посла која се односи на оквирни споразум.
Достављање средства финансијског обезбеђења представља одложни услов наступања правног дејства оквирног споразума.

Уколико достављена банкарска гаранција садржи додатне услове за исплату, краће рокове и мањи износ, сматраће се да није достављена у прописаном року.

Уколико Извођач радова у остављеном року не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, Наручилац има право на раскид оквирног споразума и наплату средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.
Извођач радова је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Наручилац не испуни било коју обавезу предвиђену овим оквирним споразумом, као и у случају раскида оквирног споразума.
Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење обавеза из оквирног споразума или друге околности које онемогућавају извршење обавеза из оквирног споразума, важност банкарске гаранције се мора продужити.

По истеку важности оквирног споразума, уколико је Извођач радова испунио све обавезе из оквирног споразума, Наручилац је у обавези да врати достављену банкарску гаранцију за добро извршење посла.На банкарска гаранције примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције УРДГ 758, Међународне коморе у Паризу. Треба предвидети средство финансијског обезбеђења –меницу за отклањање недостатака у гарантном року.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАКАШЊЕЊА У РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДОВА
Члан 9.

Уколико Извођач радова након упућивања наруџбенице, не изведе радове у целости у року из Наруџбенице, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,5% од вредности појединачне наруџбенице без ПДВ-а, а највише до 10% од укупно вредности без ПДВ-а појединачне наруџбенице.

У случају доцње Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну казну, под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета уговора саопшти Извођачу радова да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе.
Наплатом уговорне казне Наручилац не губи право на накнаду штете.
У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна казна, док се банкарска гаранција за добро извршење посла наплаћује под условима из члана 8. овог Уговора. 
ВАЖНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 10.
Овај оквирни споразум се сматра закљученим, под одложним условом, када га потпишу законски заступници страна из оквирног споразума, а ступа на правну снагу када Извођач радова испуни одложни услов и у уговореном року достави средства финансијског обезбеђења која су предвиђена овим оквирним споразумом.

Оквирни споразум се закључује до реализације уговорене вредности, а најдуже на период од две године од дана закључења оквирног споразума
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 11.
Извођач радова може да дозволи промену цене или других битних елемената оквирног споразума и то из објективних разлога као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе,према члану 115 Закона
Стране из оквирног споразума су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог оквирног споразума изврше у писаној форми – закључивањем анекса овог оквирног споразума.

ВИША СИЛА

Члан 12.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе. 
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна из оквирног споразума и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Страна из оквирног споразума погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 13.
Свака од страна из оквирног споразума има право на раскид овог оквирног споразума, под условом да друга страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не испуњава обавезе из овог оквирног споразума, не поступи по примедбама из исте опомене.

У случају из претходног става, страна из оквирног споразума која је доставила опомену, писменим путем обавештава другу страну да су стекли услови за раскид овог оквирног споразума, услед чега сматра овај оквирни споразум раскинутим. 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.
Извођач радова је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Стране из оквирног споразума су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу утицати на реализацију овог оквирног споразума.

Уколико у току трајања обавеза из овог Оквирног споразума дође до статусних промена код страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника.
Након закључења и ступања на правну снагу овог Оквирног споразума, Наручилац може да дозволи, а Извођач радова је обавезан да прихвати промену страна због статусних промена код Наручиоца, у складу са Уговором о статусној промени.
На односе страна, који нису уређени овим Оквирним споразумом, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог Оквирног споразума.
Члан 15.
У случају неоснованог одустанка или неиспуњења обавеза из оквирног споразума од једне стране из оквирног споразума, друга страна има право на раскид оквирног споразума и накнаду штете. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 16.
Евентуалне спорове по овом оквирном споразуму стране из оквирног споразума ће настојати да реше на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се надлежност суда у Београду
Члан 17.

Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) примерка припадају свакој од страна из оквирног споразума. 

Члан 18.

Саставни део овог Оквирног споразума чине прилози:

Прилог 1. Конкурсна документација

Прилог 2. Образац понуде

Прилог 3. Техничка спецификација

Прилог 4. Образац структуре цене

Прилог 5. Средство финансијског обезбеђења

               НАРУЧИЛАЦ 

          Јавно предузеће 

Електропривреда Србије Београд                           ИЗВОЂАЧ РАДОВА
            Милорад Грчић                                                             Назив

     ____________________                                         _____________________

       в.д.директора
Име и презиме
              

                                                                   Функција

Напомена: Приложени модел оквирног споразума је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
ОБРАЗАЦ бр.8
ОБРАЗАЦ БР.9
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) ,члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач ______________________ из ___________________ ул. _____________ бр.___________________ даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број: ________ за јавну набавку “Грађевински радови на НЕЕЕО“  Наручиоца ЈН бр. ЈН/8100/0100/2017 Наручиоца - Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд Тело за централизоване јавне набавке по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана __________ године и Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништаван.

           Датум 

               Понуђач

________________                        М.П.                             ______________________

                                                                                  (потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ БР 10

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15  и 68/15) као понуђач дајем

И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број: .................... за јавну набавку Грађевински радови на НЕЕЕО,  ЈН/8100/0100/2017 у отвореном поступку, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.
          Датум 

               Понуђач

________________                        М.П.                             ______________________
                                                                              (потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака
Образац БР. 11
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку Грађевински радови на НЕЕЕО,. ЈН/8100/0100/2017
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем 

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

	трошкови прибављања средстава обезбеђења
	__________ динара без ПДВ

	Укупни трошкови без ПДВ
	__________ динара

	ПДВ
	__________ динара

	Укупни трошкови са ПДВ
	__________ динара


Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)                                
          Датум 

               Понуђач

________________                        М.П.                             ______________________

                                                                              (потпис овлашћеног лица)

Напомена:

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му их наручилац надокнади

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) 

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му надокнади трошкове.
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